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VKurzfassung
Die Verbrennung fester Bioenergietra¨ger stellt ein komplexes Zusammenspiel zahlrei-
cher Pha¨nomene dar. Verschiedene Wa¨rme- und Stofftransportmechanismen sowie
chemische Prozesse am Brennstoffpartikel, wie Pyrolyse oder heterogene Restkoks-
reaktionen, nehmen eine zentrale Rolle ein. Trotz jahrzehntelanger Forschung im
Bereich der Verbrennung fester Bioenergietra¨ger sind die gesamtheitlichen Vorga¨nge
heute noch nicht im Detail verstanden. Insbesondere die großtechnische Erzeugung
von Wa¨rme und Strom durch die Verbrennung eines biogenen Festbrennstoffs ist
ha¨ufig problembehaftet. An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die Entste-
hung von Ablagerungen an den Heizfla¨chen der Dampferzeuger zu nennen. Sie sind
ein Hauptgrund fu¨r unplanma¨ßige Anlagenstillsta¨nde und verursachen zum Teil er-
hebliche Kosten durch Reinigungs- und Reparaturmaßnahmen.
Die Anbackung von Flugasche ist als eine wesentliche Ursache der Bela¨ge bekannt
und gilt ha¨ufig als der dominierende Mechanismus bezu¨glich des Aufbaus massiver
Ablagerungsstrukturen. Trotzdem sind einige Vorga¨nge bei der Depositionsentste-
hung in industriellen Anlagen bislang unklar. Mittels numerischer Simulation wer-
den in der vorliegenden Arbeit die Verbrennung von Holz sowie Teilvorga¨nge bei der
Belagsbildung durch Flugteilchen analysiert.
Zur Bearbeitung der Problemstellung wurde in dieser Arbeit eine neuartige Simula-
tionsmethodik entwickelt, welche detaillierte Einblicke in die Verbrennungsprozesse
großtechnischer Biomasserostfeuerungen erlaubt. Das Verfahren basiert auf einem
kombinierten Ansatz aus numerischer Stro¨mungssimulation (CFD) und der Diskrete
Elemente Methode (DEM). Wa¨hrend Ersteres zur Auflo¨sung des dreidimensionalen
Stro¨mungsfeldes dient, so findet die DEM Anwendung, um die Dynamik des granu-
laren Materials zu behandeln. Zur Beschreibung der Verbrennungsprozesse des Fest-
brennstoffs wurde das Verfahren um Untermodelle fu¨r Stoff- und Wa¨rmetransport
sowie thermochemische Umwandlungsprozesse erweitert. Die Modelle fu¨r Trocknung,
Pyrolyse und heterogene Restkoksreaktionen stehen in direkter Verbindung zum in-
trapartikula¨ren Temperaturfeld, welches mit Hilfe eines eindimensionalen Ansatzes
aufgelo¨st wird. Grundlage fu¨r das CFD-DEM-Konzept bietet das in ANSYS Flu-
ent enthaltene Dense Discrete Phase Model (DDPM). Das eindimensionale Par-
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tikelmodell wurde allerdings mit Hilfe von User-Defined Functions (UDF) in den
Stro¨mungslo¨ser implementiert.
Eine umfassende Validierung des Verbrennungsmodells erfolgte mit Hilfe von experi-
mentellen Daten aus der Literatur. Hierbei wurde zuna¨chst die Funktionstu¨chtigkeit
fu¨r die thermochemische Konversion einzelner Pappelholzteilchen u¨berpru¨ft. An-
schließend wurde die gesamtheitliche Tauglichkeit der CFD-DEM-Prozedur an ei-
nem Festbett aus Buchenholzhackschnitzeln verifiziert. Sowohl fu¨r die Konversion
eines einzelnen Holzteilchens als auch die Festbettverbrennung erreicht das Verfah-
ren gute U¨bereinstimmung mit Messdaten.
Nachfolgend wurde erstmals eine solche CFD-DEM-Methode zur Untersuchung der
Verbrennung und Ablagerungsbildung in einer industriellen Rostfeuerungsanlage
eingesetzt. Hierzu wurde das Verbrennungsmodell durch einen stochastischen An-
satz zur Berechnung der Partikelhaftungsneigung erweitert. Das mit Hilfe der Si-
mulation erzeugte Belagsbild korreliert insgesamt gut mit den Beobachtungen aus
der Referenzanlage und bietet Erkla¨rungsansa¨tze fu¨r die o¨rtliche Auspra¨gung der
Belagsstruktur. Des Weiteren konnte mittels Simulation festgestellt werden, dass
die Partikelfracht der Pyrolyse- und Koksausbrandzone des Rostes entstammt. In
Abha¨ngigkeit des Konversionsfortschritts des Holzes wird aus dem Brennstoffbett ei-
ne Mischung aus trockenen Holzpartikeln, Koks- und Ascheteilchen emittiert. Wa¨h-
rend des Aufenthalts im Rauchgas werden brennbare Bestandteile fast restlos zu
Asche konvertiert. Im Laufe der Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennung u¨berschreitet
die Partikelfracht nahezu vollsta¨ndig den Erweichungspunkt der Asche aufgrund
insgesamt sehr hoher Prozesstemperaturen. Dies ist als Hauptgrund fu¨r die gravie-
rende Belagsbildung im betrachteten Referenzsystem anzusehen.
Basierend auf der numerischen Analyse wurden abschließend verschiedene Ansa¨tze
fu¨r eine Entscha¨rfung der Belagsproblematik abgeleitet. Hierzu za¨hlt unter anderem
die Absiebung des ablagerungsrelevanten Brennstofffeinanteils vor der Feuerung.
Außerdem kann die Applikation einer besser wa¨rmeleitenden Feuerfestauskleidung
dazu beitragen massive Bela¨ge zu vermeiden. Gleiches gilt fu¨r eine ablagerungsredu-
zierende Betriebsweise. Hier ist vor allem eine weite Spreizung der Prima¨rluftzugabe,
eine vollsta¨ndige Ausnutzung der Rostla¨nge und Vermeidung hoher Gasgeschwin-
digkeiten im Koksausbrand aufzufu¨hren, um die Partikelemission aus dem Bett ein-
zuda¨mmen und die Belagsbildung einzugrenzen.
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Abstract
Solid biofuel combustion is a complex process resulting from the interplay of innume-
rable phenomena. Heat and mass transfer, drying, pyrolysis and char burnout play
a major role, to only name a few. Despite extensive research on biofuel combustion,
the process itself is not yet entirely understood. Particularly, energy production in
large-scale applications is often accompanied by uncontrolled effects. First of all, the
formation of deposits on heat exchanger surfaces is a critical issue often leading to
unscheduled shut-downs. Due to larger downtime, necessary cleaning and mainte-
nance services deposits are a central driver of increased operational costs in many
power plants.
Fly ash particle adherence is well known as the dominating mechanism with re-
gard to deposit build-up in biomass grate firing systems. However, some underlying
processes are still unknown. In this thesis biomass packed bed combustion, fine par-
ticle emission from the fuel bed, the transport of the fines as well as fine particle’s
influence on deposit formation are studied using numerical simulation.
In order to investigate biomass combustion and deposit formation in large-scale
grate furnace, a new simulation methodology has been developed. Therefore, a com-
bined approach of CFD and Discrete Element Method (DEM) has been used. While
the former has been utilised for resolution of the three-dimensional flow field, the
latter has been applied for the dynamics of the granular material. In order to con-
sider movement and combustion of individual biofuel particles, the discrete particle
method has been extended by submodels for heat and mass transfer and relevant
conversion processes, namely drying, pyrolysis and char burnout. In that context, a
one-dimensional approach has been used to resolve intra-particle gradients of ther-
mally thick fuel components. The CFD-DEM concept is based on ANSYS Fluent’s
Dense Discrete Phase Model (DDPM). However, the particle model has been integra-
ted to the flow solver via multiple User-Defined Functions (UDF). The CFD-DEM
procedure has been comprehensively validated using literature data of poplar wood
particle conversion and packed bed combustion of beech wood chips. Both, single
particle as well as packed bed simulation have achieved good agreement with expe-
rimental data.
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Thereafter, the validated CFD-DEM simulation technique has been applied to an
industrial biomass grate furnace. For the first time, deposit formation in such a grate
firing system has been studied to greater extend using a CFD-DEM concept. In this
context, the combustion model has been extended by a viscosity approach for the
description of particle sticking propensity. Simulation results of the deposit structure
are in good agreement with observations from the reference system. Furthermore,
simulation indicates that particles transported with flue gas originate form the py-
rolysis and char burnout region on the grate. This effect is caused by an adverse
combination of light particulate material and high primary air supply in this areas.
The emitted particulates consist of dry wood, char and pure ash particles. However,
partially converted fuel particles are more or less completely consumed to ash during
flight. As a result of high process temperatures, almost all emitted particles exceed
the ash softening level during their pathway through primary and secondary com-
bustion zone. This is considered the major reason of high deposit formation rates in
the reference plant.
On the basis of numerical analysis, approaches for deposit reduction have been de-
rived finally. On one side, removal of fuel fine fraction prior to combustion can help
reducing deposit relevant particle load in the flue gas markedly. On the other side,
utilisation of an improved refractory lining might help preventing process tempera-
ture peaks and high deposition rates. Likewise, a deposit focussed system operation
would contribute to reduce massive deposit formation. Especially, a wider primary
air spread due to usage of the entire grate length can avoid high gas velocities in
char burnout region and might thus diminish particle emission and deposit build-up.
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11 Einfu¨hrung
Die zuku¨nftige Sicherstellung der Energieversorgung ist vor dem Hintergrund ei-
nes wachsenden Energiebedarfs und der Verknappung fossiler Energietra¨ger eine
zentrale Fragestellung der heutigen Zeit. Beeinflusst wird die Energiesituation zu-
dem durch verschiedene politische Bestrebungen der vergangen Dekaden, wie dem
Ausstieg aus der Atomenergie sowie dem aufgrund klima- und umwelttechnischer
Aspekte ku¨rzlich beschlossenen Abbau der Kohleenergie. Mit der Einfu¨hrung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) [1] wurde ab dem Jahr 2000 in Deutschland
außerdem versta¨rkt der Ausbau nachhaltiger Energiequellen gefo¨rdert, um CO2 ein-
zusparen und fossile Ressourcen zu schonen. Unter die Fo¨rderung des EEG fallen
Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie sowie Geothermie und Energie aus Bio-
masse. Mit dem EEG soll bis 2020 ein Anteil erneuerbarer Energien von mindestens
18 % des Bruttoendenergieverbrauchs der Bundesrepublik erreicht werden. Bis 2050
ist ein Anteil von mindestens 80 % am Bruttostromverbrauch geplant [2].
1.1 Energie aus Biomasse
Im Sinne der erneuerbaren Energien bezeichnet der Begriff
”
Biomasse“ organische
Stoffe einer pflanzlichen oder tierischen Herkunft, die zur energetischen Verwertung
herangezogen werden. Genauer geregelt ist dies innerhalb der Biomasseverordnung
(BiomasseV § 2) [3], wonach u.a. die folgenden Stoffe als Biomasse gelten:
 Pflanzen und Pflanzenbestandteile,
 aus selbigen erzeugte Energietra¨ger, deren Bestandteile und Zwischenprodukte
aus Biomasse generiert wurden,
 pflanzliche sowie tierische Abfa¨lle und Nebenprodukte aus Land-, Forst- und
Fischwirtschaft,
 Bioabfa¨lle (gema¨ß Bioabfallverordnung),
 durch anaerobe Verga¨rung erzeugtes Biogas,
 anhand von Biomassevergasung und -pyrolyse gewonnenes Gas und dessen
Folgeprodukte sowie
 aus Biomasse produzierte Alkohole.
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Biomasse ist energetisch vielfa¨ltig nutzbar, da durch unterschiedliche Konversions-
strategien ein breites Spektrum von Energietra¨gern gewonnen werden kann. Ne-
ben biogenen Festbrennstoffen (z. B. Holzhackschnitzel, Pellets und Scheitholz)
ermo¨glicht Biomasse die Bereitstellung von gasfo¨rmigen Energietra¨gern (z. B. Bio-
gas) oder flu¨ssigen Kraftstoffen (z. B. Bioethanol). Bioenergie ist somit in verschie-
denen Teilbereichen der Energieversorgung nutzbar. Gegenu¨ber anderen erneuerba-
ren Energien, wie Windkraft oder Solarenergie, unterliegt sie zudem weniger star-
ken Fluktuationen aufgrund tempora¨rer Wettereinflu¨sse. Pflanzenartige Biomasse
ist zudem CO2-neutral und bietet im Vergleich zu fossilen Brennstoffen erhebliches
Potential zur Einsparung von Treibhausgasen.
Im Jahr 2017 betrug der Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeu-
gung der Bundesrepublik Deutschland etwa 33,3%, wobei etwa 23,6 % des erneu-
erbaren Stroms auf Bioenergie entfielen [4]. Der Großteil des durch Biomasse er-
zeugten Stroms geht auf Biogas und feste Bioenergietra¨ger zuru¨ck. Dies wird aus
Abbildung 1.1 ersichtlich.
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Abb. 1.1: Stromerzeugung aus Biomasse (links) und Wa¨rmebereitstellung aus allen
erneuerbaren Energien (rechts) 2017 in Deutschland [4] S. 5 f.
In Abbildung 1.1 ebenfalls dargestellt, ist die mit Hilfe erneuerbarer Energien im
Jahr 2017 bereitgestellte Wa¨rme. Es ist zu erkennen, dass der Großteil der Wa¨rme-
produktion durch Biomasse bestritten wurde. Die Erzeugung von Wa¨rme in ha¨us-
lichen und industriellen Anwendungen, Gewerbe, Handel und Dienstleistung (GHD)
sowie Heizkraftwerken basiert dabei prima¨r auf dem Einsatz fester Bioenergietra¨ger.
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Fu¨r zuku¨nftige Szenarien ist davon auszugehen, dass die Verbrennung fester Bio-
brennstoffe ihre zentrale Rolle fu¨r die Wa¨rmeerzeugung aus Erneuerbaren beha¨lt.
1.2 Motivation und Zielsetzung dieser Arbeit
Die Verbrennung fester Bioenergietra¨ger ist ein komplexer Vorgang, der sich aus dem
Zusammenspiel zahlreicher physikalischer und chemischer Prozesse ergibt. Wa¨rme-
und Stofftransport sowie homogene und heterogene chemische Prozesse sind hierbei
von zentraler Bedeutung. Trotz intensiver Forschungsta¨tigkeit sind die gesamtheitli-
chen Abla¨ufe bei der Biomasseverbrennung heute noch nicht verstanden. Vor allem
die großtechnische bzw. industrielle Energieerzeugung durch Verbrennung eines bio-
genen Festbrennstoffs ist ha¨ufig von unbeherrschten Pha¨nomenen begleitet, welche
Kraftwerksbetreiber vor Herausforderungen stellen. Allen voran ist die Entstehung
von Bela¨gen an Feuerraumwa¨nden und Heizfla¨chen ein zentrales Problem in Rost-
feuerungsanlagen, welches in vielen Fa¨llen als Hauptursache unplanma¨ßiger Anla-
genstillsta¨nde gilt. Es ist bekannt, dass Ablagerungsbildung ein Produkt u¨berlagerter
Effekte darstellt, wobei die Anhaftung aus dem Brennstoffbett emittierter Partikel
als eine wesentliche Ursache gilt.
In den vergangen Dekaden nutzen bereits verschiedene Forschergruppen numeri-
sche Methoden zur Analyse der Depositionsbildung in Rostfeuerungen. Die Anzahl
der in diesem Zusammenhang publizierten Arbeiten ist allerdings u¨berschaubar.
Numerische Simulation wurde prima¨r zur Erlangung eines besseren Versta¨ndnisses
u¨ber die komplexen Mechanismen der Ablagerungsentstehung eingesetzt, als zur
Optimierung betroffenen Anlagen. Mehrheitlich kamen dabei vereinfachte Festbett-
modelle zum Einsatz, um die Prozesse innerhalb der Schu¨ttung zu behandeln und
Randbedingungen fu¨r die CFD-Simulation des Freeboards und der Belagsbildung zu
generieren. Solche pha¨nomenologischen oder teils empirischen Festbettmodelle ba-
sieren zumeist auf einer ein- oder zweidimensionalen Auflo¨sung schu¨ttungsinterner
Vorga¨nge und sind nur eingeschra¨nkt in der Lage, die typische Heterogenita¨t fester
Bioenergietra¨ger abzubilden. Hierin ist jedoch eine wesentliche Ursache gravierender
Belagsbildung zu sehen. Außerdem werden fu¨r die Behandlung der ablagerungsre-
levanten Partikelfracht teils erheblich vereinfachte Prinzipien innerhalb der CFD-
Simulation zugrunde gelegt. Das Material wird u¨berwiegend als abreagierte Asche
mit festgelegter Gro¨ßenverteilung verstanden. Die Emission teilkonvertierter Brenn-
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stoffkomponenten, von der insbesondere bei Energietra¨gern mit hohem Feinanteil
auszugehen ist, bleibt zumeist unberu¨cksichtigt. Des Weiteren ist anzumerken, dass
in nahezu allen betreffenden Arbeiten ein umfassender Vergleich zwischen dem er-
rechneten Belagsbild und der in einem Realsystem beobachten Ablagerungstruktur
ausbleibt.
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit besteht in der Entwicklung einer neuarti-
gen Simulationsmethodik, basierend aus CFD sowie der Diskrete Elemente Methode
(DEM), die sowohl eine hochdetaillierte Darstellung der Festbettprozesse als auch
der Verbrennung im Freeboard industrieller Biomasserostfeuerungen erlaubt. Im
Kontrast zu den etablierten Festbettmodellen soll ein solches CFD-DEM-Verfahren
erstmalig genutzt werden, um die Emission von Feinstpartikeln aus dem Brenn-
stoffbett und deren Einfluss auf den Belagsaufbau an den Heizfla¨chen na¨her zu
analysieren. Die Arbeit kann dabei grundsa¨tzlich in die folgenden Teilzielstellungen
strukturiert werden:
 Entwicklung eines vollsta¨ndig gekoppelten CFD-DEM-Verfahrens fu¨r die Fest-
bettverbrennung biogener Festbrennstoffe,
 Validierung des Konzeptes sowohl am einzelnen Partikel als auch unter Fest-
bettbedingungen,
 Erweiterung des Verfahrens um ein ada¨quates Ablagerungsmodell zur Be-
schreibung des Depositionsaufbaus durch Partikelanhaftung,
 Anwendung des Gesamtmodells auf eine reale industrielle Rostfeuerung zur
Analyse der emittierten Partikelfracht und der Belagsentstehung,
 Vergleich zwischen errechnetem und beobachtetem Belagsbild und Ableitung
erster Optimierungsansa¨tze.
Die zentrale Herausforderung der vorliegenden Arbeit besteht in der Entwicklung des
gekoppelten CFD-DEM-Verfahrens, welches einerseits eine Anwendbarkeit auf große
Partikelanha¨ufungen besitzen muss und andererseits eine hinreichende Genauigkeit
hinsichtlich der Verbrennung einzelner Biomasseteilchen erreicht. Da bislang keine
etablierten Standardlo¨sungen zur Modellierung der thermochemischen Konversion
von Biomassepartikeln existieren, muss hierfu¨r ein eigenes Partikelmodell entwickelt
werden. Als Kompromiss zwischen Berechnungsaufwand und Genauigkeit ist in der
vorliegenden Arbeit die Entwicklung eines reduzierten 1D-Abbrandmodells ange-
dacht, welches die Verbrennung thermisch dicker Biomasseteilchen darstellen kann.
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Bioenergietra¨ger
Wie bereits eingangs erwa¨hnt wurde, sind Bioenergietra¨ger heute in unterschied-
lichen Bereichen der Energieerzeugung vertreten. Sie dienen der Stromproduktion,
Wa¨rmebereitstellung sowie der Herstellung von Kraftstoffen fu¨r mobile Anwendun-
gen. Grundlage ga¨ngiger Konzepte zur energetischen Biomasseverwertung ist die
Verbrennung, wobei Bioenergietra¨ger entweder als Festbrennstoff direkt verfeuert
werden ko¨nnen oder mit Hilfe von Konversionsverfahren zuna¨chst in andere Ener-
gietra¨ger u¨berfu¨hrt werden mu¨ssen. Biochemische Umwandlungsmethoden (z. B.
anaerobe und alkoholische Ga¨rung) basieren auf einer mikrobiellen Zersetzung der
Biomasse und dienen der Herstellung von Biogas und Bioethanol. Physikochemi-
sche Verfahren, wie Extraktion/Pressung und anschließende Umesterung, ko¨nnen
zur Produktion von Planzeno¨lmethylester (PME), einem Substitut von Dieselkraft-
stoff, eingesetzt werden [5]. Des Weiteren ermo¨glichen thermochemische Konversi-
onskonzepte, zu denen Pyrolyse, Vergasung und direkte Verflu¨ssigung za¨hlen [6], die
Produktion eines breiten Brennstoffportfolios, darunter Holzkohle, Pyrolyseo¨le und
Synthesegas. Die einfachste Methode zur industriellen Strom- und Wa¨rmeerzeugung
durch Biomasse besteht jedoch in der direkten Verbrennung bzw. direkten thermo-
chemischen Konversion eines festen Bioenergietra¨gers, wie Holzhackgut.
2.1 Zusammensetzung holzartiger Brennstoffe
Holzartige bzw. lignocellulotische Biomassen sind Kompositmaterialien, die aus or-
ganischen Makromoleku¨len sowie diversen niedermolekularen Verbindungen, sowohl
anorganischer als auch organischer Natur, zusammengesetzt sind. Einen U¨berblick
u¨ber die Bestandteile derartigen Biomassen gibt das Schema in Abbildung 2.1. Die
Grundlage des Holzes bilden mit Cellulose, Polyosen (Hemicellulose) und Lignin
verschiedene Biopolymere. Die aus C, H und O zusammengesetzten Makromoleku¨le
sind zentraler Bestandteil der Zellwa¨nde und bestimmen etwa 95 Ma.-% der Tro-
ckensubstanz einer Energiepflanze [7]. Die Komposition der Biopolymere variiert
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Pflanzenbestandteile
makromolekulare Komponenten niedermolekulare Komponenten
Polysaccharide Lignin
CellulosePolyosen
(Hemicellulose)
organische
Verbindungen
anorganische
Verbindungen
Extrakte Asche
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?
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?
?
?
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? ?
? ?
Abb. 2.1: Zusammensetzung von Holz nach [9] S. 2784
in Abha¨ngigkeit der Holzart und unterscheidet sich zudem bei Betrachtung un-
terschiedlicher Pflanzenbestandteile (Stamm, Zweige, Rinde, etc.). Fu¨r verbreitete
Holzsorten wie Birke, Buche, Eiche, Fichte oder Kiefer bestreitet der Celluloseanteil
des Stamms zwischen 43,6 Ma.-% und 58.4 Ma.-% der Trockensubstanz. Der Anteil
von Polyosen und Lignin betra¨gt hingegen 23,5-32,8 Ma.-% bzw. 10,2-28,4 Ma.-% [8].
Zusa¨tzlich zu den Biopolymeren kann lignocellulotische Biomasse auch Harze, Fet-
te und O¨le sowie Proteine enthalten. In den meisten Fa¨llen ist der Anteil solcher
Extrakte jedoch vergleichsweise gering.
Neben Cellulose, Hemicellulose und Lignin geho¨rt Wasser zu den Verbindungen in-
nerhalb des Holzes, die in erho¨hter Konzentration vorliegen. Dabei kann das Wasser
grundsa¨tzlich in drei Formen existieren [10], als:
 Gebundenes Wasser: Aufgrund von Wasserstoffbru¨ckenbindungen innerhalb
der Zellwa¨nden gebunden,
 Freies Wasser: Durch Kapillarkra¨fte in den Zell-Lumina gehalten,
 Wasserdampf : In den Hohlra¨umen enthaltener Dampf, im thermodynami-
schen Gleichgewicht mit dem vorhandenen freien Wasser.
Unterhalb des Fasersa¨ttigungspunktes, der typischerweise bei einer Holzfeuchte von
etwa 30 % angesiedelt ist [10, 11], existiert Wasser lediglich in gebundener Form.
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Bei einer U¨berschreitung der Zellsa¨ttigung befindet sich zusa¨tzlich freies Wasser in
den Hohlra¨umen des Holzes. Mit Letzterem im Gleichgewicht ist außerdem eine ge-
wisse Menge Wasserdampf vorhanden. Das innerhalb eines festen Bioenergietra¨gers
enthaltene Wasser ist maßgebend fu¨r dessen Heizwert.
In Erweiterung der bisher aufgefu¨hrten Verbindungen beinhaltet das Pflanzenmate-
rial verschiedene Makro- und Mikrona¨hrstoffe. In vergleichsweise großer Konzentra-
tion sind die Hauptna¨hrstoffe N, K, P, Ca, Mg und S sowie das Element Cl enthalten.
Als Spurenelemente ko¨nnen außerdem gewisse Mengen an Si, Na, Fe, Mn, Zn, Cu,
Mo, Co, Pb, Al, Cr, Cd, Ni, Hg und As vorhanden sein [7].
Einige der aufgefu¨hrten Na¨hrstoffe sowie deren Begleitelemente besitzen hinsichtlich
großtechnischer Verbrennungsprozesse hohe Relevanz. Sie sind zentrale Bestandteile
gebildeter Ascheverbindungen und gelten als Ursache aschebezogener Problemstel-
lungen. Hinsichtlich der Verbrennung von Biomasse sind laut Lindberg et al. [12] die
Elemente K, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Si, P, S sowie Cl als dominierende Aschebildner zu
sehen. Obernberger [13] misst außerdem den Schwermetallen Zn und Pb eine gewisse
Bedeutung bei.
Bei holzartiger Biomasse kann der Anteil der Asche von 0,1-16,5 Ma.-% der Trocken-
substanz variieren [14]. Diese Streuung steht einerseits in Verbindung zur Na¨hrstoff-
aufnahme der Pflanze, ist jedoch prima¨r durch a¨ußere Einflu¨sse begru¨ndet. Dies-
bezu¨glich ist vor allem ein erho¨hter Eintrag von Mineralien aufgrund der Mitver-
brennung von Rinde oder der Verschmutzung des Brennstoffs aufzufu¨hren. Bezu¨glich
des Ursprungs der Brennstoffasche kann in Anlehnung an Baxter [15] und Zevenho-
ven et al. [16] daher wie folgt differenziert werden:
 in der Brennstoffmatrix gebundene oder in Flu¨ssigkeiten gelo¨ste anorganische
Bestandteile (Na¨hrstoffe),
 im Brennstoff befindliche mineralische Einschlu¨sse,
 aufgrund von Abbau-, Transport- und Aufbereitungsprozessen eingetragene
Mineralien.
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2.2 Thermochemische Konversion
Ein der Verbrennung zugefu¨hrtes Brennstoffteilchen durchla¨uft verschiedene Pha-
sen der stofflichen und energetischen Umwandlung, die allgemein als thermoche-
mische Konversion bezeichnet werden. Eine Aufheizphase, bedingt durch externe
Wa¨rmezufuhr, initiiert zuna¨chst den Trocknungsprozess. Hierbei entweichen unter
Wa¨rmeeinwirkung das freie sowie gebundene Wasser aus dem Holzteilchen. Anschlie-
ßend leitet eine weitere Aufheizphase die Pyrolyse ein. Bei diesem Vorgang kommt
es zur thermischen Zersetzung der Biomassepolymere unter Freisetzung von Pyroly-
segasen und -o¨len sowie unter Bildung eines festen Ru¨ckstands, dem Restkoks. Bei
ho¨heren Temperaturen erfolgen Vergasung und Verbrennung des Kokses durch he-
terogene chemische Reaktionen auf der Restkoksoberfla¨che. Bei einer vollsta¨ndigen
Umsetzung des Materials bleiben lediglich anorganische Verbindungen in Form von
Asche zuru¨ck. U¨berlagert mit den aufgefu¨hrten Umwandlungsprozessen am Brenn-
stoffteilchen finden in der umliegenden Gasphase verschiedene chemische Prozesse
statt. Dabei handelt es sich zum einen um die thermische Zersetzung der Pyrolyseo¨le
sowie zum anderen um die Oxidation brennbarer Gasspezies.
2.2.1 Trocknung
Die Trocknung des Brennstoffs ist ein endothermer Prozess, bei dem a¨ußere Wa¨rme-
einwirkung zur Entweichung des freien und gebundenen Wassers fu¨hrt. Da zur Frei-
setzung des gebundenen Wassers zusa¨tzlich die Bindungsenergie u¨berwunden werden
muss, ist davon auszugehen, dass bei geringeren Temperaturen zuna¨chst das freie
Wasser entweicht [17].
Innerhalb eines frischen Brennstoffteilchens sind das freie Wasser und Wasserdampf
im thermodynamischen Gleichgewicht, wobei sich bei der vorhandenen Tempera-
tur ein definierter Sa¨ttigungsdampfdruck einstellt. Die Aufheizung des Teilchens
fu¨hrt zu einem Anstieg des Sa¨ttigungsdampfdrucks, was in einer erho¨hten Dampf-
konzentration innerhalb des Partikels resultiert. Das Konzentrationsgefa¨lle zwischen
dem Partikel und der umliegenden Gasphase forciert anschließend eine Bewegung
des Dampfes in Richtung der freien Stro¨mung. Die aufgrund des Dampftransportes
bedingte Konzentrationsminderung innerhalb des Partikels wird durch weitere Ver-
dampfung des freien Wassers ausgeglichen. Ist das freie Wasser verbraucht, folgt bei
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ho¨heren Temperaturen die Loslo¨sung und nachfolgende Verdampfung des gebunde-
nen Wassers. Der Trocknungsvorgang ha¨lt an bis das gesamte Wasser verbraucht
ist. Dabei ko¨nnen Prozesstemperaturen von bis zu 200 °C erreicht werden [7].
2.2.2 Pyrolyse
Im Anschluss an die Trocknung folgt die pyrolytische Zersetzung der Biomasse-
polymere. Als Pyrolyse wird die irreversible Zersto¨rung der Makromoleku¨le unter
Wa¨rmeeinwirkung und ohne Zugabe eines externen Oxidationsmittels bezeichnet.
Mit dem Abbau von Hemicellulose, Cellulose und Lignin geht die Freisetzung ver-
schiedener Pyrolysegase und -o¨le einher. Der Begriff Pyrolysegase bezeichnet ein
Gemisch gasfo¨rmiger Verbindungen, welches vorrangig aus CO, CO2, CH4, H2 und
einigen C2-Kohlenwasserstoffen zusammengesetzt ist [18]. Das Pyrolyseo¨l ist typi-
scherweise eine Mixtur aus Wasser (30 %), Phenolen (30%), Aldehyden und Ke-
tonen (20 %) sowe Alkoholen (10%) und anderen Verbindungen (10 %) [19]. Es
handelt sich um Komponenten, die unter den vorherrschenden Prozesstemperaturen
dampffo¨rmig vorliegen. Die aus Gasen und O¨len zusammengesetzten volatilen Be-
standteile ko¨nnen bei lignocellulotischer Biomasse bis zu 86 Ma.-% des Trockenmate-
rials bestreiten [14]. Die Zersetzung fu¨hrt daher zu einer signifikanten Massenabnah-
me und ist der dominierende Prozess in der thermochemischen Umwandlungskette
biogener Festbrennstoffe. Neben der Reduktion in der Partikelmasse erfa¨hrt das
Holzteilchen signifikante strukturelle A¨nderungen im Zuge der Zersetzungsprozes-
se. Das entweichende Gemisch aus Teeren und Gasen hinterla¨sst einen hochporo¨sen
und kohlenstoffreichen Restkoks, dessen Anteil sich in Abha¨ngigkeit des Holzes auf
12,3-26,3 Ma.-% der Trockensubstanz bela¨uft [14].
Die thermische Zersetzung des Holzes beginnt u¨blicherweise mit dem Zerfall der
Hemicellulose ab Temperaturen von etwa 200 °C, siehe Abbildung 2.2. Der Zerfall
der Polyosen erreicht bei Temperaturen von 320-350 °C seinen Ho¨hepunkt [7], was
bezu¨glich des Gesamtumsatzes mit der Schulter der Gesamtumsatzrate assoziiert
wird. Die Zersetzung erfolgt maßgeblich unter Bildung volatiler Zwischenprodukte
mit einer hohen Ausbeute an Pyrolysegasen [20]. Bei ho¨heren Temperaturen gewinnt
die Zersto¨rung der Cellulose zunehmend an Bedeutung und findet zwischen 350 °C
und 400 °C ihr Maximum. In Verbindung mit dem Cellulosezerfall kann in diesem
Temperaturbereich insgesamt die ho¨chste Umsatzrate des Holzes verzeichnet wer-
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Abb. 2.2: Typische Pyrolyserate von Holz und dessen Makroverbindungen
den. A¨hnlich wie im Fall der Hemicellulose resultiert die Zersetzung der Cellulose
prima¨r in der Produktion flu¨chtiger Bestandteile, wobei jedoch vorrangig Pyrolyseo¨le
anfallen [21]. Die Umwandlung des Lignins findet in einem weiten Temperaturbe-
reich statt und ist gekennzeichnet durch Umsatzraten von vergleichsweise geringer
Intensita¨t. Der Ligninzerfall hat insgesamt die ho¨chste Produktion an Restkoks zur
Folge [20] und erreicht bei Temperaturen um 400  C sein Maximum. Bei Tempera-
turen oberhalb von 550  C ist die pyrolytische Zersetzung von Holz typischerweise
abgeschlossen und es verbleibt lediglich der Restkoks.
2.2.3 Heterogene Koksreaktionen
Der pyrolytischen Zersetzung folgend, beginnt bei ho¨heren Temperaturen der Abbau
des Restkokses durch chemische Prozesse auf der Oberfla¨che des poro¨sen Materials.
Dies geschieht hauptsa¨chlich durch die Reaktion mit O2 (Verbrennung), wobei in
Abwesenheit von Sauerstoff auch Vergasungsreaktionen mit CO2, H2O und H2 be-
deutsam werden ko¨nnen [18].
C+0, 5O2 → CO (2.1)
C+CO2 → 2CO (2.2)
C+H2O → CO+ H2 (2.3)
C+2H2 → CH4 (2.4)
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Typischerweise verla¨uft die Verbrennungsreaktion (Gl. 2.1) um einige Gro¨ßenord-
nungen schneller als der dominierende Vergasungsprozess [17]. Fu¨r die Vergasung von
Biomassekoks ist zudem bekannt, dass die Reaktion mit Wasserdampf (Gl. 2.3) bis
zu fu¨nf mal schneller abla¨uft als die in Gl. 2.2 dargestellte Boudouardreaktion [22].
Im Vergleich zur Verbrennung und den bereits aufgefu¨hrten Vergasungsreaktionen
ist die Reaktion 2.4 fu¨r technische Applikationen oft weniger bedeutsam [18].
Da die Edukte der Reaktionen 2.1 bis 2.4 in unterschiedlichen Phasen vorliegen,
handelt es sich um heterogene chemische Prozesse. Neben der chemischen Reakti-
on auf der Koksoberfla¨che beinhalten derartige Vorga¨nge verschiedene Stofftrans-
portpha¨nomene, wie die Grafik in Abbildung 2.3 zeigt.
O2
CO2
H2O
H2 CO
H2
CH4
Freie Stro¨mung
Grenzschicht
Asche
Restkoks
1) 7)
2)
6)
3) 4)
5)
Abb. 2.3: Teilvorga¨nge heterogener Restkoksreaktionen; die aufgefu¨hrten Zah-
len korrespondieren mit den folgenden Prozessen: 1) Filmdiffusion der
gasfo¨rmigen Reaktanden, 2) Porendiffusion, 3) Adsorption, 4) Ober-
fla¨chenreaktion, 5) Desorption der gebildeten Produkte, 6) Porendiffu-
sion und 7) Filmdiffusion
Innerhalb der freien Stro¨mung erfolgt der Transport der gasfo¨rmigen Reaktanden
vorwiegend durch Konvektion. Filmdiffusion (1) durch die das Partikel umliegende
Grenzschicht erzwingt einen Transport der Gasspezies zur a¨ußeren Partikelober-
fla¨che. Aufgrund von Porendiffusion (2) kommt es zu einer Bewegung der Moleku¨le
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durch das Porensystem des Koksteilchens bzw. durch die den Restkoks umgebende
Asche. Im Anschluss erfolgt die Adsorption der Reaktanden (3) und es finden die
chemischen Reaktionen (4) auf der Koksoberfla¨che statt. Die aus den Gleichung-
en 2.1 bis 2.4 hervorgehenden Reaktionsprodukte desorbieren (5) und begeben sich
durch Poren- und Filmdiffusion (6,7) in die freie Stro¨mung. Hier unterliegen sie
einem konvektionsbedingten Abtransport.
Die makroskopische Reaktionsrate der Koksumwandlung steht sowohl in Verbindung
zu den aufgefu¨hrten Transportprozessen als auch zur Mikrokinetik der Oberfla¨chen-
reaktionen. Begrenzt durch den langsamsten Teilprozess kann der Koksabbau ent-
weder kinetisch kontolliert oder stofftransportlimitiert erfolgen [23, 24]. Aus diesem
Sachverhalt resultiert die Auspra¨gung unterschiedlicher Verbrennungsregime, wobei
der Gesamtprozess nach Di Blasi [18]
 kinetisch kontrolliert (Regime 1),
 diffusionslimitiert (Regime 2) oder
 aufgrund des a¨ußeren Stofftransportes begrenzt (Regime 3)
sein kann. Bei kleinen Kokspartikeln und insgesamt niedrigen Prozesstemperatu-
ren unterliegt der Koksabbau einer Begrenzung durch die Mikrokinetik der Ober-
fla¨chenreaktion [25]. Aufgrund der geringen Temperaturen verla¨uft die chemische
Umwandlung tra¨ge, wenngleich externer Stofftransport und intrapartikula¨re Diffu-
sion fu¨r eine ausreichende Konzentration an Reaktionspartnern sorgen. Dieses erste
Verbrennungsregime ist durch einen Thiele-Modul
φ = rp
√
r˙Kin
Deff
(2.5)
mit Werten kleiner eins gekennzeichnet. Die vergleichsweise schnelle Diffusion sorgt
fu¨r ein gleichma¨ßiges Eindringen der Reaktanden und einen einheitlichen Koksab-
bau innerhalb des Teilchens. Bedingt durch den gleichma¨ßigen Umwandlungspro-
zess resultiert eine Dichtereduktion bei nahezu gleichbleibender Partikelgro¨ße [18].
Bei zunehmender Partikelgro¨ße gewinnt Porendiffusion aufgrund der la¨ngeren Dif-
fusionswege an Bedeutung und kann im Zusammenspiel mit den chemischen Pro-
zessen die Koksumwandlung limitieren. Bei einem Thiele-Modul signifikant gro¨ßer
als eins ist der Gesamtprozess diffusionskontrolliert. Innerhalb des zweiten Regimes
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sorgt schleppende Porendiffusion fu¨r ein begrenztes Eindringen der Reaktanden in
den Restkoks, sodass der Abbauvorgang maßgeblich an der a¨ußeren Oberfla¨che des
Kokses stattfindet [23]. Es resultiert eine Schrumpfung des Teilchens bei konstanter
Dichte, wobei die Umwandlungsrate in direkter Abha¨ngigkeit zur a¨ußeren Oberfla¨che
steht. Ein a¨hnliches Verhalten ist fu¨r das dritte Verbrennungsregime zu beobachten.
Hierbei kontrolliert jedoch der Transport der Reaktanden aus der umliegenden Gas-
phase den Abbau des Restkokses.
Die Umwandlungsrate des Biomassekokses weist signifikante Abha¨ngigkeit zur Kon-
zentration der gasfo¨rmigen Reaktanden, der Partikelgro¨ße sowie den Prozesstempe-
raturen auf. U¨berdies beeinflussen strukturelle Gegebenheiten die Reaktivita¨t des
Materials. Biomassekoks besitzt im Vergleich zu Kohlekoks eine deutlich ho¨here
Reaktivita¨t, was vor allem auf eine gesteigerte Porosita¨t und gro¨ßere Oberfla¨che
zuru¨ckzufu¨hren ist. Die Reaktivita¨t des Restkokses steht außerdem in Verbindung
zur Pyrolyseheizrate sowie dem Vorkommen katalytisch agierender Elemente (Na,
K, Ca) [22, 26]. Eine weitere Besonderheit von Biomassekoks besteht darin, dass
seine Reaktivita¨t im Laufe des Umwandlungsprozesses weiter zunimmt [27]. Dies ist
prima¨r durch das signifikante Wachstum der reaktiven Oberfla¨che zu begru¨nden.
Bei einem vollsta¨ndigen Ausbrand des Restkokses bleiben lediglich anorganische
Brennstoffbestandteile in Form von Asche zuru¨ck. Die Umwandlung des anorga-
nischen Materials basiert auf einer Vielzahl physikochemischer Vorga¨nge, die sich
aufgrund der vorkommenden Mineralien und Phasenzusta¨nde deutlich von den Um-
wandlungsprozessen der Biomasse und des Restkokses differenzieren lassen. Laut
Vassilev et al. [28] ko¨nnen Biomasseaschen aus etwa 290 verschiedenen Phasen und
Mineralien bestehen. Den Großteil der Asche bilden kristalline sowie amorphe anor-
ganische Bestandteile. Ebenso ko¨nnen Koks und organische Mineralien sowie gasfo¨r-
mige und flu¨ssige Einschlu¨sse organischer und anorganischer Komponenten enthal-
ten sein. Eine umfassende Darstellung bekannter Transformationsprozesse von Bio-
masseaschen ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Fu¨r weitergehende Informationen
sei daher auf die Arbeiten von Vassilev et al. [28] oder Niu et al. [29] verwiesen.
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2.3 Feuerungskonzepte
Hinsichtlich der großtechnischen Verbrennung fester Brennstoffe sind drei grund-
legende Feuerungskonzepte zu unterscheiden: Festbett-, Wirbelschicht- und Staub-
feuerung. Bei Festbettfeuerungen (FBF) wird einem Brennstoffbett Verbrennungs-
luft mit geringen Stro¨mungsgeschwindigkeiten zugefu¨hrt, sodass ein Transport des
Energietra¨gers aufgrund der Fluidbewegung weitestgehend ausbleibt. Typische Ver-
treter dieser Kategorie sind die in Abbildung 2.4 veranschaulichte Rost- und Unter-
schubfeuerung.
Festbettfeuerung Wirbelschichtfeuerung Staubfeuerung
stationa¨r zirkulierend
Unterschubfeuerung
Rostfeuerung
Abb. 2.4: Schematische Darstellung unterschiedlicher Feuerungssysteme, ange-
lehnt an [7] S. 493
Bei ho¨heren Stro¨mungsgeschwindigkeiten folgt ab einem Schwellenwert, dem Flui-
disierungspunkt, eine Auflockerung und Expansion des Bettmaterials. Die einzelnen
Teilchen des Brennstoffs werden aufgrund der Luftbewegung in Schwebe gehalten
oder transportiert. Dieses Verhalten bietet die Grundlage fu¨r Wirbelschichtfeue-
rungen. Ha¨ufig entha¨lt das Wirbelbett betreffender Anlagen neben dem Brenn-
stoff ein zusa¨tzliches Inertmaterial (z. B. Quarzsand) zur Intensivierung von Mi-
schungsprozessen und dem Ausgleich von Temperaturspitzen. Sogenannte stationa¨re
Wirbelschichtfeuerungen (SWSF) sind durch eine konstante Ausdehnung des Bet-
tes gekennzeichnet. Materialaustrag wird weitgehend vermieden. Zirkulierende Wir-
belschichtfeuerungen (ZWSF) basieren hingegen auf ho¨heren Gasgeschwindigkei-
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ten und einem partiellen Austrag leichter Partikel. Eine Vorrichtung gewa¨hrleistet
die Abscheidung und nachfolgende Ru¨ckfu¨hrung der ausgeschiedenen Bestandteile.
Im Fall von Flugstrom- bzw. Staubfeuerungen (SF) wird feingemahlener Brenn-
stoff aufgrund hoher Gasgeschwindigkeiten pneumatisch transportiert. Der Aus-
brand der Brennstoffteilchen erfolgt im Flug, wie in Abbildung 2.4 dargestellt.
Festbett-, Wirbelschicht- und Staubfeuerungen werden in sehr unterschiedlichen
Leistungsbereichen eingesetzt, wie aus Tabelle 2.1 hervorgeht.
Tab. 2.1: Ausgewa¨hlte Merkmale unterschiedlicher Feuerungsarten [30]
Einheit FBF SWSF ZWSF SF
Feuerungsleistung MWth <100 <100 <800 <2000
Brennkammertemperatur °C 1200-1400 800-900 850-950 1200-1400
Gasgeschwindigkeit [m s−1] <2 1,5-2,5 4-7 5
Partikelgro¨ße (Kohle) [mm] <40 <10 ≈ 5 ≤ 0,1
Staubfeuerungen spielen fu¨r die Verbrennung stu¨ckiger Bionenergietra¨ger keine Rolle
und sind lediglich in Verbindung mit feingemahlenen Brennstoffen (Dp < 2 mm [5]),
wie Sa¨gemehl, anzutreffen. Wa¨hrend fu¨r die Verbrennung von Holzhackgut bei Leis-
tung von mehr als 15 MW auch Wirbelschichtanlagen eingesetzt werden, so dominie-
ren bei geringeren Anlagenleistungen Unterschub- und Rostfeuerungen [7]. Festbett-
feuerungen mit Vorschubrost werden fu¨r die Verbrennung von Holzhackgut bis zu
einer Leistung von 60 MW appliziert. Sie ko¨nnen mit unterschiedlichen Holzbrenn-
stoffen beschickt werden und ermo¨glichen die Nutzung von Energietra¨gern mit bis
zu 50 Ma.-% Asche und 60 Ma.-% Wasser [7]. Bezu¨glich des Brennstoffs bieten
Vorschubrostfeuerungen demnach ein Ho¨chstmaß an Flexibilita¨t. Durch die Ver-
wendung stark aschehaltiger und fluktuierender Energietra¨ger ergeben sich jedoch
verschiedene Problemstellungen. Insbesondere die Entstehung von Ablagerungen ist
ein Kernproblem mit signifikanten Auswirkungen auf den Kraftwerksbetrieb.
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Wa¨hrend der Verbrennung fester Energietra¨ger kommt es an den Brennkammer-
wa¨nden und Heizfla¨chen thermischer Kraftwerke ha¨ufig zur Ansiedlung von Verbren-
nungsru¨cksta¨nden. Die daraus resultierenden Ablagerungsstrukturen ko¨nnen nach-
haltig das Systemverhalten beeinflussen und langfristig zu einer Reduktion des An-
lagenwirkungsgrades fu¨hren. Massive Ablagerungsbildung und damit in Verbindung
stehende Problemstellungen, wie Bauteilscha¨digungen, sind eine Hauptursache un-
planma¨ßiger Anlagenstillsta¨nde. Die Reinigung der Anlage sowie ablagerungsbe-
dingte Reparaturarbeiten stellen Kraftwerksbetreiber zusa¨tzlich vor hohe Kosten.
Belagsbildung ist ein Pha¨nomen, welches brennstoff- sowie anlagenu¨begreifend auf-
tritt. In Abha¨ngigkeit des Energietra¨gers, der Systembau- und Betriebsweise ko¨nnen
neben der Feuerung sowohl Wa¨rmeu¨bertrager im Hoch- als auch Niedertemperatur-
bereich von Bela¨gen befallen sein. Die o¨rtliche Auspra¨gung der Depositionsstruk-
turen kann jedoch erheblich variieren. Die in Abb. 3.1 dargestellten Aufnahmen aus
einer mit Waldrestholz betriebenen Rostfeuerungsanlage verdeutlichen dies.
Abb. 3.1: Ablagerungen in einer Biomasserostfeuerungen nach 6 monatiger Be-
triebszeit, an den Rauchgasdu¨sen (links), an einer Feuerraumseitenwand
(Mitte) und am Durchtrittsgitter (rechts)
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Laut Muhammadieh [31] lassen sich drei Erscheinungsbilder von Ablagerungen diffe-
renzieren: Verschlackung, Verschmutzung und Versinterung. Erstere ist durch feste,
durchgeschmolzene Depositschichten charakterisiert und resultiert aus hohen Prozes-
stemperaturen oder der Entstehung niedrigschmelzender Verbrennungsru¨cksta¨nde.
Verschmutzungen sind hingegen lose Strukturen, die sich aus der Anhaftung abrea-
gierter Partikel und als Ergebnis von Kondensationsprozessen ergeben. Versinterun-
gen repra¨sentieren eine U¨bergangsform zwischen Verschlackungs- und Verschmut-
zungspha¨nomnenen. Trotz des Ausbleibens eines ersichtlichen Schmelzflusses kommt
es bei Versinterungen zu Verwachsung und Verklebung abgelagerter Teilchen [31].
Ablagerungsbildung auf den Heizfla¨chen resultiert in einer verminderten Wa¨rme-
u¨bertragung an den Wasser-Dampf-Kreislauf, was langfristig zu einer Abnahme der
Anlageneffizienz fu¨hrt. Wachsende Bela¨ge und die sich daraus ergebende Reduktion
der Wa¨rmeauskopplung forcieren eine Erho¨hung der Rauchgastemperaturen, woraus
oft eine weitere Zunahme der Belagsentstehung resultiert. Wegen dieses Sachverhal-
tes ist Ablagerungsbildung zumeist ein selbstversta¨rkender Effekt. Neben der Be-
lagsbildung und der daraus hervorgehenden Wirkungsgradreduktion, sind weitere
Problemstellungen infolge gravierender Schlacke- und Verschmutzungsbildung wie
folgt bekannt:
 ho¨here Gasgeschwindigkeiten und erosive Materialbescha¨digung durch Ver-
sperrung von Stro¨mungsengstellen,
 Bescha¨digung von Rostelementen oder Aschetrichter aufgrund der Bildung und
Ablo¨sung massiver Wechtenstrukturen,
 ablagerungsbedingte Korrosionsscha¨den an Wa¨rmeu¨bertragerrohren,
 Agglomeration von Partikeln des Bettmaterials in Wirbelschichtanlagen wegen
der Enstehung niedrig-schmelzender Verbindungen aus SiO2 und KCl [32],
 Verklebung einzelner Rostelemente beim Abfahrvorgang durch Bildung und
Erstarrung von Rostschlacke [32]
Verschlackungs- und Verschmutzungspha¨nomene sind im Wesentlichen auf aschebil-
dende Brennstoffbestandteile sowie Freisetzung und Transport der Asche in Feue-
rung und Dampferzeuger zuru¨ckzufu¨hren. Da anfallende Asche ein natu¨rliches Ne-
benprodukt der Verbrennung ist, lassen sich aschebezogene Probleme nicht ga¨nzlich
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vermeiden. Dennoch ko¨nnen eine gezielte Anlagenauslegung auf den zu verwenden-
den Brennstoff sowie eine optimierte Betriebsfu¨hrung dazu beitragen, Ablagerungs-
entstehung zu vermindern.
3.1 Freisetzung und Transport von Asche
Wie unter Abschnitt 2.1 erla¨utert, beinhalten feste Bioenergietra¨ger anorganische
Verbindungen, die entweder organisch gebunden, gelo¨st oder in Form von Ein-
schlu¨ssen vorliegen. Ebenso sind Bioenergietra¨ger aufgrund a¨ußerer Einwirkung ha¨u-
fig mit anorganischen Fremdstoffen kontaminiert. Wa¨hrend der thermochemischen
Konversion durchla¨uft das Material eine Vielzahl chemischer und physikalischer Pro-
zesse unter Bildung vielfa¨ltiger Ascheverbindungen.
Der Großteil der in Biomasserostfeuerungen vorkommenden anorganischen Bestand-
teile verbleibt nach der Verbrennung in Form von Ru¨ckstandsasche am Rost. Der
Anteil der Rostasche bestreitet in Abha¨ngigkeit von Brennstoff und Anlage etwa
60-90 % [33]. Teilchen der Ru¨ckstandsasche ko¨nnen als grobe Aschepartikel charak-
terisiert werden. Die Bildung derartiger Teilchen ist gekennzeichnet durch Fragmen-
tierung von Kokspartikeln und mineralischen Teilchen, Koaleszenz sowie physiko-
chemischen Transformationen [34]. Die Entstehung der Ru¨ckstandsasche geht vor
allem auf nicht-flu¨chtige Verbindungen der Elemente Si, Ca und Mg zuru¨ck [13].
Im Zuge der Verbrennung verla¨sst ein Teil des anorganischen Materials den Rost
und wird mit dem Rauchgas in Richtung der Wa¨rmeu¨bertrager befo¨rdert. Die aus
dem Brennstoffbett an das Rauchgas u¨berfu¨hrten Partikel enthalten neben leichter
Ru¨ckstandsasche auch unvollsta¨ndig umgesetzte Teilchen der Brennstofffeinfraktion,
deren Ausbrand erst innerhalb der freien Stro¨mung endet. Wa¨hrend des Verbren-
nungsprozesses kommt es außerdem zur Freisetzung inha¨renter anorganischer Ver-
bindungen, die ebenfalls an das Rauchgas u¨berfu¨hrt werden. Aus der Freisetzung
jener Bestandteile resultieren u¨berwiegend Prima¨rpartikel mit einer Gro¨ße von we-
niger als 0,1 µm [34]. Die Aerosolpartikel sind das Ergebnis von thermischer und che-
mischer Loslo¨sung, intrapartikula¨rer Konvektion im Zuge rapider Umwandlungspro-
zesse sowie Verdampfung flu¨chtiger Bestandteile [15]. Letzteres betrifft volatile Ver-
bindungen auf der Basis von K, Na, S, Cl, Zn und Pb [13]. Innerhalb des Rauchgases
vorliegende Ascheda¨mpfe durchlaufen unter Bildung neuer Aschespezies diverse che-
mische Prozesse. Dabei entstandene Verbindungen ko¨nnen bei einer U¨bersa¨ttigung
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zur Nukleation zusa¨tzlicher Aerosolpartikel fu¨hren. Diesbezu¨glich sind fu¨r die Ver-
brennung von Frischholz vor allem eine hohe Konzentration der Alkali-Metalle Ka-
lium und Natrium sowie Chlor und Schwefel relevant. Die Freisetzung von Alkali-
Verbindungen erfolgt hauptsa¨chlich wa¨hrend des Koksabbrands bei Temperaturen
oberhalb von 600 °C. Wa¨hrend der Entgasung werden hingegen nur geringe Mengen
organisch gebundener Alkalimetalle an das umgebende Rauchgas u¨berfu¨hrt [35].
Da Kalium zumeist in signifikant ho¨herer Konzentration als Natrium vorliegt, ist
die Bildung von Aerosolteilchen vor allem auf Kaliumverbindungen zuru¨ckzufu¨hren.
Charakteristisch fu¨r die Entstehung der Aerosolpartikel ist die Bildung von K2SO4
aus der bei hohen Temperaturen vorrangig vorliegenden Verbindung KCl. Ther-
modynamische Gleichgewichtsberechnungen von Christensen et al. [36] legen dar,
dass das gebildete Kaliumsulfat bereits bei 750-820 °C zu homogener Kondensation
neigt. Die dabei entstandenen Prima¨rpartikel forcieren anschließend eine heterogene
Kondensation verfu¨gbarer Kaliumverbindungen, was neben K2SO4 auch KCl und
(KCl)2 beinhaltet [36]. Die Aerosolteilchen bestehen deshalb u¨berwiegend aus Kali-
um, Chlor und Schwefel. Dies konnte ebenfalls durch experimentelle Untersuchungen
festgestellt werden [37,38].
Heterogene Kondensation von Ascheda¨mpfen an Aerosol- und groben Flugasche-
partikeln, chemische Reaktionen auf der Partikeloberfla¨che sowie Koaleszenz und
Agglomeration fu¨hren zu einer großen Bandbreite unterschiedlicher Partikel inner-
halb des Rauchgases einer Biomasseverbrennungsanlage. Aufgrund der Anwesen-
heit von Aerosolteilchen sowie groben Flugaschepartikeln sind gemessene Partikel-
gro¨ßenverteilungen meist bimodal [13, 37, 39, 40]. In Abbildung 3.2 ist eine solche
Verteilung illustriert. Der Feinpartikelmodus entha¨lt u¨blicherweise Teilchen mit ei-
nem gemessenen aerodynamischen Durchmesser zwischen 0,1 bis 1 µm. Bezu¨glich
grober Aschepartikel werden hingegen Durchmesser bis zu einigen hundert Mikro-
metern verzeichnet. Die Verteilung weist eine signifikante Abha¨ngigkeit von Anla-
ge und Brennstoff, speziell der Komposition des anorganischen Materials, auf. Des
Weiteren steht die gemessene Konzentration der Feinpartikel in direktem Zusam-
menhang zur Probenentnahmestelle [41]. Eine Erkla¨rung dieses Verhaltens ist in der
hohen Temperaturabha¨ngigkeit homogener Kondensation und der damit einherge-
henden Produktion der Aerosolteilchen zu sehen.
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Abb. 3.2: Gemessene Gro¨ßenverteilung von Flugaschepartikeln nach [13] S. 12
Da nicht sa¨mtliche Ascheda¨mpfe durch die Prozesse der Aerosolbildung verbraucht
werden, transportiert das Rauchgas neben der Partikelfracht signifikante Mengen
dampffo¨rmiger Ascheverbindungen. In Hinsicht auf die Heizfla¨chenverschmutzung
sind sowohl die Konzentration vorhandener Partikel als auch im Rauchgas enthal-
tener Da¨mpfe relevant. In diesem Zusammenhang erwirken folgende Mechanismen
eine Entstehung bzw. ein Wachstum der Bela¨ge:
  Anhaftung grober Flugasche und Anbackung von Aerosolteilchen,
  Heterogene Kondensation dampffo¨rmiger Ascheverbindungen an den ka¨lteren
Heizfla¨chen,
  Heterogene chemische Prozesse zwischen der umliegenden Gasphase und den
Bela¨gen bzw. darin enthaltenen Einschlu¨ssen.
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3.2 Anhaftung von grober Flugasche und
Aerosolteilchen
Die Entstehung von Ablagerungen an Feuerraumwa¨nden und Heizfla¨chen steht ha¨ufig
in direkter Verbindung zur Partikelfracht, die sich mit Hilfe des Rauchgases bewegt.
Innerhalb der Rauchgase ist die Partikelbewegung maßgeblich durch Widerstands-
und Gravitationskraft sowie die Tra¨gheit der Ascheteilchen bestimmt. Ebenso ko¨nnen
Turbulenz (Wirbeldiffusion) und existierende Temperaturgradienten (Thermophores-
se, Thermodiffusion) Einfluss auf die Teilchenbewegung nehmen. Auf dem Weg durch
Brennraum und Dampferzeuger gelangt ein Teil der Partikel bis an die Oberfla¨che
angrenzender Wa¨nde. In diesem Zusammenhang spielen insbesondere
 Intertial Impaction (Tra¨gheitsbedingter Aufprall),
 Wirbeldiffusion und
 Thermophorese
eine Rolle [42,43].
”
Inertial Impaction“ bezeichnet den aufgrund von Partikeltra¨gheit
hervorgerufenen Aufprall eines Teilchens auf Wa¨nde bzw. Einbauten. Wegen ihrer
Tra¨gheit besitzen gro¨ßere Partikel nur eingeschra¨nktes Vermo¨gen der Stro¨mung zu
folgen und werden vor allem bei Stro¨mungsumlenkungen leicht abgeschieden. Aus
diesem Grund ist Inertial Impaction bei Partikelgro¨ßen von mehr als 10 µm ha¨ufig
der dominierende Transportmechanismus in Richtung ablagerungsbelasteter Ober-
fla¨chen. Weniger tra¨ge Ascheteilchen werden außerdem durch Wirbel- sowie Thermo-
diffusion in Richtung der Oberfla¨chen befo¨rdert. Zevenhoven et al. [16] geben an, dass
diffusionsbedingte Transportprozesse bis zu einer Partikelgro¨ße von ≤ 10 µm von Be-
deutung sind. Tomeczek und Waclawiak [44] nennen ebenfalls 10 µm als Grenzwert
fu¨r die Bedeutsamkeit von Wirbeldiffusion, limitieren die Relevanz von Thermodif-
fusion allerdings auf Partikel mit einem Durchmesser ≤ 1 µm. Auch Baxter [15]
erkla¨rt, dass Thermophorese fu¨r die Ablagerungsbildung durch Submikron-Partikel
bedeutsam ist. Weber et al. [43] geben hingegen an, dass sich Thermophorese auch
auf Teilchen bis zu einer Gro¨ße von 3 µm auswirkt. In Bezug auf die genannten
Transportvorga¨nge ist daher festzuhalten, dass Inertial Impaction die Ablagerungs-
entstehung durch grobe Aschepartikel bestimmt. Fu¨r die Anlagerung kleiner und
mit geringer Tra¨gheit versehener Flugaschepartikel kann außerdem Wirbeldiffusion
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relevant werden. Thermophorese ist vor allem bei sehr hohen Temperaturgradienten
im Bereich der Heizfla¨chen von Bedeutung. Ihre praktische Relevanz beschra¨nkt sich
jedoch auf den Feinpartikelmodus.
Ein an die Oberfla¨che transportiertes Teilchen kann entweder haften und zu Be-
lagsbildung bzw. -wachstum fu¨hren, oder reflektieren und gegebenenfalls vorhande-
nes Material abtragen. Diesbezu¨glich sind sowohl die Begebenheiten der Partikel-
Wand-Kollision als auch die Beschaffenheit von Partikel und Wand- bzw. Ablage-
rungsoberfla¨che entscheidend. Innerhalb der Feuerung sowie an den Strahlungsheiz-
fla¨chen ist die Anhaftung der Partikelfracht vorrangig das Ergebnis hoher Rauchgas-
und Partikeltemperaturen, die eine U¨berschreitung des Ascheerweichungspunktes
ermo¨glichen. Der Flamme ausgesetzte Flugaschepartikel und im Ausbrand befindli-
che Teilchen der Brennstofffeinfraktion verzeichnen teils hohe Partikeltemperaturen,
welche ein Aufschmelzen des anorganischen Materials verursachen. Bedingt durch
den vorhandenen Schmelzphasenanteil erho¨ht sich die Haftungsneigung der Asche-
teilchen signifikant. Im Bereich von Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennung vorhande-
ne Ablagerungen beinhalten aufgrund der thermischen Interaktion mit den heißen
Rauchgasen ebenfalls geschmolzenes Material. Die an den Wa¨nden entstandenen
Schmelzen erho¨hen zusa¨tzlich die Haftwahrscheinlichkeit aufkommender Aschepar-
tikel. Gravierende Verschlackung ist daher vorrangig das Ergebnis hoher Prozess-
temperaturen und/oder niedrig schmelzender Ascheverbindungen.
Zur Bestimmung der Verschlackungsneigung eines Brennstoffs ist die Analyse des
Ascheschmelzverhalten ein u¨bliches Vorgehen. Nach DIN CEN/TS 15370-1 [45] wird
der Brennstoff zuna¨chst verascht und eine zylindrische Ascheprobe mit einer Ho¨he
von 3-5 mm gefertigt. Anschließend erfolgt die Erwa¨rmung der Probe, wobei im
Verlauf der Analyse die nachfolgend illustrierten Zusta¨nde zu beobachten sind.
Ausgangsprobe Schrumpfung Erweichung Halbkugel Fließen
H H r2 2r2 0,5 r2
Abb. 3.3: Typische Erscheinungsbilder des Probenko¨rpers wa¨hrend der Analyse
des Ascheschmelzverhaltens nach DIN CEN/TS 15370-1( [7], S. 361)
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik Universita¨t Rostock
3 Ablagerungsentstehung 23
Die Temperatur zu Beginn der Probenschrumpfung, Erweichungstemperatur, Halb-
kugeltemperatur sowie Fließtemperatur geben Aufschluss u¨ber das Schmelzverhal-
ten der Asche. Ha¨ufig wird die Erweichungstemperatur, bei der ein Abrunden der
Probenkanten ersichtlich wird, als Indikator der Verschlackungsneigung herangezo-
gen. Die Erweichungstemperatur von Biomasseaschen variiert im Zusammenhang
mit dem betrachteten Rohstoff und des darin befindlichen anorganischen Materials
erheblich. Wa¨hrend stabile Kalziumverbindungen, wie beispielsweise CaO (Schmelz-
punkt bei 2570 °C), zu einer Erho¨hung der Erweichungstemperatur beitragen, so
bewirken hohe Konzentrationen an Alkali-Verbindungen ein gegenteiliges Verhal-
ten. In der Asche vorkommende Alkalisalze ko¨nnen bereits bei Temperaturen von
770 °C schmelzen [46]. Typischerweise liegt der Ascheerweichungspunkt ho¨lzerner
Biomasseaschen zwischen 1100 °C und 1400 °C [47]. Im Kontrast hierzu schmelzen
die Aschen halmgutartiger Biomassen wie Heu oder Stroh bei etwa 950 °C bzw.
960 °C [32]. Diese Temperaturen liegen weit unterhalb typischer Verbrennungstem-
peraturen in Rostfeuerungsanlagen und ko¨nnen der Auslo¨ser gravierender Schlacke-
bildung sein. Das unterschiedliche Erweichungsverhalten von Biomasseaschen ist ein
Problem, welches die Mischverbrennung von Bioenergietra¨gern signifikant erschwert.
Ebenso spielt das unterschiedliche Schmelzverhalten der Asche eine wesentliche Rol-
le bei der Verbrennung stark fluktuierender Energietra¨ger. Die zu verbrennende
Holzart, der Anteil von Rinde, Laub und Nadeln nehmen nicht nur Einfluss auf
die eingetragene Menge anorganischen Materials, sondern auch auf dessen Schmelz-
verhalten wa¨hrend der Verbrennung.
Mit voranschreitender Abku¨hlung der Rauchgase wird zunehmend die homogene
Kondensation volatiler Ascheverbindungen und die damit verbundene Nukleation
haftfa¨higer Aerosolpartikel relevant. Thermophorese und Wirbeldiffusion fu¨hren zur
Anlagerung der u¨berwiegend aus Kalium, Natrium, Chlor und Schwefel zusammen-
gesetzten Aerosolteilchen. Dies kann an den Heizfla¨chen die Entstehung einer kle-
brigen Initialschicht nach sich zehen, welche die Anhaftung grober Flugaschepartikel
versta¨rkt [48]. Daru¨ber hinaus ko¨nnen Kondensationsprozesse an der Oberfla¨che ab-
reagierter Flugaschepartikel zu einer erho¨hten Haftungsneigung der Partikelfracht
fu¨hren. Ablagerungsstrukturen abseits der Hauptverbrennung sind daher sowohl
durch die Anhaftung von Aerosolpartikeln als auch grober Flugasche bedingt. Au-
ßerdem spielen heterogene Kondensationsprozesse an vorhandenen Heizfla¨chen eine
wesentliche Rolle fu¨r den Depositionsaufbau bei geringeren Rauchgastemperaturen.
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3.3 Depositionsbildung durch heterogene
Kondensation von Ascheda¨mpfen
Hinzukommend zu den bereits erla¨uterten Prozessen homogener und heterogener
Kondensation innerhalb der freien Stro¨mung, spielt an den Konvektionsheizfla¨chen
die direkte Kondensation volatiler Ascheverbindungen eine Rolle. Durchqueren im
Rauchgas enthaltene Ascheda¨mpfe die die Heizfla¨chen umgebende Grenzschicht, so
bedingt der Temperaturabfall eine heterogene Kondensation der Ascheverbindungen
auf den Wa¨rmeu¨bertragerfla¨chen. Untersuchungen von Yin et al. [49] deuten dar-
auf hin, dass diese Form der heterogenen Kondensation bei Heizfla¨chentemperaturen
oberhalb von 700 °C bedeutsam ist. Bei geringeren Temperaturen dominieren hinge-
gen Aerosolenstehung und -anhaftung die Ablagerungsbildung durch volatile Asche-
verbindungen. In Analogie zur Aerosolanbackung verursacht die Kondensation der
Da¨mpfe eine klebrige Initialschicht, welche die Bindung nachfolgenden Materials
versta¨rkt. Es wird davon ausgegangen, dass direkte Kondensation und Aerosolan-
haftung insbesondere zu Beginn die Belagsentstehung entscheidend beeinflussen [50].
3.4 Chemische Reaktionen und Korrosion
Die Entstehung von Ablagerungen ist zumeist der Auslo¨ser einer Vielzahl chemischer
Prozesse innerhalb der Bela¨ge selbst oder zwischen den Bela¨gen und der umliegen-
den Gasphase sowie dem Heizfla¨chenmaterial. Wa¨hrend des Belagsaufbaus kommt es
beispielsweise zur Einlagerung von unverbranntem Restkoks, das im Laufe der Rei-
sezeit jedoch durch o¨rtlich vorkommenden Sauerstoff abgebaut wird [34]. Chemische
Reaktionen zwischen abgelagerten Aschespezies oder chemische Prozesse zwischen
den Bela¨gen und der Heizfla¨che ko¨nnen zudem die Enstehung besonders niedrig-
schmelzender Verbindungen forcieren, welche die Anhaftung nachfolgender Partikel
wesentlich versta¨rken. Beispielhaft ist hier die Bildung niedrig-schmelzender Eutekti-
ka zwischen KCl und FeCl2 (355 °C) sowie KCl und CrCl2 (470 °C) aufzufu¨hren [51].
Diese und andere chemischen Prozesse sorgen nicht nur fu¨r eine A¨nderung der Be-
lagseigenschaften und -komposition, sondern ko¨nnen zudem Ursache schwerwiegen-
der Problemstellungen wie korrosiver Materialbescha¨digungen sein. Ablagerungsbil-
dung und beschleunigte Korrosion stehen ha¨ufig in direktem Zusammenhang, wie
Abbildung 3.4 illustriert.
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Abb. 3.4: Bekannte Mechanismen von Korrosion an Wa¨rmeu¨bertragerrohren nach
[51] S. 290
Neben der ha¨ufig aufkommenden Hochtemperatur-Chlor-Korrosion (Reaktion des
Heizfla¨chenmaterials mit gasfo¨rmigem HCl und Cl2) ko¨nnen im Rauchgas vorkom-
mende Ascheda¨mpfe (NaCl) sowie Alkali-Chloride innerhalb der Ablagerungen zu
voranschreitender Korrosion beitragen [51]. Typisch ist beschleunigte Korrosion auf-
grund der Sulfatisierung in den Bela¨gen gebundener Alkali-Chloride. Daru¨ber hinaus
kommt es durch direkte Interaktion von Alkali-Chloriden und dem Heizfla¨chenmateri-
al zu korrosiver Scha¨digung. An der Oberfla¨che der Sta¨hle angelagerte Alkali-Chloride
ko¨nnen bereits unterhalb des Schmelzpunktes zum Materialabbau fu¨hren [52]. Es
ist jedoch bekannt, dass die Anwesenheit von Schmelzen die Korrosion wesentlich
versta¨rkt [53].
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4 Literaturu¨berblick zur Simulation
von Biomassefeuerungen
Mit dem Bestreben ein besseres Versta¨ndnis u¨ber die komplexen Zusammenha¨nge
bei der Verbrennung fester Bioenergietra¨ger zu erlangen, wurden in den vergangenen
Dekaden unterschiedliche CFD-Simulationskonzepte entwickelt. Dieses Kapitel soll
einen U¨berblick zu den ju¨ngsten Entwicklungen in diesem Forschungsfeld geben.
Wa¨hrend die Vorga¨nge innerhalb der freien Stro¨mung durch etablierte CFD-Modelle
gut beschrieben werden ko¨nnen, so stellt eine genaue Behandlung der Festbett-
prozesse heute die Kernherausforderung fu¨r die Simulation von Rostfeuerungen dar.
Bei Festbettverbrennung handelt es sich um ein Mehrphasenproblem, welches Stoff-
umwandlungsprozesse wie Trocknung, Pyrolyse, heterogene Koksreaktionen sowie
homogene Gasphasenreaktionen inkludiert. U¨berdies spielen verschiedene Stoff- und
Wa¨rmetransportmechanismen sowie Partikelinteraktionen eine entscheidende Rolle.
Sa¨mtliche Prozesse stehen im Zusammenhang zur Betriebsfu¨hrung der Anlage sowie
zum verwendeten Brennstoff, der im Falle fester Bioenergietra¨ger oft durch eine wei-
te Streuung von Partikelgro¨ßen und -formen sowie Komposition gekennzeichnet ist.
Eine detaillierte Behandlung der Vorga¨nge geht deshalb mit signifikantem Berech-
nungsaufwand einher. Zur Lo¨sung dieser Problemstellung wurden in den vergange-
nen Jahren diverse Ansa¨tze konzipiert, wobei die meisten der publizierten Methoden
den folgenden Kategorien zugeordnet werden ko¨nnen:
 CFD-Simulationen der freien Stro¨mung (Freeboard) unter Gebrauch externer
Festbettmodelle,
 Detaillierte Betrachtung der Festbettprozesse mittels Euler-Euler-Methode,
 Detaillierte Behandlung des Festbettes durch einen Euler-Lagrange-Ansatz.
Im Rahmen dieses Kapitels sollen diese Vorgehensweisen vorgestellt werden. Daru¨ber
hinaus werden bekannte Methoden zur Modellierung der thermochemischen Um-
wandlung am einzelnen Holzpartikel thematisiert sowie Ansa¨tze zur Berechnung
von Ablagerungsentstehung diskutiert.
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4.1 CFD-Simulationen der freien Stro¨mung unter
Gebrauch externer Festbettmodelle
Eine detaillierte Behandlung von Festbettverbrennung innerhalb einer CFD-Simu-
lation war bis vor einigen Jahren aufgrund limitierter Rechentechnik kaum mo¨glich.
Daher etablierte sich die Kombination aus Festbettmodell und CFD-Simulation der
freien Stro¨mung zur Berechnung betreffender Systeme. Das Bettmodell beschreibt
die Umwandlung des Brennstoffs innerhalb der Schu¨ttung und bietet Randbedingun-
gen fu¨r die Simulation des Freeboards in Form von Geschwindigkeits-, Temperatur-
und Speziesprofilen. Eine Ru¨ckkopplung zwischen der CFD-Simulation des Free-
boards und dem Festbettmodell erfolgt zumeist durch Wa¨rmetransport. Das Sche-
ma in Abbildung 4.1 veranschaulicht diesen Simulationsansatz.
CFD-Simulation
des Freeboards
Trocknung Pyrolyse Koksausbrand Asche
Brennstoff
-zugabe
Bettmodell
Interface
x
T
(x
),
v
(x
),
w
i
(x
)
Q˙
(x
)
-
-
Abb. 4.1: Schematische Darstellung der CFD-Simulationen einer Rostfeuerung un-
ter Gebrauch eines Festbettmodells
Das Programm
”
FLIC“(engl.: Fluid Dynamics Incineartor Code [54]) ist ein promi-
nentes Beispiel derartiger Ansa¨tze. Es betrachtet das Festbett als poro¨ses Medium
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und lo¨st einen Satz eindimensionaler Bilanzgleichungen fu¨r Kontinuita¨t, Spezies und
Energie von Gas- und Festphase entlang der Schichtdicke des Bettes. Die Prozedur
wurde zur Berechnung großtechnischer Anlagen eingesetzt. Yang et al. [55] nutzen
das Programm, um die Verbrennung von Stroh in einer 38 MW Rostfeuerungsanlage
zu betrachten. Yin et al. [56] verwendeten das Konzept außerdem fu¨r die Simula-
tion einer 108 MW Biomasserostfeuerungsanlage, studierten den Einfluss von Be-
rechnungsgitter, Turbulenzmodellen, Verbrennungs- und Festbettmodellen auf die
Berechnungsergebnisse und publizierten Empfehlungen zur Simulation von Feue-
rungsanlagen. Weiterhin bescha¨ftigten sich Yu et al. [57] unter Gebrauch von FLIC
mit der Verbrennung von Reisstroh auf einem Vibrationsrost.
Scharler et al. [58] simulierten die Verbrennung von Abfallholz in einer industriellen
Rostfeuerung unter Verwendung eines empirischen Festbettmodells. Das Konzept
basiert im Wesentlichen auf eindimensionalen Profilen zur Beschreibung der Brenn-
stoffkonversion entlang des Rostes. Ein solches Modell diente auch in den Arbeiten
von Schulze et al. [59, 60] als Basis zur Betrachtung von Ablagerungsbildung in
Biomasserostfeuerungen. Shiehnejadhesar et al. [61] analysierten mit Hilfe des Bett-
modells außerdem den Einfluss von Stra¨hnenbildung auf die Verbrennungsprozesse
innerhalb der Gasphase einer biomassebefeuerten 180 kW Pilotanlage.
Kær et al. [62,63] betrachteten die Verbrennung in einer Stroh beschickten 33 MW
Rostfeuerung und behandelten die Konversionsprozesse innerhalb der Schu¨ttung
ebenfalls durch einen Festbettansatz. Ihr Verfahren zur Behandlung der Festbett-
verbrennung beruht auf einem
”
Walking Column“-Ansatz und lo¨st einen Satz eindi-
mensionaler Bilanzgleichungen entlang der Bettho¨he. Die Autoren untersuchten auf
dieser Grundlage auch die Entstehung von Ablagerungen in strohbefeuerten Syste-
men [64].
Tu et al. [65] nutzten ein Festbettmodell zur Analyse einer mit Holzhackschnitzeln
beschickten 32 MW Rostfeuerung. Die Autoren untersuchten damit den Einfluss von
Rauchgasru¨ckfu¨hrung auf die NOX-Emission und Anlageneffizienz.
In Bezug auf die Simulation großtechnischer Biomasserostfeuerungen ist der Ge-
brauch von Festbettmodellen insbesondere fu¨r ingenieurstechnische Problemstellun-
gen die etablierte Vorgehensweise. Liegt der Interessenbereich innerhalb der freien
Stro¨mung, sind derartige Konzepte zumeist hinreichend genau. Zudem ist der Ge-
brauch von Festbettmodellen nur mit moderatem Berechnungsaufwand verbunden.
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Fu¨r die Konversionsprozesse im Inneren der Schu¨ttung besitzen Bettmodelle je-
doch nur limitierte Aussagekraft. Wesentliche Gru¨nde hierfu¨r sind der Gebrauch
stark vereinfachter empirischer Modelle, eine zu geringe Auflo¨sung sowie die nicht
beru¨cksichtigte Heterogenita¨t von Brennstoff und Schu¨ttung.
4.2 Detaillierte Behandlung des Festbettes mit Hilfe
der Euler-Euler-Methode
Verschiedene Forschergruppen bescha¨ftigten sich in den vergangenen Jahren mit
der Entwicklung von Simulationsmethoden, die detaillierte Einblicke in die Verbren-
nungsprozesse innerhalb eines Festbettes erlauben. Einige der publizierten Ansa¨tze
gehen auf die Euler-Euler-Methode zuru¨ck. Hierbei werden sowohl das Fluid als auch
die Festphase als Kontinuum verstanden und jeweils durch einen Satz entsprechender
Bilanzgleichungen beschrieben. Die Betrachtung der festen Phasen erfolgt entweder
anhand eines Poro¨se-Medien-Modells oder als Pseudo-Fluid unter Anwendung der
”
Kinetischen Theorie Granularer Fluide“ (KTGF). Die zweite Vorgehensweise ist
auch als Zwei-Fluid-Methode bekannt.
Die Anzahl von Arbeiten, die sich mit der Zwei-Fluid-Methode im Kontext von Rost-
feuerungen auseinandersetzen ist u¨berschaubar. Neben Ru¨ckert [66] verwendeten
Kurz et al. [67] das Verfahren zur Simulation von Festbettverbrennung. Ru¨ckert un-
tersuchte damit Abfallverbrennung in einer 0,5 MW Laboranlage sowie dem Mu¨llheiz-
kraftwerk Ludwigshafen. Kurz et al. bescha¨ftigten sich hingegen mit der Verbren-
nung von Holzhackgut in einer 240 kW Pilotanlage.
Verschiedene Autoren griffen in der Vergangenheit auf einen Poro¨se-Medien-Ansatz
zur Simulation von Festbettverbrennung zuru¨ck. Beispielsweise analysierten Johans-
son et al. [68] den Einfluss partikelinterner Gradienten auf die Modellierung von
Festbettverbrennung mittels eines Poro¨se-Medien-Modells. Ihre Untersuchungen er-
gaben, dass eine Vernachla¨ssigung intrapartikula¨rer Effekte zu einer ho¨heren Frei-
setzungsrate von Wasser und flu¨chtigen Bestandteilen fu¨hrt, wobei die Prozesse ins-
gesamt in einer schmaleren Reaktionszone stattfinden. Daru¨ber hinaus ist das Tem-
peraturprofil entlang eines Bettes durch steilere Gradienten gekennzeichnet. Sowohl
Hermansson und Thunman [69] als auch Duffy und Eaton [70, 71] widmeten sich
der Entstehung von Stro¨mungskana¨len in Festbetten. Letztere nutzten ein Poro¨se-
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Medien-Modell fu¨r die Simulation von Biomasseschu¨ttungen. Die Analysen zeigten
auf, dass ein erho¨hter Stro¨mungswiderstand des Rostes zu einer besseren Luftver-
teilung beitra¨gt und die Kanalbildung innerhalb des Bettes einzuda¨mmen vermag.
Die Wirkung dieses Effektes unterliegt jedoch einer Limitierung hinsichtlich der
Bettho¨he. Neben Colazo et al. [72] vero¨ffentlichten Gomez et al. [73, 74] ein effizi-
entes Konzept fu¨r die Simulation von Biomasseverbrennung in Festbetten auf der
Basis einer Poro¨se-Medien-Formulierung. Die Modelle ko¨nnen mit kommerziellen
CFD-Codes gekoppelt werden und basieren auf der Lo¨sung zusa¨tzlicher Skalarfelder
zur Beru¨cksichtigung der Festphase. Gomez et al. betrachten insgesamt sechs Ska-
lare, darunter Temperatur und Volumenanteil der festen Phase, Partikelvolumen
sowie Dichte von Brennstofffeuchte, trockener Biomasse und Restkoks. Sie validier-
ten das Konzept mit Messdaten aus einem Festbettbrenner. Außerdem verwendeten
die Autoren ein a¨hnliches Vorgehen fu¨r die Simulation eines Pellet-Ofens mit Unter-
schubfeuerung [75].
Ein zentraler Nachteil der Euler-Euler-Methode besteht in der nicht beru¨cksichtigten
Individualita¨t einzelner Brennstoffpartikel, sodass die Heterogenita¨t von Brennstoff
und Festbett nur bis zu einem gewissen Detailgrad abgebildet werden kann. Dies ist
zum einen darauf zuru¨ckzufu¨hren, dass der Zustand der Festphase in einer Zelle des
Berechnungsgitters durch statistische Mittelwerte beschrieben wird. Zum anderen ist
die disperse Phase durch eine einheitliche Partikelgro¨ße charakterisiert. Die Behand-
lung polydisperser Schu¨ttungen ist zwar mo¨glich, erfordert allerdings die Einfu¨hrung
zusa¨tzlicher Phasen, was den Berechnungsaufwand durch weitere Bilanzgleichungen
erho¨ht. Dennoch ist die Nutzung der Euler-Euler-Methode bei Betrachtung einer ge-
ringen Anzahl von Phasen als weniger rechenintensiv einzuscha¨tzen als vergleichbare
Simulationen mit dem nachfolgend dargestellten Euler-Lagrange-Ansatz.
4.3 Detaillierte Behandlung des Festbettes mit Hilfe
des Euler-Lagrange-Ansatzes
Im Kontrast zum Euler-Euler-Konzept wird der Festbrennstoff beim Euler-Lagrange-
Ansatz als diskrete Phase behandelt und ist durch eine festgelegte Anzahl von Par-
tikeln repra¨sentiert. Der zentrale Vorteil solcher diskreten Partikelmethoden bzw.
Partikelmodelle liegt in der erheblich gesteigerten Detailgu¨te, da Konversion und
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Bewegung eines jeden Teilchens berechnet werden ko¨nnen. Aus diesem Grund wird
das Euler-Lagrange-Verfahren auch als Einzelpartikel-Methode bezeichnet [76]. Ei-
ne Anwendbarkeit dieses Konzeptes auf typische Festbettbedingungen besteht je-
doch nur dann, wenn die Dynamik des granularen Materials durch geeignete Mo-
delle Beru¨cksichtigung findet. Diesbezu¨glich ist die von Cundall and Strack [77]
eingefu¨hrte DEM Grundlage diverser Simulationskonzepte der vergangenen Jahre.
Sie erlaubt eine Beschreibung des mechanischen Verhaltens von Schu¨ttgu¨tern und
wird heute vielfa¨ltig eingesetzt. Die Anwendung reicht von Silos, Fo¨rder- und Fil-
tertechnik bis hin zu verfahrenstechnischen Apparaten und Verbrennungssystemen.
Die DEM basiert auf einer Behandlung bina¨rer Kollisionsereignisse auf Partikelebe-
ne und der Ermittlung von Kontaktkra¨ften zwischen interagierenden Teilchen. Dies
macht jedoch eine Berechnung sa¨mtlicher Kontakte innerhalb der Schu¨ttung erfor-
derlich. Zudem besteht die Notwenigkeit einer zeitabha¨ngigen Behandlung des Simu-
lationsproblems. Vor allem fu¨r große Partikelanha¨ufungen sind DEM-Simulationen
deshalb rechenintensiv. Aufgrund der Vielzahl gekoppelter Teilmodelle gilt dies ins-
besondere fu¨r die Kombination von DEM und CFD zur Simulation reagierender Gas-
Feststoff-Systeme, wie Biomassefestbetten. Gekoppelte CFD-DEM-Simulationen von
Festbettverbrennungsprozessen sind daher bislang lediglich Gegenstand der For-
schung. Eine genauere Erla¨uterung zu den grundlegenden Berechnungsprinzipien
der Diskrete Elemente Methode wird in Kapitel 5.1.3 vorgenommen.
Peters et al. [78, 79] entwickelten eine diskrete Partikelmethode fu¨r die thermoche-
mische Umwandlung von Holz unter Festbettbedingungen. Wa¨hrend Bewegung und
Konversion der Brennstoffteilchen durch das Partikelmodell beschrieben werden, so
erfolgt die Berechnung der Gasstro¨mung in den Hohlra¨umen der Schu¨ttung durch
CFD-Programme. Die Autoren verwendeten die Methode zur Simulation der Kon-
versionsprozesse auf einem Vorschubrost.
Basierend auf den Arbeiten von Peters et al. entstand die CFD-DEM-Umgebung
”
XDEM“ (engl.: eXtended Discrete Element Method). XDEM wurde von Mahmoudi
et al. genutzt, um Teilprozesse der thermochemischen Umwandlung in Biomassefest-
betten zu studieren, darunter Trocknung [80], Pyrolyse [81] sowie Selbstzu¨ndung [82].
Außerdem bescha¨ftigten sich die Autoren mit der Simulation von Biomasseverbren-
nung in einem Festbettreaktor [83] sowie auf einem Vorschubrost im Labormaß-
stab [84].
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Simsek et al. [85] publizierten eine Methode fu¨r gekoppelte CFD-DEM-Simulationen
fu¨r die Abfallverbrennung in großtechnischen Rostfeuerungen. Das Brennstoffbett
wird als Ansammlung von Partikeln behandelt, wobei die Beschreibung von Bewe-
gung und Verbrennung einzelner Brennstoffpartikel durch einen eigenen 2D DEM-
Code erfolgt. Die DEM-Berechnung ist hierbei bidirektional mit einer stationa¨ren
CFD-Simulation der freien Stro¨mung oberhalb des Bettes gekoppelt. Eine a¨hnliche
Prozedur wurde weiterhin von Waldner et al. [86], Brosch et al. [87] sowie Wissing
et al. [88] zur Untersuchung großtechnischer Mu¨llverbrennung im MHKW-Frankfurt
(57 MW) genutzt. Letztgenannte befassten sich mit einer Sensitivita¨tsstudie zum
Einfluss von Brennstoffkomposition, Brennstoffmassenstrom, Heizwert, Partikelgro¨-
ßenverteilung und Strahlung aus dem Freeboard auf den Verbrennungsprozess. Zu-
dem betrachteten die Autoren das Mischungsverhalten des Brennstoffs auf unter-
schiedlichen Rostsystemen.
Mehrabian et al. [89] entwickelten eine diskrete Partikelmethode zur Beschreibung
der Verbrennungsprozesse von Holzteilchen. Auf Grundlage dieses Verfahrens be-
scha¨ftigten sich Mehrabian et al. mehrfach mit der Simulation von Festbettverbren-
nung [90–92], wobei das Konzept unter anderem fu¨r die Berechnung einer holzgefeu-
erten 180 kW Vorschubrost-Pilotanlage eingesetzt wurde. Um den Berechnungspro-
zess effizienter zu gestalten, verzichten die Autoren in ihren Arbeiten auf eine auf-
wendige Behandlung der Bettdynamik mittels DEM und verwendeten stattdessen
alternative Ansa¨tze. Bspw. wurde in [90] ein hybrides Euler-Euler/Euler-Lagrange-
Verfahren eingesetzt. Wa¨hrend die Verbrennung der Holzteilchen auf Basis des Par-
tikelmodells bestimmt wurde, so erfolgte die Behandlung der Bettdynamik durch
eine u¨berlagerte Zwei-Fluid-Methode.
Sa¨mtliche in diesem Kapitel vorgestellten CFD-DEM-Konzepte fu¨r die Simulati-
on von Festbettverbrennung basieren auf der Betrachtung kugelfo¨rmiger Brenn-
stoffteilchen. Es existieren jedoch verschiedene Verfahren, die ebenso eine Simulati-
on nicht-kugelfo¨rmiger Partikel erlauben. Hierzu za¨hlen beispielsweise
”
Polyeder-“-
oder
”
Multi-Sphere“-Modelle [93–95]. Der Gebrauch derartiger Methoden bedingt
allerdings einen immens hohen Berechnungsaufwand, der eine Nutzung fu¨r sehr große
Partikelansammlungen derzeit ausschließt. Die Simulation komplexer Teilchenfor-
men im Kontext von Verbrennungsprozessen erfordert außerdem ada¨quate Modelle
zur Beschreibung von Stoff- und Wa¨rmetransport sowie der thermochemischen Kon-
version. Die Verbrennung von Teilchen mit komplexer Gestalt ist jedoch im Detail
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noch nicht verstanden. Weiterhin besitzen in Festbettverbrennung eingesetzte Ener-
gietra¨ger ha¨ufig eine weitere Streuung von Teilchengro¨ße und -form, deren mess-
technische Erfassung nur schwierig umzusetzen ist. Die Betrachtung kugelfo¨rmiger
Brennstoffteilchen ist deshalb bislang die u¨bliche Vorgehensweise. Einige Arbeiten,
um mit Wiese et al. [96] und Mohseni et al. [97] nur zwei zu nennen, bescha¨ftigten
sich dennoch mit Festbettverbrennung auf der Grundlage nicht-kugelfo¨rmiger Parti-
kel. Beide Forschergruppen untersuchten die Verbrennung in einem Pelletofen unter
Betrachtung zylinderfo¨rmiger Partikel.
Die vorliegende Arbeit bezieht sich zwar auf die Simulation von Biomasseverbren-
nung in Festbetten, der Vollsta¨ndigkeit wegen sei jedoch darauf hingewiesen, dass
CFD-DEM-Konzepte auch erfolgreich fu¨r die Simulation von Wirbelschichtanlagen
Verwendung finden [98–101]. Die Einsatzmo¨glichkeiten fu¨r CFD-DEM-Methoden
sind vielfa¨ltig und bieten im Vergleich mit zuvor genannten Simulationspraktiken
einen signifikant ho¨heren Detailgrad, da Verbrennung und Bewegung individuel-
ler Brennstoffteilchen analysiert werden ko¨nnen. Dies erfordert allerdings geeignete
Submodelle, die eine umfassende Beschreibung der Effekte am einzelnen Partikel
erlauben. Allen voran sind ada¨quate Modellansa¨tze fu¨r Stoff- und Wa¨rmetransport
sowie zur Behandlung der thermochemischen Konversionprozesse essentiell fu¨r die
Betrachtung von Verbrennungsvorga¨ngen. Der nachfolgende Abschnitt widmet sich
deshalb geeigneten Modellen zur Beschreibung der Verbrennung am Einzelpartikel.
4.4 Modellierung der Verbrennungsprozesse am
Einzelpartikel
Wie zuvor unter Abschnitt 2.2 aufgezeigt wurde, umfasst die Verbrennung fester
Bioenergietra¨ger verschiedene Teilprozesse wie Trocknung, Pyrolyse und heteroge-
ne Restkoksreaktionen. Betrachtet man ein einzelnes Brennstoffteilchen, so ko¨nnen
diese Prozesse in Abha¨ngigkeit der o¨rtlichen Bedingungen sowie Partikeleigenschaf-
ten sequentiell oder simultan ablaufen. Sehr kleine Brennstoffteilchen sind zumeist
durch ein weitgehend homogenes Temperaturfeld im Inneren gekennzeichnet. Die
Partikeltemperatur und der Fortschritt der Umwandlungsprozesse werden maßgeb-
lich durch die a¨ußere Wa¨rmezufuhr bestimmt. Derartige Teilchen bezeichnet man
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als thermisch du¨nn. Sie sind durch Biot-Zahlen
Bi =
α lp
λp
(4.1)
von weniger als 0,1 gekennzeichnet und die Subprozesse der Thermochemie folgen
einem sequentiellen Muster. Der u¨berwiegende Teil der Partikel innerhalb einer Rost-
feuerung ist jedoch durch deutlich ho¨here Biot-Zahlen charakterisiert und gilt als
thermisch dick. Fu¨r diese Brennstoffbestandteile kommt es zur Auspra¨gung intra-
partikula¨rer Temperaturgradienten, die den Fortschritt der Konversion entscheidend
beeinflussen. Aufgrund des heterogenen Temperaturfeldes innerhalb der Teilchen
ko¨nnen die einzelnen Umwandlungsprozesse u¨berlagert stattfinden. Dieses Verhal-
ten ist durch ada¨quate Modellansa¨tze zu behandeln.
Die meisten der in diesem Zusammenhang publizierten Methoden setzen auf eine
eindimensionale Auflo¨sung intrapartikula¨rer Prozesse. U¨blich ist außerdem die Be-
trachtung vereinfachter Teilchenformen, wie Kugeln, Zylinder oder ebene Platten.
Zentraler Bestandteil der Berechnung sind instationa¨re Bilanzgleichungen fu¨r Masse,
Spezies und Energie von Fluid und Festphase sowie ha¨ufig eine partikelinterne Im-
pulsbilanz. Die Grundgleichungen sind hierbei mit Untermodellen zur Berechnung
von Stoff- und Wa¨rmetransport sowie Trocknung, Pyrolyse und Koksausbrand ge-
koppelt. Eine ausfu¨hrliche Darstellung der hierfu¨r ga¨ngigen Submodelle folgt spa¨ter
in Kapitel 5.2.
Thunman et al. [102] publizierten ein effizientes Modell zur Beschreibung der Ver-
brennung einzelner Holzteilchen auf der Basis eines eindimensionalen Ansatzes. Hier-
bei wird das Partikel entsprechend der Konversionsstufen in die folgenden vier Zonen
unterteilt: nasse Biomasse, trockene Biomasse, Koks und Asche. Die Umwandlungs-
prozesse laufen auf den Grenzfla¨chen zwischen den Zonen ab, wie in Abbildung 4.2
illustriert. Der zentrale Vorteil der Prozedur liegt in dem vergleichsweise moderaten
Berechnungsaufwand durch die geringe Stu¨tzstellenanzahl. Aus diesem Grund ge-
nießt das Konzept hohe Popularita¨t und fand in den vergangenen Jahren vielfach An-
wendung durch verschiedene Autoren. Mehrabian et al. [89], Poteiro et al. [103,104]
sowie Stro¨m und Thunman [105] nutzten es fu¨r die Simulation thermochemischer
Konversion einzelner Holzpartikel. Weiterhin wurde das Diskretisierungsschema so-
wohl von Johansson et al. [68] als auch Gomez et al. [73, 74] und Mehrabian et
al. [90–92] herangezogen, um die Verbrennung in Biomassefestbetten zu studieren.
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Nasse Biomasse Koks
AscheTrockene Biomasse
Trocknung
Pyrolyse
Ausbrand
Abb. 4.2: Diskretisierungsschema fu¨r ein zylindrisches Holzpartikel, angelehnt an
[102] S. 32
In diesem Zusammenhang wurde das Konzept mehrfach mit ANSYS Fluent gekop-
pelt [73, 74, 89–92, 105] und besitzt in Hinblick auf die vorliegende Arbeit deshalb
hohe Relevanz. Grundsa¨tzlich za¨hlen Konzepte unter Verwendung dieses Diskre-
tisierungsschemas zur Kategorie der
”
Sharp Interface Models“ (SIM) [106]. SIM
unterliegen der Vorstellung, dass die Umwandlungsprozesse in schmalen Reaktions-
zonen stattfinden, deren ra¨umliche Ausdehnung im Vergleich zur Teilchengro¨ße ver-
nachla¨ssigbar ist. Diese Bedingung ist erfu¨llt, wenn die Zeitskalen chemischer Pro-
zesse geringer sind als jene von intrapartikula¨rem Stoff- und Wa¨rmetransport [105].
Dies mag auf gro¨ßere Partikel zutreffen, der Einsatz derartiger Methoden hinsicht-
lich kleiner Partikel ist jedoch problembehaftet. Somit ist das Verfahren nicht un-
eingeschra¨nkt auf die gesamte Bandbreite der Partikelfracht in einer industriellen
Rostfeuerung anwendbar und in Hinblick auf die Zielstellung der vorliegenden Arbeit
nicht geeignet.
Neben den bis hierhin aufgefu¨hrten Arbeiten entwickelten auch andere Forscher-
gruppen eindimensionale Partikelmodelle, um die Verbrennungsprozesse an einzel-
nen Holzpartikeln zu studieren. Lu et al. [107, 108] bescha¨ftigten sich in diesem
Zusammenhang mit der thermochemischen Konversion von Pappelholz. Das publi-
zierte Modell basiert auf ingesamt 12 Speziesbilanzen, einer Energie- sowie Konti-
nuita¨tsbilanz und ist damit als vergleichsweise rechenintensiv einzuscha¨tzen. Haseli
et al. [109] publizierten ein a¨hnliches 1D-Modell zur Analyse der Holzverbrennung
am Einzelpartikel. Das Verfahren der Forschergruppe lo¨st dabei insgesamt 10 Bi-
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lanzgleichungen fu¨r Partikel- und Gasspezies. Hinzu kommen zusa¨tzlich eine Energie
sowie Impulsbilanz. Li et al. [110] vero¨ffentlichten hingegen ein weniger aufwendiges
Partikelmodell. Ihr Vorgehen basiert auf einer Energiebilanz sowie Speziesbilanzen
fu¨r Brennstofffeuchte, trockene Biomasse, Koks, Asche und flu¨chtige Komponenten.
Da sowohl Haseli et al. als auch auch Li et al. ihre Modelle lediglich mittels Massen-
verla¨ufen validierten, ist eine Bewertung der Modellgu¨te vor dem Hintergrund der
vorliegenden Arbeit schwierig.
Auch in Bezug auf CFD-DEM-Verfahren zur Simulation von Festbettverbrennung
stellen eindimensionale Partikelmodelle das etablierte Vorgehen zur Behandlung des
Partikelabbrandes dar. Sowohl die Arbeiten von Peters et al. [78,79] als auch Mah-
moudi et al. [80–84] legen eine eindimensionale Behandlung partikelinterner Ge-
schehnisse zu Grunde. Bspw. basiert das Partikelmodell in [84] auf einem umfassen-
den Satz Bilanzgleichungen fu¨r Masse, Energie und Impuls sowie diverser Partikel-
und Gasspezies (CO, CO2, H2O, H2, CH4, aktives und inertes Teer). Die Grund-
gleichungen sind hierbei mit detaillierten Modellansa¨tzen fu¨r Trocknung, Pyrolyse,
Koksausbrand sowie Stoff- und Wa¨rmetransport gekoppelt. Ebenso greifen Brosch
et al. [87] und Wissing et al. [88] in ihren Analysen zur großtechnischen Festbett-
verbrennung auf eindimensionale Partikelmodelle zuru¨ck. Ihre Ansa¨tze unterliegen
der Annahme sehr hoher Biot-Zahlen und dem Sachverhalt, dass der Fortschritt von
Trocknung und Pyrolyse durch intrapartikula¨ren Wa¨rmetransport bestimmt wird.
Die Umsatzrate dieser Konversionsprozesse wird daher durch einen vereinfachten
thermischen Ansatz beschrieben, wohingegen der langsamere Koksabbrand durch
ein reaktionskinetisches Modell behandelt wird. Der Diskussion der SIM entspre-
chend, ist die Verwendung thermischer Modelle bei Betrachtung sehr kleiner Partikel
allerdings problembehaftet.
Obwohl in der Literatur mehrheitlich 1D-Partikelmodelle zur Behandlung der Bio-
masseverbrennung genutzt werden, so sind vereinzelt Verfahren mit mehrdimen-
sionaler Auflo¨sung vorzufinden. Beispielhaft sei auf die Arbeit von Wiese et al. [96]
zur Pelletverbrennung mit dreidimensionaler Diskretisierung der Holzteilchen und
die Arbeit von Yang et al. [111] zur Verbrennung eines einzelnen Holzteilchens
mit einer zweidimensionalen Auflo¨sung hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass
mehrdimensionale Partikelmodelle im Zuge neuer Rechentechnik in Zukunft ver-
mehrt zum Einsatz kommen. Aufgrund des ho¨heren Berechnungsaufwands ggu¨. 1D-
Ansa¨tzen beschra¨nkt sich die Anwendung derzeit jedoch auf geringe Partikelzahlen.
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4.5 Numerische Simulationen der Ablagerungsbildung
Fu¨r ein besseres Versta¨ndnis u¨ber die Teilvorga¨nge der Ablagerungsentstehung in
Kraftwerken wurden in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrfach numerische
Simulationen genutzt. Viele der Arbeiten beziehen sich allerdings auf Kohlestaub-
feuerungen, siehe bspw. [44,112–116]. Im Bereich der großtechnischen Biomassever-
brennung ist die Anzahl relevanter Arbeiten u¨berschaubar.
Mueller et al. [117] bescha¨ftigten sich mit CFD-Simulationen zur Depositionsent-
stehung in holzgefeuerten Wirbelschichten. Die Forschergruppe konzentrierte sich
auf die Bildung von Ansa¨tzen im Freeboardbereich aufgrund der Anhaftung aus
dem Wirbelbett stammender Aschepartikel. Zur Behandlung der inerten Partikel-
fracht griffen die Autoren auf eine Euler-Lagrange-Formulierung zuru¨ck. Betrachtet
wurde eine lineare Gro¨ßenverteilung des emittierten Materials, wobei Partikel mit
einer Ausdehnung zwischen 0,5 µm und 50 µm Beru¨cksichtigung fanden. Die Bewer-
tung der Partikelhaftungsneigung stu¨tzte sich auf umfassende Brennstoffanalytik
und thermodynamische Gleichgewichtsberechnungen zum Schmelzphasenanteil der
Aschepartikel. Eine detaillierter Abgleich zwischen Simulation und Beobachtungen
aus einer Referenzanlage ist allerdings nicht Bestandteil der Arbeit.
Kær et al. [64,118] untersuchten mittels numerischer Verfahren die Ablagerungsbil-
dung in industriellen, strohbetriebenen Rostanlagen. Mittels Festbettmodell und
CFD-Simulation der freien Stro¨mung studierten die Autoren sowohl die Belags-
entstehung durch anhaftende Aschepartikel als auch durch Ascheda¨mpfe. Als Re-
pra¨sentant volatiler Aschebestandteile wurde KCl herangezogen, dessen Freiset-
zungsrate aus dem Brennstoffbett mit Hilfe einer stofftransportlimitierten Ansatzes
bestimmt wurde. Die Bewegung und Anhaftung von Aschepartikeln wurde mittels
Lagrange’schem Ansatz bestimmt, wobei die Haftungsneigung der Partikelfracht
durch ein statistisches Konzept [119] auf der Grundlage von Haftwahrscheinlichkei-
ten ermittelt wurde. Hierfu¨r wurden sowohl eine Berechnung des Schmelzphasen-
anteils als auch Viskosita¨tsberechnungen vorgenommen. Die verwendete Gro¨ßenver-
teilung der Aschepartikel geht auf elektronenmikroskopische Analysen von Rostasche
aus einem realen System zuru¨ck. Obwohl das Verfahren zur Analyse der Belagsbil-
dung in großtechnischen Systemen genutzt wurde, fehlt ein umfassender Abgleich
der Belagsstruktur zu Beobachtungen aus einem Referenzsystem.
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Forstner et al. [120] entwickelten eine umfassende Methodik zur Bestimmung von
Ablagerungsbildung bei der Festbettverbrennung von Biomasse. Grundlage des pra¨-
sentierten Verfahrens bot ein empirisches Festbettmodell [58]. Die Autoren beru¨ck-
sichtigen in ihren Untersuchungen den Depositionsaufbau durch die Anhaftung gro-
ber Flugaschepartikel und die Kondensation volatiler Aschebestandteile. Mit KCl,
(KCl)2, K2SO4, K2CO3, NaCl, NaCl2, Na2SO4, PbCl2, PbO, ZnCl2 und ZnO wurden
insgesamt 11 flu¨chtige Ascheverbindungen betrachtet. Die Bewegung und Anhaf-
tung von Flugascheteilchen berechneten die Autoren ebenfalls mit Hilfe eines Euler-
Lagrange-Ansatzes sowie dem statistischen Ansatz, der zuvor auch durch Kær et
al. Gebrauch fand. Fu¨r silikatreiche Aschepartikel erfolgte die Ermittlung der Haf-
tungsneigung durch einen Viskosita¨tsansatz, wa¨hrend fu¨r salzhaltige Teilchen der
Schmelzphasenanteil bestimmt wurde. Grundsa¨tzlich beru¨cksichtigten die Autoren
Partikel im Gro¨ßenbereich 1-50 µm. Den einzelnen Gro¨ßenklassen wurde eine Ver-
teilung der Aschekomposition u¨berlagert. Die Freisetzung der Aschepartikel erfolgt
in Abha¨ngigkeit der Teilchengro¨ße in Analogie zur Volatilita¨t verschiedener Gase.
Da es sich im Kern um eine rein theoretische Arbeit handelt, wurden die Ergebnisse
keinem Vergleich zu Beobachtungen aus einem Realssystem unterzogen.
Schulze et al. [59] publizierten eine a¨hnliche Prozedur zur Ablagerungsbildung in
Biomasseverbrennungsanlagen. Auch sie betrachteten die Belagsentstehung durch
Kondensation flu¨chtiger Ascheverbindungen sowie die Anhaftung grober Flugasche.
In Analogie zur Arbeit von Forstner et al. basiert die Berechnung der Partikelanba-
ckung auf einer Euler-Lagrange-Methode, kombiniert mit einem statistischen Ansatz
zur Ermittlung der Partikelhaftwahrscheinlichkeiten. Die aus dem Brennstoffbett
freigesetzte Partikelfracht wurde als silikatreich eingestuft und ihre Haftungsneigung
durch einen Viskosita¨tsansatz bestimmt. Das Gro¨ßenspektrum der betrachteten Par-
tikel reicht von 20 µm bis 600 µm. In einer spa¨teren Vero¨ffentlichung erweiterten
Schulze et al. [60] das Verfahren um einen zusa¨tzlichen Mechanismus, der Nuklea-
tion und Anlagerung von Aerosolpartikeln. Ein Abgleich zwischen Simulation und
einem Realsystem erfolgte durch die abgelagerte Masse, die Ablagerungskomposition
sowie die Emission von Feinpartikeln und grober Flugasche. Das Modell berechnete
die Ablagerungsbildung deutlich zu hoch, was laut der Autoren vor allem auf eine
U¨berbestimmung der Partikelhaftungsneigung zuru¨ckzufu¨hren ist [60].
Garba et al. [121] untersuchten die Sulfatisierung flu¨chtiger Alkaliverbindungen und
deren Auswirkung auf die Belagsbildung an den Heizfla¨chen einer Biomasserost-
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feuerung. Die Forschergruppe entwickelte einen reduzierten Reaktionsmechanismus
(36 Spezies und 137 Elementarreaktionen) fu¨r die Beschreibung der Alkalisulfatisie-
rung. Das Verfahren wurde mit dem von Tomeczek und Waclawiak [44] publizierten
Ablagerungsmodell, welches Belagsbildung als Zusammenspiel von Partikelanhaf-
tung und Kondensationsprozessen berechnet, verbunden. Auf diese Weise analy-
sierten die Autoren den Belagsaufbau an U¨berhitzerheizfla¨chen abseits der Haupt-
verbrennung von Baumwollstroh in einer großtechnischen Rostfeuerung (10 MW).
Hinsichtlich der Partikelanhaftung betrachteten die Autoren Teilchen im Bereich
1-110 µm, die entsprechend einer aus der Literatur entnommen Gro¨ßenverteilung
fu¨r Altholz und Holzhackgut eingebracht wurden. Ein detaillierter Abgleich der er-
rechneten Depositionsstruktur zu Beobachtungen bzw. Messungen wurde auch hier
nicht vorgenommen.
Es ist bekannt, dass die Bedeutung kondensierbarer Aschebetandteile hinsichtlich
des Depositionsaufbaus mit sinkender Rauchgastemperatur zunimmt. Insbesondere
fu¨r die Belagsentstehung an den Konvektionsheizfla¨chen ko¨nnen volatile Aschever-
bindungen große Relevanz besitzen, da sich wegen der Bildung klebriger Bela¨ge die
Auffangrate von Flugascheteilchen bedeutend erho¨hen kann. Aufgrund der hohen
Temperaturen ist Ablagerungsentstehung im Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennungs-
bereich jedoch vor allem durch die Anlagerung grober Partikel begru¨ndet [59, 120].
Aschedampfkondensation ist hier von untergeordneter Bedeutung. Insgesamt ist der
Beitrag der Partikelanhaftung zur Ablagerungsmasse zumeist um eine oder mehrere
Gro¨ßenordnungen gegenu¨ber dem der Aschedampfkondensation erho¨ht [59,64]. Zur
Behandlung der Partikelanhaftung wird in den Studien [59, 64, 117, 118, 120, 121]
ausschließlich von abreagierter Flugasche ausgegangen. Die Voraussetzung einer in-
erten Partikelfracht birgt jedoch einige Nachteile, da sich die Haftungsneigung des
Materials lediglich aus dem Temperatur- und Strahlungsfeld der Anlage sowie dem
Haftungsmodells und dessen Abha¨ngigkeit zur Aschekomposition ergibt. Insbeson-
dere fu¨r Brennstoffe mit hohem Feinanteil ist jedoch mit der Emission teilkonver-
tierter Brennstoffteilchen zu rechnen, bei denen es aufgrund anhaltender Konversion
zu Temperaturdifferenzen zwischen der Partikelfracht und dem Fluid kommt.
Ein ku¨rzlich an der Friedrich-Alexander Universita¨t Erlangen-Nu¨rnberg durchgefu¨hr-
tes Forschungsvorhaben [122] bescha¨ftigte sich mit dem Einfluss des Feinanteils
auf die Entstehung von Bela¨gen in unterschiedlichen Biomasseverbrennungsanla-
gen. Dabei wurde sowohl auf numerische Verfahren als auch Brennstoffanalytik
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zuru¨ckgegriffen. Mittels Siebanalyse erfolgte eine Bestimmung der Brennstofffein-
anteile (< 5 mm) unterschiedlicher Bioenergietra¨ger. Im Fall der betrachteten Holz-
hackschnitzelprobe belief sich dieser auf etwa 13 %. Im Extremfall (Straßenbegleit-
gru¨n) waren es sogar 26 % der Probenmasse. Im Rahmen der Forschung wurde au-
ßerdem eine Methodik fu¨r CFD-Simulationen der Belagsbildung in Rostfeuerungen
entwickelt, die fu¨r mehrere industrielle Anlangen Verwendung fand. Der Transport
teilverbrannter Brennstoffpartikel (Koksteilchen) sowie deren Verbrennung wurden
mit Hilfe eines Euler-Lagrange-Ansatzes und einem nulldimensionalen Abbrandmo-
dell beschrieben. Die Basis fu¨r die Ermittlung der Haftungsneigung bilden ein Vis-
kosita¨tsmodell sowie thermodynamische Gleichgewichtsberechnungen zum Schmelz-
phasenanteil. Die Einbringung der Partikelfracht erfolgt direkt am Rost. Die Fest-
bettverbrennung wird hierbei jedoch stark vereinfacht behandelt und lediglich durch
Profile am Rost angena¨hert. Zudem fehlt ein detaillierter Vergleich zwischen der si-
mulierten Belagsbildung und realen Beobachtungen.
4.6 Fazit
Typischerweise werden eindimensionale Partikelmodelle genutzt, um den Abbrand
von Holzteilchen zu berechnen. Dies gilt sowohl fu¨r die Betrachtung einzelner Brenn-
stoffteilchen als auch Festbetten. Die bislang in diesem Zusammenhang publizier-
ten Methoden besitzen jedoch entweder Einschra¨nkungen bezu¨glich der Anwend-
barkeit auf die gesamte Bandbreite der Partikel in einer Rostfeuerung, oder sind
als zu rechenintensiv einzustufen um eine große Partikelansammlung im Rahmen
eines CFD-DEM-Ansatzes zu behandeln. Grundsa¨tzlich sind CFD-DEM-Konzepte
bislang Gegenstand der Forschung und beziehen sich mehrheitlich auf Festbettsyste-
me im Labormaßstab. Dies ist einerseits der Untersuchung grundlegender Verbren-
nungspha¨nomene, andererseits einer umfassenden Validierung neuer Methodik ge-
schuldet. Zudem ist die Darstellung großtechnischer Festbettprozesse auf der Grund-
lage der DEM besonders rechenintensiv. Zur Untersuchung von Belagsbildung in
industriellen Rostfeuerungen werden derartige Ansa¨tze deshalb bislang nicht ver-
wendet. So ist die Kombination aus Festbettmodell und CFD-Simulation des Free-
boards noch immer das etablierte Vorgehen in Bezug auf die Berechnung groß-
technischer Rostfeuerungen. CFD-Simulationen zur Belagsbildung in betreffenden
Systemen werden vorrangig eingesetzt, um Teilprozesse des Depositionsaufbaus zu
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analysieren und besser zu verstehen. Sie dienen der Untersuchung von Mechanismen
und der Identifikation stark belasteter Bereiche. Ein umfassender Vergleich zwischen
Simulationen und Beobachtungen aus einem Referenzsystem erfolgt zumeist nicht.
Ein mo¨glicher Grund hierfu¨r ist in der schlechten Zuga¨nglichkeit vieler Anlagen zu
sehen. Daru¨ber hinaus ist ein Vergleich zwischen der stationa¨ren Simulation eines
bekannten Betriebszustandes und dem Belagsbild nach einer mehrmonatigen Rei-
sezeit, gekennzeichnet von variierenden Betriebszusta¨nden, grundsa¨tzlich schwierig.
Erwa¨hnenswert ist außerdem, dass numerische Simulationen bislang kaum zur Op-
timierung betroffener Anlagen genutzt werden.
Belagsbildung durch anhaftende Flugteilchen wird in der Literatur zumeist auf der
Basis eines Euler-Lagrange-Ansatzes und stochastischer Ablagerungsmodelle berech-
net. Fu¨r silikatreiche Aschen ist es u¨blich, die Haftwahrscheinlichkeit der Partikel-
fracht durch Viskosita¨tsmodelle zu beschreiben. Die hierbei festzulegende kritische
Viskosita¨t ist hinsichtlich einer Quantifizierung der Bela¨ge von zentraler Bedeutung.
Mit Ausnahme gebildeter Aerosole ist es ga¨ngig, die Partikelfracht als abreagierte
Flugasche zu behandeln. Eine Beru¨cksichtigung teilkonvertierter Brennstofffeinparti-
kel ist im Kontext von Festbettmodellen schwierig. In der Mehrzahl der vorgestellten
Arbeiten werden diese deshalb nicht beru¨cksichtigt. Aufgrund des zugrunde gelegten
Bettmodells erfolgt die Einbringung der Partikel innerhalb der CFD-Simualtionen
deutlich vereinfacht. Die Partikel folgen meist einer vordefinierten Gro¨ßenverteilung,
die auf experimentelle Untersuchungen von Flug- oder Rostasche zuru¨ck geht. In-
wiefern diese den tatsa¨chlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Verbrennung ent-
spricht, ist unklar.
Um die Verbrennung im Festbett und dem Freeboard einer industriellen Rostfeue-
rung zu analysieren, wird in der vorliegenden Arbeit ein vollsta¨ndig gekoppeltes
CFD-DEM-Verfahren inklusive eines reduzierten 1D-Partikelmodell entwickelt. Auf
dieser Basis sollen erstmals die aus dem Brennstoffbett emittierte Partikelfracht und
ihr Einfluss auf den Belagsaufbau na¨her spezifiziert werden. Das errechnete Belags-
bild wird einem umfassenden Vergleich mit realen Beobachtungen unterzogen und
es sollen Optimierungsansa¨tze fu¨r das Realsystem abgeleitet werden.
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Da kein Standardverfahren fu¨r gekoppelte CFD-DEM-Simulationen von Biomassse-
rostfeuerungen existiert, besteht die Notwendigkeit einer Neuentwicklung. Grund-
sa¨tzlich kommen fu¨r die Lo¨sung der Problemstellung sowohl kommerzielle Simu-
lationssoftware als auch freie Programme infrage. Fu¨r die Einbindung erforderli-
cher Modelle resultiert in beiden Fa¨llen verha¨ltnisma¨ßig hoher Programmierauf-
wand. Dieser wird fu¨r die Umsetzung mit freier Software jedoch signifikant ho¨her
eingescha¨tzt. Zudem fordert die Simulation eine Kopplung diverser Untermodel-
le, die einen stabilen Lo¨sungsalgorithmus sowie einige Flexibilita¨t hinsichtlich des
numerischen Gitters voraussetzen. Kommerzielle Programme sind in diesem Zu-
sammenhang besser erprobt und agieren zuverla¨ssiger. Das kommerzielle Programm
ANSYS Fluent wurde in einer Vielzahl von Studien erfolgreich fu¨r die Simulation
von Biomasseverbrennung und Rostfeuerungen eingesetzt [55–57, 60, 64, 74, 88, 89,
91,105]. Es entha¨lt etablierte Modelle fu¨r Mehrphasenstro¨mung, homogene Chemie
und Wa¨rmeu¨bertragung. Daru¨ber hinaus erlaubt die Software dem Nutzer mit Hil-
fe von User-Defined Functions (UDFs) die Implementierung eigener Modelle. Ein
weiterer Vorteil besteht in dem bereits vorhandenem Dense Discrete Phase Model
(DDPM), welches als Grundlage des zu implementierenden CFD-DEM-Konzeptes
fungiert. Aus den genannte Gru¨nden fiel die Wahl auf ANSYS Fluent, das zu dem
Zeitpunkt in der Programmversion 15.0 vorlag.
Das DDPM stellt eine erweiterte Form des in ANSYS Fluent als Discrete Phase
Model (DPM) bezeichneten Euler-Lagrange-Ansatzes dar. Urspru¨nglich konzipiert
fu¨r Stro¨mungen mit geringer Partikelbeladung ist das DPM lediglich bis zu einem
Partikelvolumenanteil von etwa 12% [123] anwendbar und fu¨r die Simulation dichter
granularer Systeme, wie Festbetten, ungeeignet. Fu¨r derartige Anwendungen wurde
das DDPM eingefu¨hrt. Einerseits bietet es die Mo¨glichkeit die in dichten Bereichen
dominierenden Partikelinteraktionen zu behandeln. Anderseits wird das Volumen
der dispersen Phase in den Bilanzgleichungen des Fluides beru¨cksichtigt, sodass
sich die Anwesenheit von Teilchenansammlungen entsprechend auf die Stro¨mung
auswirkt.
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Eine Betrachtung von Verbrennung und Bewegung sa¨mtlicher Partikel in einer groß-
technischen Rostfeuerung ist mit der Leistung derzeitiger Rechentechnik kaum um-
setzbar. Zur Reduktion der Anzahl zu betrachtender Teilchen wird deshalb auf einen
Partikel-Paket-Ansatz zuru¨ckgegriffen. Identische Partikel werden hierbei zu einer
handhabbaren Anzahl von Paketen zusammengefasst, deren Bewegung durch das
Rechengebiet verfolgt wird. Bewegung und Verbrennung werden zwar auf der Grund-
lage eines Einzelpartikels bestimmt, allerdings auf die restlichen Teilchen innerhalb
des Paketes angewendet. Ebenso wird die Interaktion von diskreter Phase und dem
umgebenden Fluid als Summe der Interaktion der einzelnen Teilchen betrachtet.
Eine Ausnahme zu dieser Vorgehensweise bildet jedoch die Berechnung von Parti-
kelinteraktionen auf der Basis der DEM. Da der Brennstoff physisch durch Partikel-
pakete repra¨sentiert ist, bilden selbige die Grundlage der Kontaktkraftberechnung.
Das Verhalten des granularen Materials innerhalb der Schu¨ttung wird daher durch
die Verwendung von Partikelpaketen approximiert.
5.1 Partikelbewegung
Wie zuvor in Abschnitt 4.3 erkla¨rt, ist die Betrachtung kugelfo¨rmiger Partikel ein
ga¨ngiges Vorgehen fu¨r gekoppelte CFD-DEM-Simulation und soll auch die Grundla-
ge fu¨r die Berechnungen innerhalb der vorliegenden Arbeit sein. Die Bestimmung der
Teilchenbewegung unterliegt der Bewegungsgleichung 5.1 sowie der ersten Ableitung
der Partikelposition nach der Zeit in Gleichung 5.2.
mp
d~vp
dt
=
∑
~FP (5.1)
d~xp
dt
= ~vp (5.2)
Laut der Impulsbilanz in Gleichung 5.1 stellt sich die Teilchenbewegung als Resultat
der Partikeltra¨gheit sowie der Summe angreifender Kra¨fte ein. In Abha¨ngigkeit des
zu behandelnden Systems beeinflussen unterschiedliche Kra¨fte den Transport von
Teilchen in partikelbeladener Stro¨mung. Ein U¨berblick zu diesem Thema ist z. B.
in den Arbeiten von Sommerfeld [124] und Zhu et al. [125] vorzufinden.
Wa¨hrend fu¨r ausreichend schwere Partikel innerhalb des Brennstoffbettes Gravita-
tion und Kontaktkra¨fte mit anderen Partikeln sowie Systemgrenzen dominieren, so
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spielt die durch das Fluid wirkende Widerstandskraft zusa¨tzlich eine zentrale Rolle
fu¨r den Transport leichter Partikel. Letztere verlassen das Bett und bewegen sich in
der freien Stro¨mung, wobei ihre Flugbahn maßgeblich durch Gravitation und Wider-
standskraft bestimmt wird. Wie zuvor erla¨utert, sind an den Brennkammerwa¨nden
und Heizfla¨chen auftreffende Flugteilchen prima¨r das Resultat von Inertial Impacti-
on. Daru¨ber hinaus kann Wirbeldiffusion eine Bedeutung fu¨r kleinere Partikel bei-
gemessen werden. Thermophorese besitzt lediglich Relevanz fu¨r Teilchen mit einer
Ausdehnung von wenigen Mikrometern. Jene werden in der vorliegenden Arbeit
nicht betrachtet, sodass die Behandlung von Thermophorese entfa¨llt.
5.1.1 Widerstandskraft
Nach Sommerfeld [124] ist die zwischen Fluid und Partikel wirkende Widerstands-
kraft ~FD in vielen Fa¨llen partikelbeladener Stro¨mung bestimmend fu¨r den Teilchen-
transport. Die Kraft resultiert aus Reibung sowie einem Formwiderstand und wird
fu¨r die Partikel der dispersen Phase mit
~FD =
18µf
ρpd2p
CDRep
24
mp(~vf − ~vp) (5.3)
errechnet [123]. Hierbei sind Rep und CD die Partikel-Reynolds-Zahl sowie der Wi-
derstandsbeiwert, welche durch
Rep =
ρfdp|~vp − ~vf |
µf
(5.4)
und
CD = a+
b
Rep
+
c
Re2p
(5.5)
definiert sind. Gleichung 5.5 gilt fu¨r die Betrachtung glatter Kugeln unter Gebrauch
der Korrelation von Morsi und Alexander [126]. Die Modellkonstanten a, b und c
besitzen eine Abha¨ngigkeit zur Reynolds-Zahl. Neben der Widerstandskraft selbst
beru¨cksichtigt Gleichung 5.3 auch den Einfluss von Wirbeldiffusion. Hier ist ~vf die
instantane Fluidgeschwindigkeit, bestehend aus dem Mittelwert und einem fluktu-
ierenden Anteil der Geschwindigkeit zur Behandlung des Transportes durch Tur-
bulenz. Die Geschwindigkeitsfluktuationen werden mit Hilfe einer stochastischen
Methode, dem Discrete Random Walk Model aus ANSYS Fluent ermittelt.
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5.1.2 Auftrieb und Gravitation
Die aus Auftrieb und Gravitation resultierende Kraft wird in ANSYS Fluent mit
~FG = mp
(
1− ρf
ρp
)
~g (5.6)
bestimmt [123]. Wegen der sehr unterschiedlichen Dichten von disperser Festphase
und dem gasfo¨rmigen Fluid besitzt der Auftrieb jedoch kaum Einfluss.
5.1.3 Partikelkontaktkra¨fte (DEM)
Partikelinteraktionen ko¨nnen innerhalb des DDPM durch ein zusa¨tzliches Modell
beru¨cksichtigt werden, welches den grundlegenden Prinzipien der Diskrete Elemente
Methode unterliegt. Die Diskrete Elemente Methode ist auch unter den Bezeichnun-
gen
”
Distinct Element Method“ oder
”
Soft-Sphere Approach“ bekannt und geho¨rt
zur Kategorie der diskreten Partikelmethoden. Die DEM geht prima¨r auf die Ar-
beit von Cundall und Strack [77] zuru¨ck und erlaubt die Berechnung granularer
Medien durch die Betrachtung individueller Teilchen und den zwischen diesen wir-
kenden Kontaktkra¨ften. Die Partikel werden dabei als starre Ko¨rper angesehen. Die
im Zuge einer Kollision auftretende Verformung wird als virtuelle U¨berschneidung
behandelt und dient als Basis zur Berechnung wirkender Normal- und Tangential-
kra¨fte. Die Ermittlung der Kollisionskra¨fte kann durch unterschiedliche Kontaktge-
setze erfolgen, um den mechanischen Eigenschaften eines Schu¨ttgutes Rechnung zu
tragen. Eine Diskussion sa¨mtlicher Kontaktmodelle u¨bersteigt den Rahmen dieser
Arbeit, weshalb auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen wird (Di Renzo und
Di Maio [127], Kruggel-Emden et al. [128,129] und Luding [130]).
Wie eingangs erwa¨hnt, wird die Dynamik des Brennstoffbettes in der vorliegenden
Arbeit durch die Nutzung spherischer Pakete angena¨hert. Die auf ein bestimmtes
Paket innerhalb der Schu¨ttung wirkende Kontaktkraft ~FC ist das Resultat sa¨mtlicher
bina¨rer Kollisionsereignisse zwischen dem Paket und seiner Umgebung und den dabei
entstehenden Normal- und Tangentialkra¨ften, siehe Gleichung 5.7 und 5.8.
~FC =
nK∑
j=1 i6=j
~Fi,j (5.7)
~Fi,j = ~F
n
i,j + ~F
t
i,j (5.8)
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Innerhalb des in ANSYS Fluent enthaltenen DEM-Modells wird die Berechnung der
Normalkraft ~F ni,j auf der Basis eines linearen Feder-Da¨mpfermodells vorgenommen.
Das Modell za¨hlt zu den am ha¨ufigsten genutzten Kontaktmodellen und geho¨rt zur
Kategorie der visko-elastischen Konzepte. Die zwischen zwei kollidierenden Teilchen
wirkende Normalkraft wird hierbei als Zusammenspiel einer elastischen Feder sowie
eines viskosen Da¨mpfers behandelt, wie in Abbildung 5.1 illustriert.
δi,j
i
j
~F nEl
~F nDiss
Abb. 5.1: Lineares Feder-Da¨mpfermodell fu¨r die Normalkraftberechnung
Entsprechend der Feder-Da¨mpfer-Analogie setzt sich die Normalkraft aus zwei Ter-
men zusammen, einem mit der U¨berschneidung verbundenen elastischen Anteil sowie
einem von der U¨berschneidungsrate abha¨ngigen Da¨mpfungsterm.
~F ni,j = ~F
n
El + ~F
n
Diss = kn δi,j ~ni,j + γn ~vn,i,j (5.9)
In Gleichung 5.9 ist kn die Normalfedersteifigkeit. Die virtuelle U¨berschneidung wird
anhand der Position und Radien der Partikelpakete wie folgt bestimmt
δi,j = |~xpp,j − ~xpp,i| − (rpp,j + rpp,i) . (5.10)
Weiterhin sind der Einheitsvektor in Normalenrichtung ~ni,j sowie die Relativge-
schwindigkeit ~vn,i,j mit
~ni,j =
(~xpp,j − ~xpp,i)
|~xpp,j − ~xpp,i| (5.11)
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bzw.
~vn,i,j = (~vpp,i,j · ~ni,j)~ni,j (5.12)
gegeben. Zur Berechnung des Da¨mpfungskoeffizienten γn in Gleichung 5.9 wird auf
die Methode von Tsuji et al. [131] zuru¨ckgegriffen.
γn =
−2mr ln(η)
tC
(5.13)
Der Da¨mpfungskoeffizient besitzt eine Abha¨ngigkeit zur reduzierten Masse des Kol-
lisionspaares mr, der Dauer des Kontaktereignisses tC sowie dem Restitutionskoeffi-
zienten η. Erstere ist mit
mr =
mpp,impp,j
mpp,i +mpp,j
(5.14)
definiert. Die Kontaktzeit kann unter Gebrauch des Verlustfaktors fl =
√
pi2 + ln(η)2
hingegen mit
tC = fl
√
mr
kn
(5.15)
ermittelt werden. Sie besitzt eine Abha¨ngigkeit zur Masse der beteiligten Kollisions-
partner sowie den Stoßparametern kn und η. Bei Betrachtung sehr kleiner Teilchen-
bzw. Paketmassen resultiert in Abha¨ngigkeit der Kollisionsparameter eine geringe
Kontaktdauer, die durch eine ada¨quate Anzahl von Partikelzeitschritten aufgelo¨st
werden muss. Dies ist insbesondere fu¨r polydisperse Schu¨ttungen eine Herausforde-
rung, da sich die Zeitschrittweite an der kleinsten Masse orientiert. Des Weiteren
muss die Wahl der Federkonstante so erfolgen, dass auch fu¨r gro¨ßere Paketmassen
eine unphysikalische U¨berschneidung vermieden wird. Der Gebrauch von Paketen ist
in diesem Zusammenhang vorteilhaft, da die Bandbreite zu betrachtender Massen
verringert werden kann. Durch die Zusammenfassung kleiner Partikel erlaubt der
Paketansatz zudem eine Erho¨hung der Zeitschrittweite.
Abschließend ist zu erkla¨ren, dass die in Gleichung 5.8 vorkommende Tangentialkraft
~F ti,j im Rahmen des DEM-Modells durch ein Reibungsgesetz der Form
~F ti,j = µp,r|~F ni,j|~ti,j (5.16)
bestimmt wird. µp,r und ~ti,j repra¨sentieren hierbei den Reibungsbeiwert sowie den
Richtungsvektor der Tangentialkraft.
Universita¨t Rostock Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
48 5 Methodik
5.2 Partikelmodell fu¨r die thermochemische
Umwandlung
Zur Behandlung der direkten thermochemischen Umwandlung eines stu¨ckigen bioge-
nen Festbrennstoffs wurde ein reduziertes Partikelmodell entwickelt. Das Verfahren
stu¨tzt sich auf eine eindimensionale Auflo¨sung intrapartikula¨rer Effekte und ba-
siert auf der Betrachtung einfacher Teilchengeometrien. Unter Annahme spha¨rischer
Partikel ist das Konzept im Kontext von CFD-DEM-Simulationen großtechnischer
Rostfeuerungen nutzbar. Innerhalb der Modellberechnungen wird ein Satz eindimen-
sionaler instationa¨rer Bilanzgleichungen fu¨r verschiedene Partikelspezies und Ener-
gie gelo¨st, die mit Hilfe einer Finite-Volumen-Methode approximiert werden. Die
Grundgleichungen sind mit Untermodellen fu¨r Trocknung, Pyrolyse und Restkoksre-
aktionen gekoppelt. U¨berdies entha¨lt das Modell eine Schnittstelle zur Berechnung
der thermischen Interaktion zwischen einem Brennstoffteilchen und seiner Umge-
bung. Eine schematische Darstellung des 1D-Partikelmodells ist in Abbildung 5.2
illustriert.
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Abb. 5.2: Schematische Darstellung des 1D-Partikelmodells zur Behandlung von
Verbrennungsvorga¨ngen an Holzteilchen
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Das Verfahren unterliegt verschiedenen Annahmen, wobei im Wesentlichen die Fol-
genden aufzufu¨hren sind:
(1) Holzteilchen sind isotrop und ihre Verbrennung kann durch eindimen-
sionale Modellansa¨tze abgebildet werden.
(2) Eindimensionale Modellansa¨tze besitzen unter den heterogenen Um-
gebungsbedingungen eines Brennstoffbettes Gu¨ltigkeit.
(3) Es herrscht ein lokales thermodynamisches Gleichgewicht zwischen
den Phasen innerhalb eines Teilchens.
(4) Homogene Gasphasenreaktionen im Inneren der Partikel sind ver-
nachla¨ssigbar.
(5) Die Freisetzung von Gasspezies wird lediglich durch die Modelle fu¨r
Trocknung, Pyrolyse und Ausbrand bestimmt. Freigesetzte Gasspezies
verlassen das Partikel instantan.
(6) In einem Kontrollvolumen des Partikels folgen die thermochemischen
Umwandlungsprozesse einem sequentiellen Verhalten.
Im Rahmen dieses reduzierten Partikelmodells wird auf die Lo¨sung partikelinterner
Gasspeziesbilanzen sowie eine intrapartikula¨re Impulsbilanz verzichtet. Der vermin-
derte Berechnungsaufwand, der mit diesem Vorgehen resultiert, ist eine grundle-
gende Voraussetzung fu¨r eine Anwendbarkeit auf große Partikelanha¨ufungen. Fu¨r
den Fall, dass es zu einer signifikanten U¨berschneidung von Trocknung, Pyrolyse
und Koksumwandlung kommt, wird jedoch hinsichtlich der Koksreaktionen eine Be-
einflussung durch das gewa¨hlte Vorgehen erwartet. Aus dem Zentrum austretende
Gasspezies, prima¨r H2O und CO2, wu¨rden intern zu einer sta¨rkeren Vergasung des
Kokses beitragen. Im Ergebnis der endothermen Prozesse ist mit la¨ngeren Ausbrand-
zeiten zu rechnen. Zum anderen bedeuten austretende Gase einen erho¨hten Wider-
stand fu¨r das Eindringen gasfo¨rmiger Reaktanden aus der umgebenden Gasphase,
was die Koksumwandlung zusa¨tzlich erschwert. Diese Pha¨nomene ko¨nnen durch das
Modell nicht abgebildet werden. Sie sind nur indirekt beru¨cksichtigt, da sich auf-
grund der Freisetzung der vergasenden Spezies eine mit H2O und CO2 angereicherte
Atmospha¨re um das Teilchen ergibt.
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5.2.1 Bilanzgleichungen
Innerhalb des Partikelmodells werden eindimensionale instationa¨re Bilanzgleichun-
gen fu¨r Energie und neun Partikelspezies (Cellulose, aktive Cellulose, Hemicellulo-
se, aktive Hemicellulose, Lignin, aktives Lignin, Koks, Asche und flu¨ssiges Wasser)
gelo¨st, siehe Gleichung 5.17 und 5.18.
∂
∂t
(
ρpcp,pTp
)
+ ∇ ·
(
ρf~vfhf
)
=∇ ·
(
λp,eff∇Tp
)
+
nPR∑
n=1
r˙n∆hR (5.17)
∂
∂t
(
ρpwp,i
)
=
nPR∑
n=1
r˙n,i (5.18)
Das zentrale Element der Berechnung ist die Energiebilanz 5.17 zur Auflo¨sung des
intrapartikula¨ren Temperaturfeldes. Hier sind ρp, cp,p und Tp die Dichte, spezifische
Wa¨rmekapazita¨t sowie die Temperatur des Partikels. Des Weiteren bezeichnen ρf , ~vf
und hf die Dichte, die Geschwindigkeit und die spezifische Enthalpie ein- und austre-
tender Gasspezies. Außerdem repra¨sentiert λp,eff die effektive Wa¨rmeleitfa¨higkeit fu¨r
den Wa¨rmetransport innerhalb des Partikels. Der letzte Term in der Energiebilanz
beru¨cksichtigt endotherme sowie exotherme Effekte im Zuge von Trocknung, Pyroly-
se und Koksreaktionen, wobei ∆hR die Reaktionsenthalpie (Verdampfungsenthalpie
∆hV im Fall der Trocknung) des jeweiligen Prozesses darstellt. Bildung und Ver-
brauch von Partikelspezies mit dem Massenanteil wp,i werden hingegen einzig durch
die Umsatzraten der thermochemischen Prozesse r˙n,i definiert, wie die Speziesbi-
lanz 5.18 darlegt. Eine genaue Darstellung der hierfu¨r integrierten Untermodelle
folgt im spa¨teren Verlauf der Arbeit.
Im Inneren eines Partikels geschieht der Wa¨rmetransport vornehmlich durch Lei-
tung. Bei ho¨heren Temperaturen wird zusa¨tzlich Wa¨rmestrahlung bedeutsam. Um
dies zu beru¨cksichtigen, hat sich der Gebrauch einer effektiven Wa¨rmeleitfa¨higkeit
λp,eff etabliert, die sich in Anlehnung an [10] aus einer mittleren Wa¨rmeleitfa¨higkeit
des Partikelmaterials λp sowie einem Strahlungsanteil λε zusammensetzt.
λp,eff = λp + λε (5.19)
Die Wa¨rmeleitfa¨higkeit des vorhandenen Festmaterials wird durch Volumenmittlung
bestimmt. Der Strahlungsanteil wird nach [107] hingegen mit
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λε =
pσBT
3
pdPore
εp
(5.20)
errechnet, wobei p, dPore und εp die Porosita¨t, den mittleren Porendurchmesser
und den Emissionskoeffizienten des Partikels bezeichnen. Der Strahlungsanteil wird
lediglich in Bereichen des Partikels betrachtet, in denen trockene Biomasse, Restkoks
und Asche dominieren.
Zur Lo¨sung der Gleichung 5.17 werden sowohl fu¨r das Partikelzentrum (x= 0) als
auch die Oberfla¨che eines Teilchens (x=xmax) Neumann-Randbedingungen verwen-
det.
− λp,eff ∂Tp
∂x
∣∣∣∣
x=0
= 0 (5.21)
− λp,eff ∂Tp
∂x
∣∣∣∣
x=xmax
= q˙α + q˙ε (5.22)
Fu¨r das Partikelzentrum wird eine Symmetrie-Randbedingung genutzt, sodass Wa¨r-
metransport u¨ber die Systemgrenze unterbunden wird. An der Partikeloberfla¨che
werden Modelle fu¨r die thermische Interaktion eines Partikels mit seiner Umgebung
implementiert. Hierbei repra¨sentiert q˙α den Wa¨rmetransport zwischen einem Par-
tikel und der umliegenden Gasphase aufgrund von Konvektion. Der Ausdruck q˙ε
bezeichnet die Wa¨rmestromdichte ein- bzw. ausgehender Wa¨rmestrahlung, die sich
aus der Interaktion des Partikels und dem umgebenden Strahlungsfeld ergibt. Exter-
ne Wa¨rmeleitung zwischen benachbarten Partikeln wird in der vorliegenden Arbeit
nicht beru¨cksichtigt. Dies kann mit der geringen Wa¨rmeleitfa¨higkeit des Holzes und
dem damit vergleichsweise schwachen Wa¨rmetransport durch Leitung begru¨ndet
werden.
Die im Rahmen des Partikelmodells durchzufu¨hrenden Berechnungen erfordern un-
terschiedliche Materialeigenschaften der vorkommenden Partikelspezies. Hierzu za¨h-
len Dichte, Wa¨rmeleitfa¨higkeit und spezifische Wa¨rmekapazita¨t. U¨berdies werden
Emissionskoeffizienten und verschiedene Gro¨ßen zur Beschreibung der Porenstruk-
tur von Holz, Koks und Asche beno¨tigt. Sa¨mtliche in diesem Zusammenhang ver-
wendete Daten sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.
Universita¨t Rostock Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
52 5 Methodik
Tab. 5.1: Materialeigenschaften der Partikelspezies sowie charakteristische Daten
der Porenstruktur
Gro¨ße Einheit Wert / Gleichung Quelle
Dichte
Trockenes Holz kg m−3 590 (Buche), 545 (Pappel) [83,107]
Wasser kg m−3 998,19 [96]
Koks kg m−3 200 [132]
Asche kg m−3 250
Wa¨rmekapazita¨t
Trockenes Holz J kg−1 K−1 1500 + Tp [10]
Wasser J kg−1 K−1 4183,0 [96]
Koks J kg−1 K−1 420 + 2, 09Tp− 6,85 · 10−4 T 2p [10]
Asche J kg−1 K−1 420 + 2, 09Tp− 6,85 · 10−4 T 2p [10]
Wa¨rmeleitfa¨higkeit
Trockenes Holz W m−1 K−1 0,056 + 2,6 · 10−4 Tp [107]
Wasser W m−1 K−1 0,58 [96]
Koks W m−1 K−1 0,071 [107]
Asche W m−1 K−1 1,2 [107]
Emissionskoeffizient
Trockenes Holz − 0,85 [107]
Koks − 0,95 [107]
Asche − 0,70 [107]
Porosita¨t
Holz − 0,6
Koks − 0,9
Asche − 0,9 [89]
Porendurchmesser
Holz µm 50 [133]
Koks und Asche µm 100 [133]
5.2.2 Externer Wa¨rmetransport
Der Wa¨rmetransport zwischen einem Brennstoffpartikel und seiner Umgebung spielt
eine entscheidende Rolle fu¨r das Aufheizen und Abku¨hlen des Teilchens sowie den
Fortschritt der thermochemischen Umwandlung. Die Wa¨rmeu¨bertragung beeinflusst
damit maßgeblich den Verbrennungsprozess. Der Wa¨rmetransport in Schu¨ttungen
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basiert auf unterschiedlichen Mechanismen und kann sowohl Strahlung und Konvek-
tion als auch Wa¨rmeleitung inkludieren. Ein U¨berblick u¨ber Wa¨rmetransportprozesse
in durchstro¨mten Schu¨ttgu¨tern ist beispielsweise in den Arbeiten von Gnielinski [134]
und Hobbs et al. [135] zu finden. In der vorliegenden Arbeit werden Strahlung und
Konvektion als die dominierenden Prozesse der Wa¨rmeu¨bertragung zwischen einem
Partikel und seiner Umgebung betrachtet. Wie bereits erwa¨hnt, ist der Einfluss ex-
terner Wa¨rmeleitung gegenu¨ber Strahlung und Konvektion im Falle biogener Fest-
brennstoffe vernachla¨ssigbar.
Wa¨rmestrahlung
In Verbrennungssystemen kommt Wa¨rmestrahlung eine besondere Bedeutung zu,
da sie aufgrund der hohen Temperaturen oft die Wa¨rmeu¨bertragung bestimmt. In
Festbettfeuerungen kann ein einzelnes Partikel mit anderen Teilchen, umgebenden
Oberfla¨chen sowie der Gasphase im Strahlungsaustausch stehen. In großskaligen
Anwendungen ist insbesondere der Strahlungsaustausch zwischen dem Festbett und
der daru¨ber befindlichen Flamme sowie aufgeheizten Brennraumwa¨nden essentiell
fu¨r den Fortschritt der Verbrennung. Vor allem fu¨r die Trocknung des frischen Brenn-
stoffs spielt die zugefu¨hrte Strahlungswa¨rme eine große Rolle [136].
Innerhalb der hier betrachteten Verbrennungssysteme wird das Strahlungsfeld, wel-
ches sowohl von Partikeln als auch dem Fluid beeinflusst wird, auf der Grundlage
des in ANSYS Fluent enthaltenen Discrete Ordinates Model (DOM) berechnet. Eine
tiefergehende Erla¨uterung zu diesem Strahlungsmodell folgt an spa¨terer Stelle unter
Kapitel 5.4.
Bei Annahme eines Brennstoffteilchens, welches vollsta¨ndig von dem vorhandenen
Strahlungsfeld umschlossen ist, ergibt sich die auf das Teilchen wirkende Wa¨rme-
stromdichte mit
q˙ε =
Q˙ε
Ap
= εpσB (T
4
ε − T 4p ) . (5.23)
Q˙ε und Ap bezeichnen hierbei den Strahlungswa¨rmestrom und die Oberfla¨che des
Brennstoffpartikels. Tε ist die lokale Strahlungstemperatur, welche sich aus der
Lo¨sung des DOM ergibt. Der Emissionskoeffizient der Partikeloberfla¨che εp wird
in Abha¨ngigkeit des Konversionsfortschritts gewa¨hlt und geht aus den in Tabel-
le 5.1 aufgefu¨hrten Werten hervor.
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Konvektive Wa¨rmeu¨bertragung
Der konvektive Wa¨rmetransport zwischen einem Partikel und dem umgebenden
Fluid ist durch die Beziehung
q˙α =
Q˙α
Ap
= α(Tf − Tp) (5.24)
gegeben. Dabei ist Tf die Temperatur der umschließenden Gasphase und α der
Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient, welcher mit Hilfe der Nusselt-Zahl Nu sowie der Wa¨rme-
leitfa¨higkeit des Fluides λf ermittelt wird.
α =
Nu λf
dp
(5.25)
In Festbetten ist die mittlere Nusselt-Zahl gegenu¨ber der Umstro¨mung eines ein-
zelnen Partikels deutlich erho¨ht, woraus eine gesteigerte Wa¨rmeu¨bertragung durch
Konvektion resultiert. Dieses Verhalten liegt in der Vielzahl von Umlenkungen und
Verwirbelungen innerhalb der Schu¨ttung begru¨ndet [137]. Die Berechnung von Nu
erfolgt unter Gebrauch empirischer Korrelation von Gnielinski [138,139], siehe Glei-
chung 5.26 - 5.29.
Nu = faNuKugel (5.26)
NuKugel = 2 +
√
Nu2Lam + Nu
2
Turb (5.27)
NuLam = 0,664
√
Rep
3
√
Pr (5.28)
NuTurb =
0,037Re0,8p Pr
1 + 2,443Re−0,1p (Pr 2/3 − 1)
(5.29)
Der in Gleichung 5.26 vorkommende Formfaktor fa steht in Verbindung zum Volu-
menanteil der Festphase und beru¨cksichtigt die ho¨here Wa¨rmeu¨bertragung innerhalb
des durchstro¨mten Haufwerks. Fu¨r Partikel in der freien Stro¨mung betra¨gt fa hin-
gegen eins. Des Weiteren sind in den obigen Gleichungen NuTurb und NuLam die
turbulente und laminare Nusselt-Zahl sowie Pr die Prandtl-Zahl.
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5.2.3 Externer und intrapartikula¨rer Stofftransport
Wegen der Analogie zur konvektiven Wa¨rmeu¨bertragung folgt an dieser Stelle die
Erla¨uterung der Berechnungsmethoden zum konvektiven Stofftransport zwischen
der Partikeloberfla¨che und der umgebenden Gasphase. Sowohl das im nachfolgen-
den Abschnitt vorgestellte Trocknungsmodell als auch das Teilmodell zur Beschrei-
bung der heterogenen Restkoksreaktionen inkludieren externen Materialtransport
und beno¨tigen die Bereitstellung eines geeigneten Stofftransportkoeffizienten.
Der Stoffu¨bergangskoeffizient βi einer Gasspezies i kann mittels Sherwood-Zahl Sh
und einem mittlerem Diffusionskoeffizienten Di,m bestimmt werden.
βi =
Sh Di,m
dp
(5.30)
A¨hnlich zu den Korrelationen der Nusselt-Zahl in Gleichung 5.26 - 5.29 ergibt sich
die Sherwood-Zahl mit den Beziehungen
Sh = faShKugel , (5.31)
ShKugel = 2 +
√
Sh2Lam + Sh
2
Turb , (5.32)
ShLam = 0,664
√
Rep
3
√
Sc , (5.33)
ShTurb =
0,037Re0,8p Sc
1 +2,443Re−0,1p (Sc2/3 − 1)
. (5.34)
Die turbulente und laminare Sherwood-Zahl sind mit ShTurb und ShLam bezeichnet.
Des Weiteren sind Sc die Schmidt-Zahl und fa in Analogie zum vorherigen Abschnitt
der Faktor fu¨r effektivere Transportvorga¨nge innerhalb der Schu¨ttung.
Grundlage zur Ermittlung des Stofftransportkoeffizienten bildet der mittlere Dif-
fusionskoeffizient Di,m, der im Rahmen des Partikelmodells als bina¨rer Koeffizient
zwischen der betrachteten Gasspezeis i und Luft errechnet wird [140].
Di,m =
1,013 · 10−2T 1,75p
(
1
Mi
+ 1
MLuft
)1/2
p
[
ν
1/3
i + ν
1/3
Luft
]2 (5.35)
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Neben externem Stofftransport ist auch partikelinterne Diffusion bedeutsam fu¨r den
Fortschritt der Umwandlungsprozesse und wird in den Modellen zur Behandlung
von Brennstofftrocknung, Pyrolyse und Koksabbrand entsprechend beru¨cksichtigt.
Der diffusionsbedingte Speziestransport in einem ausbrennenden Biomasseteilchen
kann sowohl durch molekulare Diffusion als auch Knudsen-Diffusion erfolgen. Der
Diffusionskoeffizient Di ergibt sich daher aus dem molekularen Diffusionskoeffizien-
ten Di,m sowie dem Knudsen-Diffusionskoeffizienten Di,Kn mit
1
Di
=
1
Di,Kn
+
1
Di,m
. (5.36)
Der Koeffizient fu¨r Knudsen-Diffusion wird durch die nachfolgende Beziehung er-
mittelt [141].
Di,Kn =
dPore
3
√
8RTp
piMi
(5.37)
Aus der poro¨sen Struktur des Partikelinneren resultiert ein erho¨hter Diffusions-
widerstand, dem durch die Definition eines effektiven Diffusionskoeffizienten Rech-
nung getragen wird. Der effektive Diffusionskoeffizient zur Behandllung von Poren-
diffusion ist laut Hayes und Kolaczkowski [140] mit
Di,eff =
p
τp
Di (5.38)
gegeben. Hierbei sind p und τp die Porosita¨t sowie Tortuosita¨t des poro¨sen Medi-
ums. Fu¨r den Trocknungsvorgang wurde die Tortuosita¨t frischer Biomasse auf 1,0
gewa¨hlt. Fu¨r den Koksausbrand wird der obige Ausdruck fu¨r den effektiven Diffusi-
onskoeffizienten hingegen durch
Di,eff = 
2
pDi (5.39)
angena¨hert [142]. Die verwendeten Porosita¨ten wurden bereits bei den Materialei-
genschaften in Tabelle 5.1 vorgestellt.
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5.2.4 Modellierung der Brennstofftrocknung
Fu¨r die Modellierung des Trocknungsvorgangs sind in der Literatur unterschiedliche
Verfahren verfu¨gbar, die im Wesentlichen in drei Kategorien untergliedert werden
ko¨nnen: reaktionskinetische Modelle, Gleichgewichtsmodelle sowie energetische Kon-
zepte [143,144].
Reaktionskinetische Modelle
Bei kinetischen Modellen, wie beispielsweise von Chan et al. [145] verwendet, wird
der Trocknungsprozess durch eine heterogene Reaktion erster Ordnung beschrieben
und die Rate mittels eines Arrhenius-Ansatzes berechnet. Wesentliche Vorteile ki-
netischer Ansa¨tze bestehen in der einfachen Implementierung und der Mo¨glichkeit
zur Betrachtung der Trocknung von freiem und gebundenem Wasser mittels separa-
ter Reaktionen. Ein grundsa¨tzlicher Nachteil der Methode besteht allerdings darin,
dass die experimentell zu bestimmenden Kinetikparameter in Verbindung zu den
Versuchsbedingungen stehen und nicht frei auf andere Bedingungen u¨bertragbar
sind. Zudem zeigte Peters [146] auf, dass energetische Modelle in Bezug auf die
Trocknung großer Partikel besser agieren als reaktionskinetische Ansa¨tze.
Energetische Modelle
Energetische Konzepte gehen davon aus, dass der Trocknungsvogang bei einer kon-
stanten Temperatur abla¨uft. Erreicht die Partikeltemperatur eine vorgegebene Ver-
dampfungstemperatur TV (meist TV = 373,15 K bei p = 1 atm.) so wird sa¨mtliche,
dem Prozess zugefu¨hrte, Energie fu¨r den Prozess verbraucht. Das Partikel verbleibt
isotherm bis der Trocknungsvorgang abgeschlossen ist. Bei energetischen Konzepten
ist der Trocknungsvorgang limitiert durch Wa¨rmetransport. Stofftransportprozesse
werden nicht betrachtet, sodass angenommen wird, dass Wasserdampf das Partikel
unmittelbar verla¨sst [147]. Energetische Konzepte sind die am meisten verbreite-
ten Modelle zur Beschreibung von Trocknungsvorga¨ngen an Biomasseteilchen und
wurden durch diverse Autoren genutzt, siehe [17, 74, 80, 89, 99, 103, 111, 148]. Sie
sind das etablierte Verfahren zur Behandlung schneller Trocknungsprozesse unter
Verbrennungsbedingungen.
Gleichgewichtsmodelle
Verfahren dieser Kategorie basieren auf einem thermodynamischen Gleichgewicht
zwischen Wasserdampf und Wasser innerhalb der Porenstruktur eines poro¨sen Teil-
chens [149]. Dabei entspricht der Wasserdampfpartialdruck dem Sa¨ttigungsdampf-
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druck bei der vorhandenen Temperatur und die Wasserdampfkonzentration im Po-
rensystem kann mittels des Gesetzes idealer Gase ermittelt werden. Zumeist wird
angenommen, dass die Trocknungsrate stofftransportlimitiert ist. Gleichgewichts-
modelle werden typischerweise genutzt, um langsame Trocknungsprozesse bei gerin-
gen Temperaturen zu berechnen [147,150], fanden durch verschiedene Autoren aber
ebenfalls Anwendung fu¨r Verbrennungsbedingungen, siehe [83,84,151,152].
Kombiniertes Trocknungsmodell dieser Arbeit
Aufgrund der sehr unterschiedlichen lokalen Umgebungsbedingungen in großtechni-
schen Feuerungen sowie individuellen Eigenschaften der breit gestreuten Brennstoff-
partikel ist davon auszugehen, dass sowohl Verdunstungs- als auch Siedeprozesse fu¨r
die Trocknung des Energietra¨gers bedeutsam sind. Aus diesem Grund wurde neben
einem energetischen Ansatz auch ein Gleichgewichtsmodell implementiert.
Das Gleichgewichtsmodell beru¨cksichtigt Trocknungsvorga¨nge unterhalb der Siede-
temperatur von TV = 373,15 K. Mit der Annahme, dass der Wasserdampfpartial-
druck dem Sa¨ttigungsdampfdruck entspricht, kann die Wasserdampfkonzentration
im Porensystem des Teilchens cp,H2O mit
cp,H2O =
pS
RTp
(5.40)
ermittelt werden [147], wobei pS den Sa¨ttigungsdampfdruck und R die universel-
le Gaskonstante darstellen. Das Konzentrationsgefa¨lle zwischen dem Partikel und
der umliegenden Stro¨mung forciert einen Transport von Wasserdampf in Richtung
der Umgebung. Die Trocknungsrate wird unter der Voraussetzung berechnet, dass
Stofftransportprozesse den Gesamtumsatz limitieren. Fu¨r die Trocknung der Par-
tikeloberfla¨che wird davon ausgegangen, dass externer Stofftransport den Vorgang
kontrolliert. Fu¨r diesen Fall gilt der Ausdruck [151]
r˙H2O = βH2O ap(cf,H2O − cp,H2O)MH2O . (5.41)
Hier sind βH2O der Stoffu¨bergangskoeffizient des Wasserdampfs und cf,H2O die Dampf-
konzentration in der umliegenden Gasphase. Wa¨hrend die Trocknung der Teilchen-
oberfla¨che auf der Grundlage von Stoffu¨bergang berechnet wird, so wird in Bezug
auf fortgeschrittene Verdunstungsprozesse im Inneren des Teilchens eine Begrenzung
durch intrapartikula¨re Diffusionsprozesse vorausgesetzt.
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Bei einer Partikeltemperatur gleich bzw. oberhalb der Grenztemperatur erfolgt die
Behandlung der Trocknungsvorga¨nge auf der Basis eines energetischen Modells. Die
gesamte dem Prozess zugefu¨hrte Energie wird fu¨r die Trocknung des Brennstoffs
aufgebraucht. Laut Peters [146] kann die Trocknungsrate dann mit
r˙H2O =
ρpcp,p(Tp − TV)
∆hVδtp
(5.42)
berechnet werden. Hier sind ∆hV und δtp die Verdampfungsenthalpie des Wassers
sowie der Partikelzeitschritt.
In Bezug auf das gewa¨hlte Trocknungsmodell sind verschiedene Vereinfachungen zu
erwa¨hnen. Einerseits werden Rekondensationsprozesse strikt vernachla¨ssigt. Unter-
suchungen von Haberle et al. [144] deuten darauf hin, dass die Beru¨cksichtigung die-
ser Pha¨nomene zu keiner signifikanten Steigerung der Rechengenauigkeit beitra¨gt.
Weiterhin wird die Schrumpfung des Partikels wa¨hrend des Trocknungsvorgangs
nicht betrachtet, da diese im Vergleich zur Schrumpfung durch Pyrolyse und Aus-
brand kaum ins Gewicht fa¨llt [89]. Eine Differenzierung nach freiem und gebundenem
Wasser erfolgt ebenfalls nicht.
5.2.5 Pyrolysemodell
Hinsichtlich der Modellierung der pyrolytischen Zersetzung fester Bioenergietra¨ger
sind verschiedene Sachverhalte zu beru¨cksichtigen. Wie bereits in Kapitel 2.2.2 aus-
gefu¨hrt wurde, resultiert die Pyrolyse in der Bildung sehr unterschiedlicher Produk-
te. Außerdem kommt es im Zuge der Konversion zu einer gravierenden Massenab-
nahme des Brennstoffteilchens. Das Umsatzverhalten der Biopolymere unterscheidet
sich deutlich voneinander und die Konversionrate des Gesamtvorgangs weist eine di-
rekte Abha¨ngigkeit zu den vorliegenden Prozessbedingungen auf.
Wa¨hrend des Pyrolyseprozesses zersetzen sich die Makromoleku¨le der Biomasse un-
ter Bildung diverser Produkte. Zur Vereinfachung der Modellbildung werden diese
meist zu drei Produktklassen zusammengefasst: leichte Gase, Teere/O¨le und Koks
[153]. Ga¨ngige Pyrolysemodelle basieren auf reaktionskinetischen Ansa¨tzen und be-
trachten den Energietra¨ger entweder als Einkomponenten-Brennstoff [145,154] oder
als Mehrkomponentenbrennstoff bestehtend aus den Pseudo-Hauptkomponenten der
Biomasse: Cellulose, Hemicellulose und Lignin [155, 156]. Ebenso existieren detail-
Universita¨t Rostock Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
60 5 Methodik
lierte Reaktionsschemata zur Modellierung der Biomasseyprolyse, siehe [157, 158].
Letztere sind jedoch aufgrund des signifikant ho¨heren Rechenaufwandes nicht im
Kontext großskaliger Biomassefeuerungen nutzbar. Die Verwendung von Ein- und
Mehrkomponentenmodellen ist daher eine u¨bliche Prozedur. Hinsichtlich Umsatz-
rate sowie Konversionszeit fu¨hrt die Nutzung von Einkomponentenmodellen jedoch
zu gro¨ßeren Abweichungen [156, 159]. In dieser Arbeit wird deshalb ein Mehrkom-
ponentenmodell genutzt.
In dem von Miller und Bellan [155] publizierten Verfahren durchlaufen Cellulose, He-
micellulose und Lignin im Rahmen der Prima¨rpyrolyse zuna¨chst eine Aktivierungs-
bzw. Depolymerisationsreaktion. Anschließend wird das aktivierte Material durch
zwei konkurrierende Reaktionen zu Gas und Koks sowie Teer abgebaut. U¨berdies
beru¨cksichtigt das Konzept die Sekunda¨rpyrolyse von Teer zu leichten Gasen. Das
Reaktionsschema einer Biomassekomponente ist in Abbildung 5.3 illustriert.
Komponente Aktive Komponente
XK Koks + (1−XK) Gas
Teer Gas
r˙1
r˙2
r˙3
r˙4
-
-
6
?
Abb. 5.3: Reaktionsschema fu¨r Prima¨r- und Sekunda¨rpyrolyse nach [155] S. 109
Die Umsatzrate einer Holzkomponente ergibt sich am Beispiel von Cellulose mit
r˙C = −kC,1 ρC . (5.43)
Fu¨r die weitere Zersetzung des aktivierten Materials kann die Umwandlungsrate
hingegen wie folgt formuliert werden
r˙C,a = kC,1 ρC − (kC,2 + kC,3) ρC,a . (5.44)
In den obigen Gleichungen 5.43 und 5.44 sind ρC und ρC,a die Dichten von Cellulose
und dessen aktivierten Materials. Die Gro¨ßen kC,1, kC,2 und kC,3 bezeichnen die
Reaktionsgeschwindigkeitskoeffizienten der Umwandlungsprozesse und werden mit
Hilfe eines Arrhenius-Ansatzes ermittelt. Die Arbeit von Miller und Bellan liefert
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in diesem Zusammenhang einen vollsta¨ndigen Satz der beno¨tigten Kinetikparamter,
welche in Tabelle 5.2 zusammengetragen sind.
Tab. 5.2: Modellparameter fu¨r Prima¨r- und Sekunda¨rpyrolyse [155]
Reaktion A [s−1] Ea [108J kmol−1] ∆hR [J kg−1] XKoks [−]
r˙C,1 2,80 · 1019 2,424 0
r˙C,2 3,28 · 1014 1,965 -255.000
r˙C,3 1,30 · 1010 1,505 +20.000 0,35
r˙H,1 2,10 · 1016 1,867 0
r˙H,2 8,75 · 1015 2,024 -255.000
r˙H,3 2,60 · 1011 1,457 +20.000 0,60
r˙L,1 9,60 · 108 1,076 0
r˙L,2 1,50 · 109 1,438 -255.000
r˙L,3 7,70 · 106 1,114 +20.000 0,75
r˙4 4,28 · 106 1,080 +42.000
Im Rahmen dieser Arbeit wurden dem Modell zwei grundsa¨tzliche Modifikationen
beigefu¨gt. Einerseits offenbarte sich bei der in Abschnitt 6.2 vorgestellten Simula-
tion eines Festbettes, dass das Modell unter typischen Prima¨rlufttemperaturen zu
schleppend agiert. Dies ist prima¨r auf eine zu langsame Zersetzung der Hemicel-
lulose zuru¨ckzufu¨hren und a¨ußerte sich im betreffenden Fall mit einem Ausbleiben
der im Brennstoffbett stattfindenden Selbstzu¨ndung. Um diesem Modellverhalten
entgegen zu wirken, wurden die Kinetikparameter der Hemicellulose nachtra¨glich
adaptiert, siehe Anhang A-1. Des Weiteren wurde das Pyrolysemodell in Analogie
zum Trocknungsmodell um eine durch Stofftransport limitierte Umwandlungsrate
erweitert, sodass sich die Massenabnahme der pyrolysierenden Teilchen aus dem
Minimum von chemischer Kinetik und Stofftransport ergibt. Insbesondere bei ho-
hen Temperaturen und einer geringen Auspra¨gung thermischer Gradienten kann die
Verwendung einer reinen Kinetik zu einer gesteigerten Massenabnahme der Teilchen
fu¨hren, was durch das applizierte Modell weitgehend vermieden wird.
Wie in Kapitel 2.2.2 erla¨utert, bestehen die freigesetzten Pyrolysegase hauptsa¨chlich
aus Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserstoff und Wasserdampf sowie leichten
Kohlenwasserstoffen. Letztere setzen sich u¨berwiegend aus Methan und Ethen zu-
sammen [160]. Fu¨r die Behandlung der Gase im Rahmen der Pyrolysemodellierung
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ist es u¨blich von einer festen Flu¨chtigenkomposition auszugehen, wobei die leich-
ten Kohlenwasserstoffe ha¨ufig durch Methan repra¨sentiert werden [149,152]. Fu¨r die
vorliegende Arbeit wurde ebenfalls ein solches Vorgehen gewa¨hlt. Jedoch findet ei-
ne differenzierte Betrachtung von Prima¨r- und Sekunda¨rpyrolysegasen entsprechend
der Kompositionen in Tabelle 5.3 statt. Der im Zuge der Pyrolyse außerdem entwei-
chende Teer wird als virtuelle Gaskomponente betrachtet, welche durch sekunda¨re
Zersetzung und Verbrennungsprozesse abgebaut werden kann. Kondensationspro-
zesse werden nicht beru¨cksichtigt.
Tab. 5.3: Massenanteile verschiedener Spezies innerhalb der Pyrolysegase [-]
CO CO2 CH4 H2 H2O Quelle
Prima¨rpyrolyse 0,270 0,386 0,056 0,032 0,256 [149]
Sekunda¨rpyrolyse 0,602 0,121 0,137 - 0,140 [161]
In der Literatur herrscht weitestgehend Einigkeit daru¨ber, dass Holzteilchen im Zu-
ge der Verbrennung einer Gro¨ßenreduktion unterliegen. Wa¨hrend einige Autoren
diese Schrumpfungsprozesse lediglich dem Ausbrand des Restkokses zuweisen [149],
so existieren ebenfalls Untersuchungen, die eine signifikante Schrumpfung des Hol-
zes wa¨hrend der Pyrolyse belegen [162]. Diese Unterschiede sind vor allem auf
die unterschiedlichen Rohstoffe sowie Prozessbedingungen zuru¨ckzufu¨hren. Fu¨r eine
mo¨glichst breite Anwendbarkeit des hier entwickelten Modells ko¨nnen Schrump-
fungsprozesse wa¨hrend der Pyrolyse beru¨cksichtigt oder vernachla¨ssigt werden. Ihre
Vernachla¨ssigung resultiert in einer Erho¨hung der Teilchenporosita¨t und Senkung
der Dichte. Die Schrumpfung wird hingegen auf der Basis der errechneten Mas-
senabnahme und der Voraussetzung konstanter Materialdichten und -porosita¨ten
erreicht.
5.2.6 Modellierung heterogener Restkoksreaktionen
Die Teilprozesse der heterogenen Restkoksreaktionen wurden bereits in Kapitel 2.2.3
ausfu¨hrlich erla¨utert. Dort wurde festgehalten, dass sich der Abbau des Restkokses
als Zusammenspiel aus Stofftransport und chemischen Reaktionen auf der Koks-
oberfla¨che ergibt. Der Gesamtprozess kann entweder stofftransportlimitiert oder
mikrokinetisch kontrolliert sein. U¨blicherweise dominiert die Reaktion mit O2 den
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik Universita¨t Rostock
5 Methodik 63
Umwandlungsprozess. Unter Abschluss von Sauerstoff ko¨nnen außerdem die Verga-
sungsreaktionen mit H2O und CO2 fu¨r technische Anwendungen von Bedeutung sein.
Innerhalb der Berechnung werden daher die Brutto-Reaktionen in den Gleichungen
5.45 bis 5.47 betrachtet.
Ω C + O2 → 2(Ω− 1) CO + (2− Ω) CO2 (5.45)
C + CO2 → 2 CO (5.46)
C + H2O→ CO + H2 (5.47)
Bei der Verbrennungsreaktion 5.45 entstehen als Produkte sowohl CO als auch
CO2, da Kohlenmonoxid teilweise in direkte Na¨he zur Koksoberfla¨che umgewan-
delt wird. Die Reaktionsenthalpie dieses Vorgangs wird u¨blicherweise dem Koks-
ausbrand zugeschrieben. Somit beeinflusst die Produktverteilung maßgeblich die
Energiefreisetzung der Verbrennungsreaktion. Das temperaturabha¨ngige CO/CO2-
Molenverha¨ltnis kann durch unterschiedliche Ansa¨tze berechnet werden, siehe [89].
Fu¨r die Modellierung von Biomasseverbrennung hat sich die Korrelation von Evans
und Emmons [163] etabliert.
CO/CO2 = 4,3 e
(−3390 K/Tp) (5.48)
Sie wurde bereits durch verschiedene Autoren genutzt [83, 89, 102] und findet auch
in der vorliegenden Arbeit Verwendung. Unter Zuhilfenahme des Molenverha¨ltnisses
kann der in Gleichung 5.45 enthaltene Sto¨chiometriefaktor Ω mit
Ω =
2(1 + 4,3 e(−3390 K/Tp))
2 + 4,3 e(−3390 K/Tp)
(5.49)
berechnet werden [102]. Der Gesamtumsatz der Koksreaktionen ergibt sich als Sum-
me der Umsa¨tze der in Gleichung 5.45 bis 5.47 aufgefu¨hrten Reaktionen. Er wird
basierend auf dem von Mehrabian et al. [89] publizierten Verfahren mit
r˙K = − 1
Vp
3∑
i=1
ΩiMK
1
kK,i AK
+ 1
βiAp
+ 1
Deff,i
∫
dr
A(r)
cf,i (5.50)
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bestimmt. Hierbei ergibt sich die Reaktionsrate durch die Betrachtung von Einzel-
widersta¨nden fu¨r chemische Kinetik (1. Term), konvektiven Stofftransport (2. Term)
sowie intrapartikula¨re Diffusion durch die den Koks umgebende Asche (3. Term).
Dabei steht cf,i fu¨r die Konzentration der gasfo¨rmigen Edukte in der Umgebung des
Teilchens. AK ist die Restkoksoberfla¨che und MK die molare Masse des Ru¨ckstands.
Der Reaktionsgeschwindigkeitskoeffizient kK,i wird mit einem erweiterten Arrhenius-
Ansatz und den Kinetikparametern in Tabelle 5.4 ermittelt.
Tab. 5.4: Kinetikparameter der heterogenen Koksreaktionen
Reaktion A [m s−1] βT[−] Ta [K] Quelle ∆hR [103J kg−1]
5.45 1,715 1,0 9.000 [102] variiert mit Ω
5.46 3,420 1,0 15.600 [102] -14.357
5.47 3,420 1,0 15.600 [102] -10.947
5.3 Gasphase
5.3.1 Bilanzgleichungen der Gasphase
Die Berechnung der kontinuierlichen Gasphase unterliegt Bilanzgleichungen fu¨r Mas-
se, Impuls, Energie sowie insgesamt 8 Spezies (H2O, O2, H2, CO, CO2, CH4, Teer
und N2). Innerhalb des hybriden DDPM erfolgt die Behandlung der Gleichungen
a¨hnlich zur Zwei-Fluid-Methode (Euler-Euler-Verfahren). Fu¨r den Fall einer einzel-
nen kontinuierlichen Phase, wie hier betrachtet, ergeben sich die Bilanzgleichungen
fu¨r Masse (5.51) und Impuls (5.52) gema¨ß [123] mit
∂
∂t
(
αfρf
)
+∇ ·
(
αfρf~vf
)
= m˙p , (5.51)
∂
∂t
(
αfρf~vf
)
+∇ ·
(
αfρf~vf~vf
)
=− αf∇p+∇ · τ f + αfρf~g + ~Fp + ~Fpm . (5.52)
Hierbei bezeichnen αf , p, m˙p und ~Fp den Volumenanteil der kontinuierlichen Phase,
den Druck sowie Quellterme, welche die Interaktionen zwischen den Phasen in Form
von Massen- und Impulstransfer repra¨sentieren. Die Dichte des Fluides ρf wird mit-
tels des in ANSYS Fluent enthaltenen Idealgasgesetzes fu¨r inkompressible Stro¨mung
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berechnet. Der Volumenanteil des Gases ergibt sich als Differenz zwischen Gesamt-
volumen und dem durch das Partikeltracking erhaltenen Volumen der festen Phase.
Der Spannungstensor τ in Gl. 5.52 is weiterhin wie folgt definiert [123]
τ = αf µf
(
∇~vf +∇~vTf
)
. (5.53)
Die Impulsbilanz (Gl. 5.52) entha¨lt mit ~Fpm einen weiteren Quellterm, der den
Druckverlust in denen als poro¨se Medien betrachteten Rohrbu¨ndelwa¨rmeu¨bertragern
des Kessels beru¨cksichtigt, siehe Anhang A-4. ~Fpm tritt demnach lediglich fu¨r die
Simulationen der großtechnischen Anlage in Erscheinung. Fu¨r die Validierungsrech-
nungen in Kapitel 6 spielt er keine Rolle.
Wie eingangs erwa¨hnt, werden insgesamt acht Gasspezies innerhalb der Simulationen
betrachtet. Die Bilanz einer Gaskomponente i liest sich
∂
∂t
(
αfρfwf,i
)
+∇ ·
(
αfρf~vfwf,i
)
=− αf
(
∇ · ~˙Ji
)
+ αf
nGR∑
n=1
r˙n,i + m˙p,i , (5.54)
wobei wf,i den Massenanteil der Gaskomponente, ~˙Ji den Diffusionsstrom sowie r˙n,i
die Umwandlungsrate einer Spezies aufgrund eines chemischen Prozesses bezeichnen.
In Analogie zu den Bilanzgleichungen fu¨r Masse und Impuls (Gl. 5.51 und Gl. 5.52)
entha¨lt die Speziesbilanz einen Quellterm zur Beru¨cksichtigung der Phaseninterak-
tion. Verbrauch bzw. Freisetzung einer Gaskomponente innerhalb der ein Partikel
umgebenden Gasphase aufgrund thermochemischer Prozesse am Brennstoffteilchen
sind mit m˙p,i bezeichnet. Der in Gleichung 5.54 vorzufindende Diffusionsstrom wird
fu¨r turbulente Stro¨mungen mit
~˙Ji =−
(
ρfDi,m +
µt
Sct
)
∇wf,i (5.55)
ermittelt [123]. Hier repra¨sentieren µt und Sct die turbulente Viskosita¨t sowie tur-
bulente Schmidt-Zahl.
Unter Voraussetzung inkompressibler Stro¨mung und auf der Grundlage der Enthal-
pie hf , definiert mit
hf =
nGS∑
i=1
wf,i hf,i sowie hf,i =
∫ Tf
TRef
cp,i dTf , (5.56)
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kann die Energiebilanz der kontinuierlichen Gasphase wie in Gleichung 5.57 darge-
stellt werden.
∂
∂t
(
αfρfhf
)
+∇ ·
(
αfρf~vfhf
)
=∇ ·
(
αfλf,eff∇Tf −
nGS∑
i=1
αfhf,i ~˙Ji
)
+ αf
nGR∑
n=1
r˙n∆hR + q˙f,ε + q˙p + h˙p + q˙pm (5.57)
Demnach ergibt sich die zeitliche A¨nderung der Enthalpie aufgrund von konvekti-
vem Energietransport, durch Wa¨rmeleitung, Speziesdiffusion, homogene Gasphasen-
reaktionen sowie Interaktion mit dem Strahlungsfeld (q˙f,ε) und der Partikelphase.
Hierbei repra¨sentieren (q˙p) und (h˙p) den Wa¨rme- sowie Enthalpietransport zwischen
den Phasen. Ferner besitzt die Energiebilanz analog der Impulsbilanz einen Quell-
term zur Beru¨cksichtigung von Rohrbu¨ndelwa¨rmu¨bertragern in der großtechnischen
Verbrennungsanlage (q˙pm). Na¨here Informationen hierzu sind in Abschnitt A-4 des
Anhangs vorzufinden.
5.3.2 Turbulenzmodellierung
Obwohl sich in den vergangenen Jahren bereits einige Arbeiten mit skalenauflo¨senden
Verfahren zur Simulation turbulenter Stro¨mungen in thermochemischen Konversions-
anlagen bescha¨ftigten [98, 99], so ist die Approximation turbulenter Strukturen auf
der Grundlage von Reynoldsmittelung noch immer das etablierte Vorgehen. U¨blich
in diesem Zusammenhang ist der Gebrauch von Zweigleichungsmodellen, wie dem
Standard k-ε-Modell [55,97], dem RNG k-ε-Modell [64], dem Realizable k-ε-Modell
[58, 60,89,96,164] und dem SST k-ω-Modell [87, 88].
Instationa¨re Reynoldsgemittelte Navier-Stokes-Gleichungen in Verbindung mit dem
SST k-ω-Modell bilden die Basis zur Behandlung turbulenter Stro¨mungen in der
vorliegenden Arbeit. Die Wahl des Turbulenzmodells begru¨ndet sich dadurch, dass
sowohl eine hinreichend genaue Beschreibung der Turbulenz innerhalb der frei-
en Stro¨mung gefordert ist, als auch eine Auflo¨sung wandnaher Pha¨nomene. Das
SST k-ω-Modell agiert in beiden Regionen zuverla¨ssig. Zudem liefert das Modell
in Nahwandregionen physikalisch richtige Ergebnisse mit einiger Flexibilita¨t hin-
sichtlich der Positionierung der ersten Gitterzelle innerhalb der Grenzschicht. Dies
ist eine wesentliche Eigenschaft, um der komplizierten Geometrie sowie den kom-
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plexen Stro¨mungsstrukturen in einer großtechnischen Rostfeuerung Rechnung zu
tragen. Abschließend ist hierzu anzumerken, dass das Modell zur Behandlung der
Mehrphasenturbulenz innerhalb des DDPM in der
”
per-phase“-Formulierung ange-
wendet wird [123]. Fu¨r weiterfu¨hrende Erla¨uterungen zum SST k-ω-Modell sei auf
die Arbeit von Menter [165] verwiesen.
5.3.3 Homogene Gasphasenreaktionen
Zusa¨tzlich zu den thermochemischen Umwandlungsprozessen am Brennstoffteilchen
kommt es in der umliegenden Gasphase zu chemischen Reaktionen. Hierzu za¨hlt
einerseits die in Abschnitt 5.2.5 aufgefu¨hrte Sekunda¨rpyrolyse. Andererseits spielt
die Verbrennung von Teeren und leichten Gasspezies, freigesetzt durch Pyrolyse
und Koksausbrand, eine zentrale Rolle. Aus Gru¨nden des Berechnungsaufwandes ist
die Behandlung der Gasphasenverbrennung durch den Gebrauch eines vereinfach-
ten Methanmechanismus ein u¨bliches Vorgehen. Hierbei wird die Verbrennung der
Gasspezies durch einige wenige Bruttoreaktionen dargestellt, siehe [58, 84, 99]. In-
nerhalb dieser Arbeit wird die Verbrennung von CO, CH4 und H2 entsprechend der
nachfolgenden Reaktionen 5.58-5.60 betrachtet.
CO + 0,5 O2 → CO2 (5.58)
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O (5.59)
H2 + 0,5 O2 → H2O (5.60)
Teer + 2,9 O2 → 6 CO + 3,1 H2 (5.61)
Daru¨ber hinaus wird die Verbrennung gebildeter Pyrolyseo¨le nach Gleichung 5.61
behandelt [83]. Die Berechnung sa¨mtlicher Reaktionsraten basiert auf dem im AN-
SYS Fluent enthaltenen Finite-Rate/Eddy-Dissipation-Model [123]. Jenes beruht
auf dem Sachverhalt, dass der langsamere Prozess aus turbulenter Durchmischung
sowie chemischer Kinetik die Umwandlung limitiert. Die Berechnung der kinetischen
Verbrennungsraten erfolgt durch einen Arrhenius-Ansatz, wie in den Gleichungen
5.62-5.65 dargestellt [72, 166,167].
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r˙Kin,CO =MCO A e
−Ea
RTf c1,0f,CO c
0,25
f,O2
c0,5f,H2O (5.62)
r˙Kin,CH4 =MCH4 A e
−Ea
RTf c0,7f,CH4 c
0,8
f,O2
(5.63)
r˙Kin,H2 =MH2 A e
−Ea
RTf c1,0f,H2 c
1,0
f,O2
(5.64)
r˙Kin,Teer =MTeer A Tf e
−Ea
RTf c0,5f,Teer c
1,0
f,O2
(5.65)
Die entsprechenden Vorfaktoren sowie Aktivierungsenergien der Verbrennungsreak-
tionen sind in der nachfolgenden Tabelle 5.5 zusammengefasst.
Tab. 5.5: Kinetikparameter fu¨r homogene Gasphasenreaktionen
Reaktion A Ea [10
8J kmol−1] Quelle
5.62 2,239 · 1012 1,702 [72]
5.63 1,585 · 1013 2,025 [166]
5.64 9,870 · 108 0,310 [72]
5.65 9,200 · 106 0,802 [167]
Die Rate turbulenzinduzierter Mischungsvorga¨nge wird fu¨r sa¨mtliche Reaktionen
mit Hilfe des von Magnussen und Hjertager [168] vorgeschlagenen Verfahrens nach
Gleichung 5.66 ermittelt.
r˙Turb = min
(
AMagρf
t
kt
wBs, AMagρf
t
kt
wOx
lBs
, AMagBMagρf
t
kt
wPro
1 + lBs
)
(5.66)
Hierbei sind wBs, wOx und wPro die Massenanteile von Brennstoff, Oxidator und ent-
sprechend der Reaktionsgleichungen 5.58 bis 5.60 gebildeter Produkte. lBs ist der auf
1 kg Brennstoff bezogene Bedarf an Oxidationsmittel und kt sowie t repra¨sentieren
die turbulente kinetische Energie sowie Dissipationsrate. AMag und BMag sind Mo-
dellkonstanten, die urspru¨nglich mit einem Wert von 4, respektive 0,5 versehen sind.
Zumeist sind die errechneten Reaktionsraten auf der Grundlage der vorgegebenen
Parameter zu intensiv, sodass eine Anpassung der Modellkonstanten erforderlich ist.
Typischerweise wird AMag fu¨r technische Feuerungen auf Werte zwischen 0,5 und 1,0
reduziert, wa¨hrend BMag unvera¨ndert bleibt [56]. Die Wahl der Parameter spielt ins-
besondere in Bezug auf Emissionsberechnungen eine Rolle. So empfehlen Scharler
et al. [164] zur Bestimmung des Kohlenmonoxidausstoßes fu¨r AMag einen Wertebe-
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reich von 0,6-1,0. Als Kompromiss zwischen einer mo¨glichst intensiven Verbrennung
und einer drastischen U¨berbestimmung des Abbrandes, wird fu¨r die Simulation der
industriellen Rostfeuerung in Kapitel 7 fu¨r die Modellkonstante AMag ein Wert von
1,0 zugrunde gelegt. Fu¨r BMag wird hingegen der urspru¨ngliche Wert beibehalten.
5.4 Wa¨rmestrahlung
Bewegt sich Strahlung durch ein strahlungsaktives Medium, so ergibt sich ent-
lang der Ausbreitungsrichtung aufgrund von Emission, Absorption und Streuung
eine A¨nderung der Strahlungsintensita¨t. Dies kann allgemein durch die Strahlungs-
transfergleichung ausgedru¨ckt werden. Transportiert ein strahlungsaktives Gas, wie
in Verbrennungssystemen u¨blich, zusa¨tzlich eine emittierende, absorbierende und
streuende Partikelfracht, so nimmt auch diese Einfluss auf das Strahlungsfeld. Fu¨r
derartige Fa¨lle lo¨st das in ANSYS Fluent enthaltene DOM unter Annahme eines
grauen Strahlers fu¨r sowohl Fluid als auch Partikel die Strahlungstransfergleichung
der nachfolgenden Form [123]
∇ · (I(~r, ~s)~s) + (aε,f + aε,p + σε,p) I(~r, ~s) = aε,f n2B
σBT
4
f
pi
+ Ep
+
σε,p
4pi
∫ 4pi
0
I(~r, ~s ′) Φ(~s · ~s ′)dΩ ′ . (5.67)
I(~r, ~s) ist dabei die Strahlungsintensita¨t mit dem Ortsvektor ~r und dem Richtungs-
vektor ~s. Der zweite Term in Gleichung 5.67 beschreibt die Reduktion der Strah-
lungsintensita¨t aufgrund von Absorption sowie Streuung in anderen Raumrichtun-
gen, wobei aε,f und aε,p die a¨quivalenten Absorptionskoeffizienten von Fluid und
Partikeln repra¨sentieren. σε,p ist der a¨quivalente Streuungskoeffizienten der Parti-
kelfracht. Streuung durch das Fluid wird vernachla¨ssigt. Strahlungsemission durch
das Fluid wird durch den ersten Term auf der rechten Seite von Gl. 5.67 behan-
delt. Der Term Ep bezeichnet die Strahlungsemission durch vorhandene Partikel.
Der letzte Term beru¨cksichtigt die Einbringung von Strahlung aufgrund von Streu-
ung aus anderen Raumrichtungen. Hier sind Φ(~s · ~s ′) die Phasenfunktion mit dem
Richtungsvektor der Streuung ~s ′ und Ω ′ der Raumwinkel. Die Phasenfunktion ist
Φ(~s · ~s ′) = 1 + κ~s · ~s ′ . (5.68)
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Der Koeffizient κ besitzt den Wert null (isotrope Streuung). Die Emission von
Wa¨rmestrahlung durch vorhandene Partikel wird durch den Ausdruck
Ep = lim
V→0
np∑
n=1
εp,nAp,n
σBT
4
p,n
piV
(5.69)
behandelt, wobei fu¨r die projezierte Fla¨che eines beliebigen Partikels n
Ap,n =
pid2p,n
4
(5.70)
gilt. Die Strahlungsabsorption durch vorkommende Teilchen der diskreten Phase
wird auf der Grundlage des a¨quivalenten Absorptionskoeffizienten berechnet. Jener
ist als
aε,p = lim
V→0
np∑
n=1
εp,n
Ap,n
V
(5.71)
definiert. Zu guter Letzt ist der a¨quivalente Streufaktor mit
σε,p = lim
V→0
np∑
n=1
(
1− fp,n
)(
1− εp,n
)Ap,n
V
(5.72)
gegeben. Der Streuungsfaktor eines einzelnen Partikels fp,n wurde mit 0,6 ange-
setzt [169]. Die Emissionskoeffizienten sind in Tabelle 5.1 vorzufinden. Strahlungs-
emission und -absorption durch die Verbrennungsgase werden auf der Grundlage des
Weighted-Sum-of-Gray-Gases-Model (WSGGM) [123] ermittelt.
5.5 Modellierung der Depositionsentstehung
Die Entstehung von Ablagerungen in großtechnischen Feuerungen ist prima¨r auf die
Anhaftung grober Flugasche sowie homogene und heterogene Kondensation volati-
ler Ascheverbindungen zuru¨ckzufu¨hren, siehe Kapitel 3. Depositionsbildung durch
Aschedampfkondensation gewinnt mit einer Abnahme der Rauchgastemperaturen
zunehmend an Bedeutung und kann bezu¨glich der konvektiven Heizfla¨chen entschei-
dend sein. Im Hochtemperaturbereich ist Aschekondensation kaum relevant.
Grundlage des hier vorgestellten Depositionsmodells sind Beobachtungen aus einer
realen Referenzanlage, welche in Kapitel 7 na¨her vorgestellt wird. Im Rahmen einer
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im April 2016 durchgefu¨hrten Revision der holzhackgutbetriebenen Rostfeuerung
wurden massive Belagsstrukturen im Bereich von Haupt- und Sekunda¨rverbrennung
verzeichnet, siehe Abbildung 3.1. Betroffen waren weiterhin Bereiche der Feuerraum-
decke, der Kesseldecke sowie das Durchtrittsgitter zwischen dem ersten und zweiten
Rauchgaszug. Die Konvektionsheizfla¨chen waren hingegen kaum von Belagsbildung
befallen. Das Ablagerungsmodell soll eingesetzt werden, um die gravierende De-
positionsbildung im Hochtemperaturbereich der Anlage zu analysieren. Aufgrund
des dort vorherrschenden Temperaturniveaus ist davon auszugehen, dass anhaften-
de Flugasche maßgebend fu¨r den Belagsaufbau ist. Aschedampfkondensation wird
in der vorliegenden Arbeit deshalb nicht betrachtet.
Wie u¨blich, wird die Haftungsneigung von Flugaschepartikeln durch den statisti-
schen Ansatzes von Walsh et al. [119] beschrieben.
pHaft = pp + pw · [1− pp] (5.73)
Wird ein im Rauchgas befo¨rdertes Teilchen bis an eine Wand befo¨rdert, so entschei-
det die Haftwahrscheinlichkeit pHaft u¨ber Anhaftung oder Reflexion des Partikels.
Diese steht in Abha¨ngigkeit zur Haftungsneigung des Teilchens pp sowie der Be-
schaffenheit der Wand bzw. Ablagerungsoberfla¨che pw. Zur Bestimmung der Par-
tikelhaftungsneigung findet, wie fu¨r Biomasseaschen typisch, ein Viskosita¨tsansatz
Gebrauch [170].
pp = min
(
µa,Krit
µa
, 1
)
(5.74)
Hier ist µa die aktuelle Viskosita¨t des Aschepartikels im Moment des Auspralls,
welche eine Abha¨ngigkeit zur Partikeltemperatur sowie der Aschekomposition be-
sitzt. µa,Krit ist ein Schwellenwert, welcher die Menge der Ablagerungen kalibriert.
In Abha¨ngigkeit der Anwendung ist µa,Krit in der Literatur mit sehr unterschiedli-
chen Werten versehen. Die Bandbreite reicht von 8 Pa·s bis 108 Pa·s [122]. Fu¨r ein
mo¨glichst realita¨tsnahes Modellverhalten wird der Schwellenwert in dieser Arbeit in
Analogie zur tatsa¨chlichen Viskosita¨t des Teilchens mit Hilfe der Korrelation von Se-
nior und Srinivasachar [171] ermittelt. Zwischen Partikelviskosita¨t und -temperatur
gilt dabei der folgende Zusammenhang
log
(
µa
Tp
)
= AAsche +
103BAsche
Tp
. (5.75)
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Die Modellparameter AAsche und BAsche besitzen eine Abha¨ngigkeit zur Aschekom-
position. Die Korrelationen zur Bestimmung der Modellgro¨ßen sind im Anhang A-2
zu finden. Nach Sreedharan und Tafti [170] wird zur Bestimmung der kritischen
Viskosita¨t die Partikeltemperatur durch die Erweichungstemperatur TS der Asche
substituiert. Diese ist entweder durch Analyse des Ascheschmelzverhaltens bekannt
oder wird nach Yin et al. [172] mit der Gleichung
TS = 92,55wSiO2 + 97,83wAl2O3 + 84,52wFe2O3 + 83,67wCaO + 81,04wMgO
+ 91,92 aAsche − 7891 (5.76)
angena¨hert. Hier sind wSiO2 , wAl2O3 , wFe2O3 , wCaO und wMgO die prozentualen Mas-
senanteile relevanter Aschespezies. Gleichung 5.76 besitzt Gu¨ltigkeit fu¨r SiO2-Anteile
von bis zu 60 %, Al2O3-Anteile unter 30 % sowie Fe2O3-Anteile von maximal 15 %.
Fu¨r Aschen, welche die genannten Bedingungen nicht erfu¨llen, sind in [172] weitere
Korrelationen zu finden. Der in Gleichung 5.76 vorkommende Faktor aAsche ist als
aAsche = 100− (wSiO2 + wAl2O3 + wFe2O3 + wCaO + wMgO) (5.77)
definiert. Das Verfahren zur Berechnung der Erweichungstemperatur bezieht sich
urspru¨nglich auf Kohleasche. Um die Anwendbarkeit auf die hier betrachteten Bio-
masseaschen zu verifizieren, wurden Analysen zur Komposition und zum Schmelz-
verhalten verschiedener Ascheproben der Referenzanlage beauftragt. Die Analysen
wurden am Institut fu¨r Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen der
TU Bergakademie Freiberg durchgefu¨hrt. Tabelle 5.6 gibt die Zusammensetzung
der Ascheprobe, die im Bereich der Sekunda¨rverbrennung entnommen wurde und
als Basis des weiteren Vorgehens dient.
Tab. 5.6: Aschekomposition der Referenzprobe wie erhalten [Ma.-%]
Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O
0,7793 2,3690 3,4690 53,9200 2,7450 2,1680 0,0116 11,8000
CaO TiO2 V Cr Mn Fe2O3 Rest
18,6800 0,2592 0,0018 0,0080 0,5464 1,6370 1,6057
Mit Hilfe von Gleichung 5.76 und der Aschezusammensetzung in Tabelle 5.6 ergibt
sich die Erweichungstemperatur zu TS = 1437 K. Um diesen Wert zu u¨berpru¨fen,
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wurde neben der Aschekomposition auch das Schmelzverhalten der Probe experi-
mentell untersucht. Grundsa¨tzlich unterliegt die Analyse des Schmelzverhaltens der
subjektiven Wahrnehmung und ist mit einiger Unsicherheit verbunden. Die in Ta-
belle 5.7 enthaltenen Temperaturdaten sind daher lediglich als Na¨herungswerte zu
betrachteten. Vor diesem Hintergrund ist die Abweichung zwischen errechneter und
experimentell beobachteter Erweichungstemperatur als geringfu¨gig einzustufen.
Tab. 5.7: Ascheschmelzverhalten der Referenzprobe wie erhalten
Zustand
Optische
Vera¨nderung
Erweichung Spha¨risch Halbkugel Fließen
Temperatur [K] 1193 1409 1448 1474 1536
Unter Vernachla¨ssigung des Einflusses von Wand- bzw. Ablagerungsoberfla¨che auf
den Belagsaufbau, kommt eine Anhaftung der Partikel lediglich bei Unterschreitung
der kritischen Viskosita¨t zustande. Hinsichtlich der Haftwahrscheinlichkeit resul-
tiert so ein bina¨res Verhalten mit einer Unstetigkeit bei der Erweichungstemperatur
TS = 1437K. Dies ist durch den gestrichelten Graphen in Abbildung 5.4 illustriert.
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Abb. 5.4: Haftwahrscheinlichkeit eines Partikels mit/ohne U¨bergangsfunktion
Bei diesem Modellverhalten verhindern selbst kleinste Temperaturunterschiede eine
Anhaftung aufkommender Teilchen. Um ein realistischeres Ablagerungsmodell zu
generieren, wurde wie in [170] eine zusa¨tzliche U¨bergangsfunktion implementiert.
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Diese erlaubt den Belagsaufbau in einem festgelegten Temperaturbereich unterhalb
des Schwellenwertes. Die Haftwahrscheinlichkeit eines aufkommenden Partikels unter
Beru¨cksichtigung der U¨bergangsfunktion ist ebenfalls in der Abbildung 5.4 veran-
schaulicht.
Es ist bekannt, dass die Beschaffenheit der Ablagerungsoberfla¨che die Fangrate
aufkommender Teilchen signifikant beeinflusst. Beispielweise erho¨ht sich die Wahr-
scheinlichkeit einer Anhaftung aufkommender Partikel durch die Anwesenheit kleb-
riger Bela¨ge. Dies ist durch einen zusa¨tzlichen Term in der Berechnung der Haf-
tungsneigung in Gleichung 5.73 beru¨cksichtigt. Unterschreitet die Viskosita¨t der im
Hochtemperaturbereich vorhandenen Bela¨ge den Schwellenwert, so gilt pw = 1 und
es erho¨ht sich die Fangrate der nicht-haftfa¨higen Partikelfracht. Anderenfalls ver-
schwindet der Einfluss der Oberfla¨che und pw besitzt den Wert null. In diesem Fall
ist lediglich der Zustand des Partikels entscheidend.
Hinsichtlich der Depositionsmodellierung sind abschließend zwei Bemerkungen auf-
zufu¨hren. Zum einen wird ein Materialabtrag bzw. die erosive Wirkung reflektieren-
der Teilchen strikt vernachla¨ssigt, was mit der insgesamt sehr hohen Haftungsnei-
gung der Flugpartikel in der spa¨ter betrachteten Anlage begru¨ndet werden kann.
Zum anderen kommt es durch anhaltende Erweichungsprozesse zur Beeinflussung
charakteristischer Partikeleigenschaften, wie Teilchendichte und -durchmesser. Un-
tersuchungen von Lanzerstorfer [173] belegen, dass die Dichte von Biomasseflug-
ascheteilchen zwischen 2210 kg·m−3 und 2740 kg·m−3 betra¨gt. Dies steht im Kon-
trast zur verwendeten Aschedichte von 250 kg·m−3 in Tabelle 5.1 und ist wohl auf
eine Verminderung der Ascheporosita¨t durch Schmelzvorga¨nge zuru¨ckzufu¨hren. Um
im Rahmen der Depositionsmodellierung die aufgrund von Erweichung hervorgeru-
fene A¨nderung der Flugeigenschaften zu beru¨cksichtigen, erfolgt eine temperatur-
abha¨ngige Berechnung der Aschedichte. Hierbei wird die Dichte im Temperaturbe-
reich von 1193 K (optische Vera¨nderung Tabelle 5.7) bis 1437 K zwischen 250 kg·m−3
und 2500 kg·m−3 interpoliert.
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5.6 Implementierung und Lo¨sungsprozedur
Zur Lo¨sung der kontinuierlichen Bilanzgleichungen finden der druckbasierte Algo-
rithmus und das phasen-gekoppelte SIMPLE-Verfahren (PC-SIMPLE) von ANSYS
Fluent Gebrauch [123]. PC-SIMPLE ist eine erweiterte Form des SIMPLE-Ansatzes
fu¨r Mehrphasenstro¨mungen. Bei dieser Form der Druck-Geschwindigkeits-Kopplung
erfolgt die Gleichungslo¨sung sequentiell. Nach Berechnung aller Geschwindigkeits-
komponenten der Phasen wird die Druckkorrekturgleichung auf der Grundlage einer
globalen Volumenerhaltung aufgestellt. Druck und Geschwindigkeiten werden nach-
folgend korrigiert, um die Kontinuita¨tsbedingung zu erfu¨llen. Die Lo¨sung von Bi-
lanzgleichungen zusa¨tzlicher Skalare (Spezies, Energie, etc.) erfolgt nachgeschaltet.
Diese Prozedur wird fu¨r jeden Fluid-Zeitschritt ausgefu¨hrt bis die Konvergenzkri-
terien erreicht sind. Fu¨r die zeitliche Diskretisierung kommt ein implizites Sche-
ma erster Ordnung zum Einsatz. Das Partikeltracking basiert auf einem impliziten
Euler-Verfahren und erfolgt unabha¨ngig vom Fluidzeitschritt durch eine eigene Zeit-
schrittweite. Wegen der Notwendigkeit einer hinreichenden Auflo¨sung vorkommen-
der Kontaktereignisse fa¨llt der Partikelzeitschritt im Zuge der DEM gegenu¨ber dem
Fluidzeitschritt signifikant geringer aus.
Die Bilanzgleichungen des Partikelmodells (Gl. 5.17 und Gl. 5.18) werden mittels
Finite-Volumen-Methode gelo¨st. Jedes Partikel wird zu Beginn der Simulation durch
ein a¨quidistantes Gitter in einzelne Kontrollvolumina zerlegt. Jede Zelle ist dabei
durch eine homogene Verteilung von Zustandsgro¨ßen charakterisiert. Die einzelnen
Bilanzgleichungen werden u¨ber jedes Kontrollvolumen integriert. Unter Anwendung
des Gauß’schen Integralsatzes werden die Terme der u¨ber die Systemgrenzen zu
oder abfließenden Energieflu¨sse in Oberfla¨chenintegrale umgeformt. Der konvektive
Energietransport wird durch ein Aufwindverfahren erster Ordnung diskretisiert. Ein
zentrales Differenzierungsschema zweiter Ordnung findet Anwendung fu¨r den Diffu-
sionsterm der Energiebilanz. Fu¨r die Zeitintegration kommt der Einfachheit wegen
ein explizites Euler-Verfahren zum Einsatz.
Der Ablauf innerhalb des Partikelmodells folgt bei jedem Aufruf durch den Stro¨-
mungslo¨ser dem in Abbildung 5.5 illustrierten Schema. Nach der Datenu¨bergabe
aus der kontinuierlichen Fluidberechnung sowie der Erfassung aktueller Partikelin-
formationen erfolgt die Bestimmung thermophysikalischer Eigenschaften sa¨mtlicher
Zellen auf Basis der vorherrschenden Temperatur und Komposition. Anschließend
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wird die Berechnung von Stoff-, Enthalpie- und Wa¨rmetransport sowie der Um-
satzraten von Trocknung, Pyrolyse und Koksreaktionen vorgenommen. Daran an-
knu¨pfend werden die Bilanzgleichungen gelo¨st und das Temperaturfeld sowie die
Speziesverteilung innerhalb eines Partikels aktualisiert. Unter Annahme konstanter
Materialdichten wird die Ausdehnung einer Zelle erneut berechnet und das Parti-
kelgitter erfa¨hrt ein Update. Schlussendlich werden die gewonnenen Daten fu¨r die
na¨chsten Rechenschritte hinterlegt und globale Quellterme fu¨r die Kommunikation
mit ANSYS Fluent erstellt.
Erfassung von Fluid- und Partikeldaten
Thermophysikalische Eigenschaften
Stoff- und Wa¨rmetransport sowie thermochemische Umwandlungsraten
Lo¨sen der Bilanzgleichungen
Aktualisierung von Speziesverteilung und Temperaturfeld
Vernetzung
Datenspeicherung
Aktualisierung und U¨bergabe globaler Quellterme
?
?
?
?
?
?
?
Abb. 5.5: Berechnungsablauf innerhalb des Partikelmodells
Die Einbindung des Modells erfolgt durch eigene Programmsequenzen (UDFs). Die
in der Programmiersprache C formulierten Funktionen ermo¨glichen die Manipulation
bestehender sowie Integration eigener Modelle mit Hilfe vordefinierter Schnittstellen.
Basis fu¨r die Implementierung des 1D-Partikelmodells ist die Mehrkomponenten-
Formulierung des DPM/DDPM und damit zur Verfu¨gung stehende Makros, siehe
Tabelle A-3 des Anhangs.
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5.7 Fazit
Auf den vorangegangen Seiten des Kapitels 5 wurde die in der vorliegenden Ar-
beit entwickelte CFD-DEM-Methode ausfu¨hrlich beschrieben. Das Verfahren basiert
auf dem in ANSYS Fluent enthaltenen DDPM. Das zentrale Element des Simula-
tionsverfahrens besteht allerdings in einem eigens entwickelten 1D-Partikelmodell,
welches mit Hilfe eines reduzierten Satzes an Bilanzgleichungen eine effiziente Be-
schreibung der Verbrennung von Holzteilchen erlaubt und mit Hilfe diverser UDFs
in den Stro¨mungslo¨ser eingebettet wurde. Das Partikelmodell entha¨lt verschiedene
Untermodelle zur Behandlung von Trocknung, Brennstoffpyrolyse und heterogenen
Restkoksreaktionen. Neben teils reaktionskinetischen Ansa¨tzen basiert das Verbren-
nungsmodell auf verschiedenen Stoff- und Wa¨rmetransportmechanismen. So besteht
eine bereite Anwendbarkeit auf unterschiedlichste Teilchengro¨ßen und Umgebungs-
bedingungen, was eine wesentliche Voraussetzung ist, um die Heterogenita¨t des Ener-
gietra¨gers in der Simulation zu beru¨cksichtigen. Da lediglich eine Energiebilanz und
insgesamt neun Speziesbilanzen berechnet werden, ist der Berechnungsaufwand fu¨r
das Modell trotz der breiten Gu¨ltigkeit vergleichsweise gering. Dieser Sachverhalt ist
entscheidend, um große Partikelanha¨ufungen zu betrachten. In diesem Zusammen-
hang genauso bedeutsam ist der Gebrauch von Partikelpaketen zur Approximation
der Dynamik des granularen Materials. Gegenu¨ber konventionellen DEM-Ansa¨tzen,
bei denen Kontaktereignisse auf Partikelebene detektiert werden, bietet der Paket-
ansatz verschiedene Vorzu¨ge hinsichtlich des Berechnungsaufwandes. Einerseits wird
die Anzahl der zu betrachtenden Teilchen erheblich gemindert, andererseits kann die
Partikelzeitschrittweite auch bei Beru¨cksichtigung sehr kleiner Teilchen vergleichs-
weise groß gewa¨hlt werden. Abschließend ist noch in Bezug auf das in Abschnitt 5.5
vorgestellte Ablagerungsmodell folgendes hervorzuheben. Die kritischen Viskosita¨t
wird in dieser Arbeit nicht als ein Kalibrierungsfaktor verstanden, um die Menge
der gebildeten Bela¨ge zu skalieren. Die Gro¨ße wird stattdessen durch die bekann-
te Erweichungstempertaur einer Ascheprobe berechnet. Dies soll in der spa¨teren
Rostfeuerung zu einem mo¨glichst realita¨tsnahen Ablagerungsbild beitragen.
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Die Validierung des in Kapitel 5 dargestellten Verfahrens zur Simulation der Holz-
verbrennung erfolgt auf zwei Ebenen. Zuna¨chst werden Trocknung, Pyrolyse und
Abbrand von Brennstoffpartikeln in einem Einzelpartikelreaktor simuliert und mit
experimentellen Daten aus der Literatur gegenu¨bergestellt. Dies wird in Abschnitt
6.1 na¨her erla¨utert. Daran anknu¨pfend wird die Holzverbrennung in einem klein-
skaligen Festbettreaktor simuliert und mit Messdaten verglichen, um die gesamt-
heitliche Funktionsweise des CFD-DEM-Konzeptes zu verifizieren. Die Berechnung
des Festbettreaktors wird in Abschnitt 6.2 thematisiert.
6.1 Konversion eines einzelnen Holzteilchens
Lu et al. [107,108] analysierten die thermochemische Konversion von Brennstoffteil-
chen aus Pappelholz unter sowohl inerter als auch oxidativer Atmospha¨re mittels
numerischer Simulation und Experiment in einem Einzelpartikelreaktor. Die Auto-
ren betrachteten die Pyrolyse und Verbrennung von Pappelteilchen unterschiedlicher
Form und Gro¨ße sowie Wasseranteile. Wa¨hrend der experimentellen Versuche wurde
neben Oberfla¨chen- und Kerntemperatur auch die Massenabnahme der Brennstoff-
partikel erfasst. Die dabei generierten Daten wurden bereits mehrfach durch andere
Autoren fu¨r die Validierung neuer Modelle verwendet [74,89,105,144,148,174]. Auch
in der vorliegende Arbeit erfolgt die simulative Nachbildung der Einzelpartikelver-
suche, um die Funktionsweise des Partikelmodells zu verifizieren.
Der innere Durchmesser des Einzelpartikelreaktors betra¨gt 0,15 m und seine Ho¨he
bela¨uft sich auf 0,5 m [89]. Innerhalb des Systems wird ein Brennstoffteilchen mit
vorgewa¨rmter Luft bzw. Stickstoff (1050 K) beaufschlagt. Am Boden des Reak-
tors installierte Heizelemente erwa¨rmen die Reaktorwa¨nde sowie die Brennstoffprobe
zusa¨tzlich. Dabei erreichen die Brennkammerwandungen im Bereich des Holzparti-
kels eine mittlere Temperatur von ca. 1276 K. Oberfla¨chen- und Zentrumstemperatur
der Holzteilchen werden mit Hilfe von Thermoelementen (Typ B oder K) mit 20 Hz
erfasst. Der Datenlogger, die daran installierten Thermoelemente und das Biomas-
seteilchen sind auf einer Waage platziert, welche die Massenabnahme des Partikels
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mit einer Auflo¨sung von 0,1 mg detektiert. Ein Schema des Einzelpartikelreaktors
und des applizierten Messaufbaus ist in Abbildung 6.1 illustriert.
LuftN2
Heizelemente
Probe
Gasauslass
Vorheizung
Datenlogger
Waage
Temperatur
-regler
Thermo
-elemente
Abb. 6.1: Schematische Darstellung von Messaufbau und Einzelpartikelreaktor zur
Analyse des Verhaltens von Pappelteilchen wa¨hrend der thermochemi-
schen Umwandlung [107]
Hinsichtlich der durchgefu¨hrten Validierungsrechnungen am einzelnen Holzpartikel
ist Folgendes aufzufu¨hren. Da lediglich ein einzelnes Brennstoffteilchen betrach-
tet wird, findet an Stelle des DDPM die konventionelle Formulierung des Euler-
Lagrange-Ansatzes (DPM) Anwendung. Außerdem werden Schrumpfungsprozesse
sowohl wa¨hrend der Pyrolyse als auch des Koksausbrandes beru¨cksichtigt.
6.1.1 Pyrolyse
Im Rahmen der ersten Validierungsrechnungen wird die thermochemische Konversi-
on eines Pappelpartikels unter inerten Umgebungsbedingungen betrachtet. Das im
aufgewa¨rmten Reaktor befindliche Holzteilchen durchla¨uft wa¨hrend der Umwand-
lung eine Aufheizphase, Trocknungs- sowie Pyrolyseprozesse.
Beim ersten Validierungsfall wird ein zylindrisches Partikel mit einem Durchmesser
dp = 9, 5 mm und einer La¨nge lp = 9, 5 mm umgesetzt. Der Wasseranteil des Brenn-
stoffs betra¨gt 40 Ma.-% bezogen auf das nasse Teilchen. In Abbildung 6.2 a sind
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sowohl die gemessen Oberfla¨chen- und Kerntemperaturen aus zwei unabha¨ngigen
Versuchen als auch die durch das Modell errechneten Temperaturverla¨ufe aufgetra-
gen.
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Abb. 6.2: Vergleich von Messung und Simulation fu¨r die Pyrolyse eines Pappelteil-
chens in Stickstoff (dp = 9, 5 mm, lp = 9, 5 mm und 40 Ma.-% Wasser);
Experimentelle Daten entstammen aus [107]
In Bezug auf die Oberfla¨chentemperatur ist zu erkennen, dass sich nach einer kurzen
Erwa¨rmungsphase zuna¨chst ein Plateau einstellt, da von außen zugefu¨hrte Wa¨rme,
prima¨r in Form von Wa¨rmestrahlung, durch die Endothermie der Trocknungspro-
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zesse verbraucht wird. Sind Trocknungsvorga¨nge an der Oberfla¨che weitgehend ab-
geschlossen, folgt ein rascher Temperaturanstieg, der zur Einleitung der Pyroly-
se fu¨hrt. In Abha¨ngigkeit intrapartikula¨rer Wa¨rmeleitung schreiten Trocknung und
Pyrolyse in Richtung des Partikelzentrums voran. Aufgrund der im Vergleich zur ex-
ternen Wa¨rmezufuhr langsameren Wa¨rmeleitung im Inneren des Teilchens reagiert
die Kerntemperatur des Partikels gegenu¨ber der sich schnell aufheizenden Ober-
fla¨che verzo¨gert. In Analogie zur Oberfla¨che folgt der Aufheizphase des Zentrums
ein Temperaturplateau, bedingt durch die endotherme Wirkung der Trocknung. Ist
das Wasser vollsta¨ndig verbraucht, kommt es zum Temperaturanstieg und zur pyro-
lytischen Zersetzung. Nach Abschluss der thermochemischen Umwandlungsprozesse
besitzen Oberfla¨che und Zentrum ein vergleichbares Temperaturniveau.
Eine Gegenu¨berstellung der errechneten und gemessen Temperaturverla¨ufe la¨sst
eine gute qualitative sowie quantitative U¨bereinstimmung hinsichtlich der Ober-
fla¨chentemperatur erkennen. Der Anstieg der Zentrumstemperatur erfolgt hingegen
zu langsam und das Modell berechnet fu¨r den Partikelkern ein signifikant la¨ngere
Trocknungsdauer. Der Verlauf der Kerntemperatur steht grundsa¨tzlich in direktem
Zusammenhang zu den thermophysikalischen Eigenschaften in Tabelle 5.1 und kann
durch Wahl anderer Daten entscheidend beeinflusst werden. Eine bessere Wa¨rmeleit-
fa¨higkeit sowie ein erho¨hter Transport partikelinterner Wa¨rmestrahlung durch die
Verwendung eines anderen Modells ko¨nnen zwar zu einer besseren U¨bereinstimmung
in Hinblick auf die Kerntemperatur beitragen, dies geht allerdings erheblich zu las-
ten der Massenabnahme in Abbildung 6.2 b. In Bezug auf die Massenabnahme
korrelieren Messung und Rechnung durch die verwendeten Materialeigenschaften
jedoch sehr gut. Gesteigerter Wa¨rmetransport im Inneren des Partikels fu¨hrt hier
zu einem schnelleren Fortschritt von Trocknung und Pyrolyse, sodass die thermo-
chemische Konversion fru¨hzeitig abschließt. In Konsequenz ergibt sich eine bessere
U¨bereinstimmung der Kerntemperatur zu einer schnelleren Umwandlung und ist
somit Auslo¨ser fu¨r gro¨ßere Abweichungen bezogen auf den Massenverlauf.
Lu et al. [107,108] kamen in ihren numerischen Untersuchungen zu a¨hnlichen Diffe-
renzen hinsichtlich des Kerntemperaturverlaufs. Die Autoren konkludierten gro¨ßere
Abweichungen bei der messtechnischen Erfassung des Temperaturwertes. Als Ur-
sache wurde eine Erwa¨rmung des Temperaturmessfu¨hlers durch die heiße Gasphase
und damit verbundene Wa¨rmeleitung im Inneren des Thermoelementes identifiziert.
Dieser Effekt wird an spa¨ter folgenden Validierungsfa¨llen besser deutlich.
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In Abbildung 6.3 sind die Ergebnisse eines weiteren Validierungsfalls illustriert. Be-
trachtet wird hier die thermochemische Umwandlung eines nahezu trockenen Pappel-
partikels (6,0 Ma.-% Wasser), welches dieselbe Geometrie wie im zuvor erla¨uterten
Fall besitzt.
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Abb. 6.3: Vergleich von Messung und Simulation fu¨r die Pyrolyse eines Pappelteil-
chens in Stickstoff (dp = 9, 5 mm, lp = 9, 5 mm und 6 Ma.-% Wasser);
Experimentelle Daten entstammen aus [107]
Die Oberfla¨chentemperatur in Abbildung 6.3 verzeichnet unmittelbar zu Beginn
der Konversion einen rapiden Temperaturanstieg. Aufgrund des geringen Wasseran-
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teils kann der Trocknungsvorgang die externe Wa¨rmezufuhr nicht kompensieren,
sodass das anfa¨ngliche Temperaturplateau des vorherigen Falls ausbleibt. Im Ver-
gleich zum vorherigen Validierungsfall (Abb. 6.2) heizt sich auch das Partikelzen-
trum erheblich schneller auf, da der endotherme Effekt der Trocknung internem
Wa¨rmetransport kaum entgegenwirkt. Aus diesem Sachverhalt resultiert insgesamt
eine erheblich verku¨rzte Konversionszeit gegenu¨ber dem ersten Validierungsfall, sie-
he Abbildung 6.3 b. Eine gute U¨bereinstimmung zwischen Messung und Rechnung
erzielt das Modell auch hier bezu¨glich der Verla¨ufe von Oberfla¨chentemperatur und
Massenabnahme. Zwar erreicht das Modell qualitativ eine hinreichend genaue Be-
schreibung vom Verlauf der Kerntemperatur, quantitativ ergeben sich jedoch auch
hier gro¨ßere Abweichungen.
Um den Einfluss des Messprinzips auf die Gu¨te der Kerntemperaturbestimmung zu
untersuchen, fu¨hrten Lu et al. weitere Experimente durch. Hierbei erfolgte die Instal-
lation des Thermoelementes einerseits radial zum Probenko¨rper, andererseits ent-
lang dessen Achse. Auf der Grundlage von Pappelpartikeln mit erheblich la¨ngerem
Seitenverha¨ltnis (dp = 9, 5 mm und lp = 38 mm) sollte so der Einfluss einer la¨ngeren
Isolationsstrecke gegen die heiße Gasphase analysiert werden. Abbildung 6.4 illus-
triert Ergebnisse dieser Untersuchung fu¨r ein Pappelpartikel mit einem Wasseranteil
von 40 Ma.-%. Aus Abbildung 6.4 a ist zu entnehmen, dass sich in Abha¨ngigkeit des
Messaufbaus eine weite Streuung bezu¨glich der Kerntemperatur ergibt. Der im An-
schluss an die Trocknung folgende Temperaturanstieg setzt im Falle der radialen In-
stallation (Experiment 1 und 2) deutlich fru¨her ein. Die mittels axialer Ausrichtung
des Thermoelementes bestimmten Verla¨ufe (Experiment 3 und 4) deuten hingegen
auf eine la¨ngere Trocknungsdauer hin. Der die Pyrolyse initialisierende Temperatur-
anstieg verschiebt sich infolgedessen auf einen spa¨teren Zeitpunkt. Aufgrund dieser
Resultate ist davon auszugehen, dass innerhalb des Thermoelementes auftretende
Leitung zu einer Beeinflussung der Messung fu¨hrt. Wegen der besseren Isolation ge-
gen die heiße Umgebung sind die axial gemessenen Verla¨ufe (Experiment 3 und 4)
als vertrauenswu¨rdiger einzustufen.
Insgesamt verhalten sich Oberfla¨chentemperatur und Massenabnahme analog dem
ersten Validierungsfall. Ausgenommen ist hier die la¨ngere Konversionsdauer auf-
grund der ho¨heren Partikelmasse. Das Modell erreicht eine sehr gute U¨bereinstim-
mung mit den Messdaten. Dies gilt neben den bisher gut getroffenen Verla¨ufen von
Oberfla¨chentemperatur und Masse auch fu¨r die axial gemessene Kerntemperatur.
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Abb. 6.4: Vergleich von Messung und Simulation fu¨r die Pyrolyse eines Pappelteil-
chens in Stickstoff (dp = 9, 5 mm, lp = 38 mm und 40 Ma.-% Wasser);
Experimentelle Daten entstammen aus [107]
Dasselbe Vorgehen zur Analyse des Einflusses des Messprinzips fand weiterhin fu¨r
ein nahezu trockenes Brennstoffteilchen (dp = 9, 5 mm, lp = 38 mm und 6 Ma.-%
Wasser) Anwendung. Auch hier resultieren in Abha¨ngigkeit der Installation des Tem-
peraturmessfu¨hlers unterschiedliche Kerntemperaturverla¨ufe, siehe Abbildung 6.5 a.
Den Beobachtungen des vorherigen Falls entsprechend, legen die axial durchgefu¨hrten
Messungen einen langsameren Temperaturanstieg im Zentrum des Teilchens dar. Sie
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sind tendenziell als vertrauenswu¨rdiger zu bewerten. Vor dem Hintergrund agiert das
Modell hinsichtlich der Temperaturbestimmung zuverla¨ssig und erreicht eine gute
quantitative U¨bereinstimmung. Die errechnete Massenreduktion korreliert qualitativ
ebenfalls gut mit Messdaten, siehe Abbildung 6.5 b.
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Abb. 6.5: Vergleich von Messung und Simulation fu¨r die Pyrolyse eines Pappelteil-
chens in Stickstoff (dp = 9, 5 mm, lp = 38 mm und 6 Ma.-% Wasser);
Experimentelle Daten entstammen aus [107]
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6.1.2 Verbrennung
Dieser Abschnitt widmet sich der Validierung des Partikelmodells unter verbren-
nungstypischen Konditionen. Im Gegensatz zu den bisherigen Validierungsfa¨llen,
bei denen Verbrennungsprozesse am Restkoks und in der umliegenden Gasphase
aufgrund des fehlenden Sauerstoffs ausblieben, nehmen diese im jetzt betrachteten
Fall eine zentrale Rolle ein. Die exotherme Wirkung des Koksausbrandes und die
Verbrennung freigesetzter Pyrolysegase fu¨hren zu einer sta¨rkeren Aufheizung des
Brennstoffteilchens und resultieren insgesamt in einem ho¨heren Temperaturniveau.
Betrachtet wird hier die Verbrennung eines Pappelpartikels mit einem Durchmesser
dp = 9, 5 mm und einer La¨nge lp = 9, 5 mm. Der Wasseranteil des Brennstoffs liegt
bei 40 Ma.-%. Die Brennstoffprobe besitzt demnach dieselbe Beschaffenheit wie der
erste Validierungsfall unter pyrolytischen Bedingungen (Abbildung 6.2).
In Analogie zu den vorangegangenen Untersuchungen beginnt die thermochemi-
sche Umwandlung des Brennstoffteilchens mit Trocknungsprozessen auf der Ober-
fla¨che. Die Endothermie der Vorga¨nge fu¨hrt innerhalb der ersten Sekunden zu einer
Abku¨hlung der umliegenden Gasphase, wie in Abbildung 6.6 (1 s) illustriert ist.
Ist das Wasser auf der Partikeloberfla¨che verbraucht, schreitet die Trocknungsfront
weiter in das Innere voran. In den a¨ußeren Bereichen des Teilchens fu¨hrt der einset-
zende Temperaturanstieg zur pyrolytischen Zersetzung der Biomassepolymere. Die
damit in Verbindung stehende Freisetzung brennbarer Spezies dient als Initiator fu¨r
chemische Reaktionen in der Gasphase. Entweichen Teer, Methan, Kohlenmonoxid
und Wasserstoff in ausreichenden Mengen, so kommt es um die Brennstoffprobe
zur Auspra¨gung einer Flamme, siehe Abbildung 6.6 (20 s und 40 s). Anhaltende
Verbrennungsprozesse in der umgebenden Gasphase sowie auf der Oberfla¨che des
Brennstoffs einsetzende Koksreaktionen bewirken eine starke Aufheizung des Teil-
chens und einen schnelleren Fortschritt von Trocknung und Pyrolyse. Mit steigender
Distanz der Umwandlungszonen zur Teilchenoberfla¨che verlieren die Konversions-
vorga¨nge im Verlauf der Verbrennung jedoch zunehmend an Intensita¨t. Wie aus
Abbildung 6.6 ersichtlich ist, ist der Verbrennungsprozess nach etwa 60 s weitge-
hend abgeschlossen. Eine Ausnahme bilden anhaltende und langsam fortschreitende
Koksabbaureaktionen im Inneren des Teilchens.
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Abb. 6.6: Kontur von Temperatur, H2O-, CO- und CH4-Massenanteil in der umlie-
genden Gasphase eines verbrennenden Pappelteilchens zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten
Eine andere Darstellung der beschriebenen Vorga¨nge gibt Abbildung 6.7 anhand der
Komposition des Brennstoffteilchens im Verlauf der Konversionsvorga¨nge. Es ist zu
erkennen, dass aus den Trocknungsprozessen, die unmittelbar zu Beginn der Um-
Universita¨t Rostock Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
88 6 Validierung
wandlung einsetzen, eine rapide Abnahme des Wasseranteils ergeht, wobei das im
Brennstoff enthaltene Wasser nach etwa 44 s vollsta¨ndig verbraucht wurde. Mit der
Reduktion der Brennstofffeuchte ergibt sich zuna¨chst eine Zunahme des Holzmassen-
anteils, welcher bei 40 s sein Maximum findet. Ist das im Brennstoff vorkommende
Wasser vollsta¨ndig entwichen, fu¨hren anhaltende Zersetzungsprozesse der Biopoly-
mere zu einer schnellen Abnahme des Holzanteils. Die Zersto¨rung der Biomassever-
bindungen ist nach etwa 53 s abgeschlossen. Das Zusammenspiel zwischen Bildung
des Kokses durch Pyrolyse und dem Abbau des Ru¨ckstands durch heterogene Reak-
tionen erstreckt sich u¨ber ein weiten Zeitraum von 7 s bis 80 s. Der insgesamt ho¨chste
Restkoksanteil ist bei etwa 52 s zu verzeichnen, kurz vor Beendigung der Pyrolyse.
Nach Abschluss der Zersetzungsreaktionen des Holzes wird der Anteil des Restkok-
ses lediglich durch Abbauvorga¨nge beeinflusst. Nach etwa 80 s ist der Ru¨ckstand
vollsta¨ndig umgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt besteht das Teilchen lediglich aus der
Asche, die im Zuge der Koksreaktionen freigesetzt wurde.
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Abb. 6.7: Normierte Massenanteile von Wasser, Holz, Koks und Asche wa¨hrend
der Verbrennung eines Pappelteilchens
Die U¨berlagerung von homogener Gasphasenverbrennung und der exothermen Wir-
kung des Koksabbaus fu¨hrt im Vergleich zu den Validierungsfa¨llen unter inerter At-
mospha¨re zu signifikant ho¨heren Partikeltemperaturen. Dies geht aus der Darstellung
der errechneten Oberfla¨chen- und Kerntemperatur in Abbildung 6.8 a hervor. Die
umliegende Flamme unterstu¨tzt die Aufheizung des Partikels, wobei die insgesamt
ho¨chsten Temperaturen auf der Teilchenoberfla¨che wa¨hrend des dort anhaltenden
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Koksabbaus zu beobachten sind. Je weiter sich die Reaktionszone in Richtung des
Zentrums bewegt, desto mehr ku¨hlt die Oberfla¨che anschließend herunter. In diesem
Zusammenhang ist im Zentrum ein Temperaturniveau zu beobachten, welches u¨ber
dem der Oberfla¨che liegt. Aufgrund der nur schwach glimmenden Flamme findet
jetzt die ho¨chste Energiefreisetzung im Inneren des Teilchens statt. Nach etwa 80 s
ist das Restkoks im Kern des Brennstoffteilchens konvertiert und der Verbrennungs-
vorgang vollsta¨ndig abgeschlossen.
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Abb. 6.8: Vergleich von Messung und Simulation fu¨r die Verbrennung eines Pap-
pelteilchens in Luft (dp = 9, 5 mm, lp = 9, 5 mm und 40 Ma.-% Wasser);
Experimentelle Daten entstammen aus [107]
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Das reduzierte 1D-Partikelmodell erreicht auch unter Verbrennungsbedingungen ei-
ne hohe Ergebnisgu¨te, wie aus Abbildung 6.8 ersichtlich wird. Insbesondere gilt dies
fu¨r den Verlauf der Oberfla¨chentemperatur als auch die in Abbildung 6.8 b darge-
stellte Massenabnahme. Wie in den zuvor betrachten Validierungsfa¨llen mit selber
Teilchengeometrie und Anordnung des Messsystems ergeben sich jedoch zwischen
Messung und Simulation gro¨ßere Abweichungen bezu¨glich des Kerntemperaturver-
laufs. Dies bezieht sich vor allem auf die Trocknungsphase. Als Ursache wird hier
ebenfalls ein Messfehler vermutet. Hinsichtlich der berechneten Kerntemperatur ist
außerdem auf das U¨berschwingen im Zeitbereich von etwa 55 s bis 70 s hinzuweisen,
das in Verbindung mit der leicht erho¨hten Massenabnahme des Teilchens zwischen
40 s und 55 s zu sehen ist. Auslo¨ser dieses Modellverhaltens ist vermutlich ein zu
schneller Fortschritt des Koksabbrandes aufgrund getroffener Vereinfachungen. Es
wird davon ausgegangen, dass die Vernachla¨ssigung von Vergasungsreaktionen durch
austretende Produkte dieses Verhalten bedingt. Fu¨r das weitere Vorgehen ist dieser
Sachverhalt allerdings von untergeordneter Bedeutung.
6.2 Festbettverbrennung
Fu¨r die Validierung der CFD-DEM-Methodik unten Festbettbedigungen werden ex-
perimentelle Daten von Mahmoudi et al. [83] herangezogen. Die Autoren unter-
suchten die Verbrennung von Holzhackgut aus Buchenholz in einem Batch-Reaktor
sowohl mittels numerischer Methoden als auch durch Experimente an einer Labor-
anlage. Der Laborreaktor besitzt einen inneren Durchmesser von 0,2 m und eine
Ho¨he von 4,55 m. Er ist zweifach isoliert, um eine geringe Wa¨rmeabgabe an die
Umgebung zu gewa¨hrleisten. Im Inneren befindet sich ein Rost, auf dem Hackschnit-
zel mit einer Gro¨ße von 6,0 bis 10,0 mm bis zu einer Ho¨he von 0,5 m geschichtet
sind. Durch den Rost erfolgt die Zugabe der Verbrennungsluft mit einem konstanten
Normvolumenstrom von 16,95 m3 h−1. Mit Hilfe einer elektrischen Heizung kann die
Prima¨rluft vorgewa¨rmt werden. U¨berdies ermo¨glicht die Zugabe von Stickstoff eine
Variation des Sauerstoffgehaltes innerhalb der Verbrennungsluft. Wa¨hrend der Ver-
suche wurde die Temperatur in verschiedenen Ho¨hen des Brennstoffbettes (2,5 cm,
10 cm und 17,5 cm) mittels Thermoelement vom Typ K gemessen. Daru¨ber hinaus
wurde die globale Massenabnahme des Brennstoffbettes durch eine Wipotec EC–FS
Wa¨gezelle erfasst [175]. Ein Schema des Versuchsaufbaus gibt Abbildung 6.9.
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Abb. 6.9: Schematische Darstellung von Messaufbau und Festbettreaktor zur Ana-
lyse der Buchenholzverbrennung nach [83] S. 575
Zu Beginn der Versuche dominieren Trocknung und Pyrolyse die Konversion des
Brennstoffs. So lange diese Prozesse im unteren Teil des Bettes anhalten, wird der
Sauerstoffgehalt der Verbrennungsluft auf 3 Vol.-% herabgesenkt. Die Prima¨rluft-
temperatur betra¨gt zu dieser Zeit 250 °C. Ist die Pyrolyse weitgehend abgeschlossen
und Koksausbrand ist maßgebend, so wird die Verbrennungsluft mittels Bypass-
Ventil am Heizelement vorbeigeleitet und mit Umgebungstemperatur der Verbren-
nung zugefu¨hrt. Der Sauerstoffanteil wird wa¨hrend des Koksausbrandes auf 10 Vol.-%
angehoben. Fu¨r weitergehende Informationen bezu¨glich der experimentellen Unter-
suchungen sei an dieser Stelle auf die Arbeiten von Mahmoudi et al. [83] und Mar-
kovic et al. [175] verwiesen.
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Im Rahmen der durchgefu¨hrten Simulation wird das Festbett als monodisperse
Schu¨ttung aus insgesamt 1200 Partikelpaketen (45 Partikel pro Paket) betrachtet.
Die einzelnen Partikel erhalten dabei einen mittleren Durchmesser von 7,0 mm. Auf
jedes Teilchen wird das in Kapitel 5 beschriebene und zuvor am einzelnen Holzteil-
chen validierte Partikelmodell angewendet. In diesem Zusammenhang offenbarte sich
jedoch eine Schwa¨che des Modells dahingehend, dass die pyrolytische Umwandlung
des Holzes unter der Prima¨rlufttemperatur des Festbettes (250 °C) zu schleppend
verla¨uft. Innerhalb des hier betrachteten Festbettes spielt Selbstzu¨ndung eine we-
sentliche Rolle. Diese wird durch eine ausreichend hohe Konzentration flu¨chtiger
Bestandteile in der Gasphase erreicht. Die Verwendung des Standardsatzes an Kine-
tikparametern resultiert in einer zu geringen Freisetzung reaktiver Gase, sodass die
Zu¨ndung ausbleibt. Aus diesem Grund wurden die Kinetikparameter der Hemicel-
lulose nachtra¨glich adaptiert, wie zuvor unter Abschnitt 5.2.5 bereits erkla¨rt wurde
(Siehe hierzu außerdem Abschnitt A-1 des Anhangs). Abschließend ist zu erwa¨hnen,
dass Schrumpfungsvorga¨nge wa¨hrend der Pyrolyse vernachla¨ssigt werden.
Die Umwandlung innerhalb des Brennstoffbettes beginnt zuna¨chst mit einer Er-
wa¨rmung der nah am Rost befindlichen Holzhackschnitzel durch die Zufuhr der vor-
gewa¨rmten Verbrennungsluft. Der Anstieg der Teilchentemperatur bedingt eine Zu-
nahme des Sa¨ttigungsdampfdrucks des innerhalb der Partikel vorhandenen Wassers.
Infolgedessen kommt es zu einem Anstieg der Verdunstung und einer gema¨chlichen
Abnahme der Partikel- und Bettmasse. Ab etwa 200 Sekunden Betriebsdauer und ei-
ner Teilchentemperatur von etwa 310 K wirkt die Endothermie intensivierter Trock-
nungsvorga¨nge einer weiteren Temperaturerho¨hung massiv entgegen, sodass ledig-
lich ein leichter Temperaturanstieg zu verzeichnen ist. Wegen der insgesamt sehr
langsamen Erwa¨rmung sind Temperaturgradienten im Inneren der Partikel nur sehr
schwach ausgepra¨gt. Die Trocknungsphase und die damit verbundene schleichende
Temperaturerho¨hung ha¨lt an, bis das Partikel vollsta¨ndig getrocknet ist. Fu¨r Brenn-
stoffteilchen mit einem Abstand zum Rost von 2,5 cm ist dieser Zustand nach etwa
370 Sekunden erreicht. Bis zu diesem Zeitpunkt verla¨uft die Trocknung ho¨her im
Bett befindlicher Teilchen schleppend oder wird gar inhibiert. Dies ist zum einen
auf eine erho¨hte Dampfkonzentration innerhalb der Gasphase, zum anderen auf die
endotherme Wirkung der Verdunstung in den unteren Lagen zuru¨ckzufu¨hren. Aus
diesem Sachverhalt resultiert eine Trocknungsfront, welche sich bei Temperaturen
von 310-320 K in Stro¨mungsrichtung (von unten nach oben) durch das Bett be-
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wegt. Die Trocknungsfront erreicht das obere Ende des Brennstoffbettes nach ca.
2800 Sekunden. Nach etwa 3200 Sekunden ist die Trocknung des Brennstoffbettes
vervollsta¨ndigt. Der beschriebene Verlauf der Trocknung geht aus der nachfolgenden
Darstellung des Wasseranteils der Partikel hervor.
Abb. 6.10: Wassermassenanteil der Partikel bei unterschiedlichen Zeitpunkten
Ist das Wasser in den unteren Schichten des Brennstoffbettes ausgetrieben, folgt
ein rascher Temperaturanstieg auf das Verbrennungsluftniveau. Im Zuge dieser Auf-
heizung setzt die thermische Zersetzung der Hemicellulose ein, was zur Freisetzung
brennbarer Gase fu¨hrt und im Zusammenspiel mit der Brennstofftrocknung die Mas-
senabnahme des Brennstoffbettes ab etwa 1200 Sekunden erheblich beschleunigt.
Durch die Reaktion des freigesetzten Teers und Wasserstoffs mit dem verfu¨gbaren
Sauerstoff kommt es in einer Schichtho¨he von etwa 10 cm zur Selbstzu¨ndung, welche
die Teilchentemperatur auf ein Niveau oberhalb der zugefu¨hrten Verbrennungsluft
anhebt. Dieser Zustand stellt sich nach einer Betriebsdauer von etwa 1250 Sekun-
den ein. Erreichen die hier vorhanden Partikel Temperaturwerte jenseits der 600 K
folgt ein beschleunigter Zerfall von Cellulose und Lignin, was das Temperaturniveau
abermals erho¨ht. In dieser Phase erreichen die Partikel Temperaturen von bis zu
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850 K. Grundsa¨tzlich kommt es durch die Selbstzu¨ndungsfront zur Auspra¨gung von
zwei Pyrolysezonen, die sich entgegengesetzt durch das Bett bewegen. Einerseits
folgt wegen der Verbrennungsprozesse in der Gasphase eine Aufheizung der strom-
aufwa¨rts befindlichen Teilchen. Hieraus resultiert eine Pyrolysezone, die sich der
Bewegung der Trocknungszone in Stro¨mungsrichtung anschließt. Zum anderen ste-
hen die Brennstoffpartikel, welche sich unterhalb der Selbstzu¨ndungszone befinden,
nun versta¨rkt unter Strahlungseinfluss der aufgeheizten Brennstoffteilchen. Die ein-
fallende Wa¨rmestrahlung wirkt der ku¨hlenden Wirkung der verha¨ltnisma¨ßig kalten
Prima¨rluft entgegen und fu¨hrt zur langsamen Erwa¨rmung tiefer liegender Schichten.
Im Ergebnis dieser Aufheizung schreitet eine Pyrolysefront zusa¨tzlich in Richtung
des Rostes voran. Wa¨hrend die Hemicellulose der nah am Rost vorhandenen Parti-
kel bereits abgebaut ist, verla¨uft die Zersto¨rung von Cellulose und Lignin durch die
ku¨hlende Prima¨rluft schleppend und ist erst bei etwa 2600 Sekunden abgeschlossen.
Die Pyrolyse der oberen Bettbereiche ha¨lt deutlich la¨nger an. Hier endet der Abbau
der Biopolymere erst nach 3500 Sekunden. Die zeitliche Entwicklung des Holzanteils
innerhalb der Partikel ist in Abbildung 6.11 veranschaulicht.
Abb. 6.11: Holzmassenanteil der Partikel bei unterschiedlichen Zeitpunkten
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Der Koksausbrand verla¨uft bis zum Eintrag der sauerstoffreicheren Verbrennungsluft
(2570 Sekunden) langsam, obwohl die Pyrolyse bereits in weiten Teilen des Bettes
durchlaufen wurde. Dieser Umstand ist damit zu erkla¨ren, dass der verfu¨gbare Sau-
erstoff vorrangig durch die Reaktion mit Teer und Wasserstoff, freigesetzt durch
die direkt am Rost pyrolysierenden Teilchen, abgebaut wird. Aufgrund des Tem-
peraturniveaus fu¨hren Vergasungsprozesse ebenfalls nicht zu einem nennenswerten
Verbrauch an Restkoks. Die Intensita¨t des Koksabbaus nimmt allerdings deutlich
mit der Zufuhr der sauerstoffreichen Verbrennungsluft zu, da sich die Koksverbren-
nung erheblich verbessert. Unmittelbar nach der Umstellung der Luftzugabe folgt
ein rapider Temperaturanstieg nah am Rost. Dieser ergibt sich zuna¨chst noch durch
die Verbrennung der Produkte anhaltender Pyrolyseprozesse, fu¨hrt allerdings zu
einem raschen Abschluss selbiger und mu¨ndet in intensivem Koksabbrand. Das ge-
stiegene Temperaturniveau fo¨rdert zudem die Vergasung des Ru¨ckstands durch das
gebildete CO2. Da hier kein Wasserdampf verfu¨gbar ist, spielt die Wasserdampf-
vergasung keine Rolle. Der Abbau des Kokses ha¨lt grundsa¨tzlich bis zum Ende der
Betrachtungsdauer (und daru¨ber hinaus) an, wie Abbildung 6.12 darlegt.
Abb. 6.12: Koksmassenanteil der Partikel bei unterschiedlichen Zeitpunkten
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Der intensivere Koksabbau fu¨hrt ab 2570 Sekunden im Zusammenspiel mit anhal-
tenden Trocknungs- und Pyrolysevorga¨ngen zu einer abermals beschleunigten Mas-
senabnahme des Bettes. Ferner erfahren die Koksteilchen ab hier eine gravierende
Gro¨ßenreduktion, die sich ebenfalls auf die Schichtdicke des Festbettes auswirkt.
Zum Ende der Betrachtungsdauer besitzt das Bett eine Schu¨ttungsho¨he von 22 cm,
was etwas weniger als der Ha¨lfte des Ursprungswertes entspricht.
Ein Vergleich zwischen Messung und Simulation erfolgt durch Temperaturwerte an
verschiedenen Messstellen des Brennstoffbettes (2,5 cm, 10 cm und 17,5 cm Abstand
zum Rost) sowie die globale Massenabnahme der Schu¨ttung, beides dargestellt in
Abbildung 6.13 auf der na¨chsten Seite. Die Temperaturwerte der Simulation entspre-
chen der Oberfla¨chentemperatur von Teilchen an der Symmetrieachse des Reaktors
mit unmittelbarer Na¨he zur Messstelle. Aus Abbildung 6.13 a wird ersichtlich, dass
die Simulation wa¨hrend der initialen Aufheizung sowie der Trocknung eine hohe Er-
gebnisgu¨te bezu¨glich der Temperaturverla¨ufe erreicht. Die Dauer der Trocknungspe-
riode wird in allen Messstellen sehr gut wiedergegeben. Gleiches gilt in Hinblick auf
den durch Selbstzu¨ndung hervorgerufenen Temperaturanstieg bei den Messpunkten
in 10 cm und 17,5 cm Ho¨he. Nach dem Einsetzen der Pyrolyse ergibt sich in allen
Messpunkten jedoch eine leichte Temperaturdifferenz, wobei die Simulation stets
unterhalb des Messwertes verbleibt. Diese resultiert zu Beginn der Bettpyrolyse in
2,5 cm Ho¨he prima¨r durch eine zu langsame Zersetzung der Polyosen. In den anderen
Messpunkten ist die Temperaturdifferenz vorrangig auf einen Mangel an Sauerstoff
und eine erho¨hte Zerfallsrate der am Rost pyrolysierenden Partikel zuru¨ckzufu¨hren.
Nach der Umstellung der Verbrennungsluft zeichnet sich in allen Messpunkten ein
signifikanter Temperaturanstieg ab, der ebenfalls aus den Simulationsdaten ersicht-
lich wird. Im nun folgenden Koksausbrand korrelieren Messung und Simulation im
Messpunkt bei 2,5 cm Bettho¨he gut. Allerdings fa¨llt auf, dass der errechnete Verlauf
gro¨ßeren Schwankungen unterliegt. Dies wird durch die Schrumpfung der Kokspar-
tikel und das Nachrutschen zu kalter Teilchen bedingt. Da sich im Abstand von et-
wa 2,5-5,0 cm vom Rost die Hauptreaktionszone des Ausbrands befindet, herrschen
hier die ho¨chsten Temperaturen vor. Ferner wird bis zu dieser Bettho¨he der Großteil
des Sauerstoffs abgebaut. Teilchen im na¨chst ho¨heren Messbereich (10 cm) erhal-
ten deutlich sauerstoffa¨rmere Verbrennungluft. Zudem unterliegen sie einer starken
endothermen Wirkung der Vergasung des Kokses durch CO2 aus der Hauptreakti-
onszone. Das Temperaturniveau der hier befindlichen Partikel ist aus dem Grund
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geringer. Messung und Simulation korrelieren in einer Bettho¨he von 10 cm insgesamt
recht gut. Einzig der Temperatureinbruch bei etwa 2800 Sekunden differiert von der
Messung. Dieser Sachverhalt ist ebenfalls durch das Nachrutschen zu kalter Partikel
begru¨ndet und zeichnet sich auch in der daru¨ber liegenden Messstelle (17,5 cm) ab,
siehe Abb. 6.13.
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Abb. 6.13: Vergleich von Messung und Simulation fu¨r die Festbettverbrennung von
Buchenholzhackgut (dp = 7, 0 mm und 30 Ma.-% Wasser). Basis fu¨r die
Temperaturverla¨ufe der Simulation bilden Oberfla¨chentemperaturen
der Partikel an der Symmetrieachse des Reaktors. Experimentelle Da-
ten stammen aus [83]
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Die Simulation erreicht hinsichtlich der Temperaturverla¨ufe eine hohe Ergebnisgu¨te.
Dennoch ist festzuhalten, dass die Abweichung zwischen Messung und Simulati-
on mit einer Intensivierung des Koksabbaus zunimmt. Gro¨ßere Differenzen werden
durch die Schrumpfung des Bettes und das Nachrutschen zu kalter Teilchen verur-
sacht. Die Verwendung grober Pakete fo¨rdert diesen Umstand, da es zur Auspra¨gung
scharfer Gradienten zwischen benachbarten Paketen kommt.
Aus der Darstellung der globalen Massenabnahme des Brennstoffbettes in Abbil-
dung 6.13 b ist eine gute quantitative U¨bereinstimmung zwischen Simulation und
Messung im Zeitraum von 0-1100 Sekunden zu erkennen. In dieser Zeitperiode do-
miniert Trocknung die Umwandlung. Mit dem Einsetzen eines intensiveren Zerfalls
der Biopolymere ab etwa 1200 Sekunden resultieren jedoch Abweichungen zwischen
den Verla¨ufen. Ursachen dafu¨r, dass die Bettmasse innerhalb der Simulation zu
langsam sinkt, sind eine zu geringe Abbaurate der Biopolymere und ein limitier-
ter Fortschritt der Trocknung. Beides ist auf etwas zu geringe Prozesstemperaturen
zuru¨ckzufu¨hren. Bedenkt man allerdings, dass die Vorga¨nge innerhalb des Festbettes
durch monodisperse Partikelpakete angena¨hert werden, so ist das Ergebnis vertret-
bar, insbesondere, da die Differenzen ab etwa 3000 Sekunden durch die rapiden
Koksabbaureaktionen weitestgehend kompensiert werden. Simulation und Messung
stimmen ab diesem Zeitpunkt wieder besser quantitativ u¨berein. Dieses Verhalten
setzt sich bis zum Ende der Betrachtungsdauer fort.
6.3 Fazit
Das reduzierte 1D-Partikelmodell agiert zuverla¨ssig in Hinblick auf die thermochemi-
sche Konversion einzelner Holzpartikel. Dies gilt sowohl fu¨r Umwandlungsprozesse
unter inerter Atmospha¨re bei Betrachtung unterschiedlicher Teilchenformen- und
Wasseranteile als auch die Verbrennung. Ebenso erbringt die entwickelte Methodik
zufriedenstellende Resultate fu¨r die Festbettverbrennung von Holzhackschnitzeln.
Mit Hilfe der Simulation konnte eine hohe U¨bereinstimmung in Hinblick auf Tem-
peraturverla¨ufe in unterschiedlichen Ho¨hen eines Festbettes als auch dessen globale
Massenabnahme erreicht werden. Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Ver-
fahren kann nachfolgend eingesetzt werden, um die Verbrennungsprozesse und Be-
lagsbildung in einer großtechnischen Rostfeuerung zu analysieren.
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Biomasserostfeuerung
Das in Kapitel 5 vorgestellte CFD-DEM-Simulationskonzept findet Anwendung, um
die Verbrennungsprozesse und Belagsbildung in einer realen Biomasseverbrennungs-
anlage zu untersuchen. Als Referenzsystem wird das Biomasseheizkraftwerk der
Stadtwerke Neustrelitz GmbH herangezogen. Die im Jahre 2006 in Betrieb genomme-
ne Anlage ist heute zentraler Bestandteil der Fernwa¨rmeversorgung der Stadt Neu-
strelitz und verfu¨gt u¨ber eine installierte Leistung von 7,5 MWel sowie 17 MWth. Die
ja¨hrliche Gesamtenergieproduktion des HKW bela¨uft sich auf 45.000 MWh Strom
sowie 63.000 MWh Nutzwa¨rme. Als Brennstoff kommt Holzhackgut aus Waldrest-
holz, Baum- und Strauchschnitt zum Einsatz. Die Verwertung des biogenen Fest-
brennstoffs erfolgt in einer Vorschubrostfeuerung. Eine Außenansicht des Kesselhau-
ses ist in Abbildung 7.1 dargestellt.
Abb. 7.1: Außenansicht des Biomasseheizkraftwerkes der Stadtwerke Neustrelitz
GmbH, installierte Leistung der Anlage: 7,5 MWel und 17 MWth
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7.1 Brennstoffanalysen
Als Basis der durchzufu¨hrenden Simulation wurden neben den in Kapitel 5.5 thema-
tisierten Analysen der entstandenen Ablagerungen verschiedene Untersuchungen
durchgefu¨hrt, um den verwendeten Brennstoff zu charakterisieren. Wie eingangs
erwa¨hnt, verbrennt die Anlage Holzhackgut aus einem Gemisch aus Baum- und
Strauchschnitt sowie Waldrestholz. Eine Probe des Brennstoffs ist in der nachfol-
genden Abbildung 7.2 dargestellt.
Abb. 7.2: Holzhackgutprobe aus der Referenzanlage
Zur Bestimmung des Wasser-, Koks- und Aschegehaltes der Brennstoffprobe erfolgte
eine Auftragsvergabe an das Institut fu¨r Energieverfahrenstechnik und Chemieinge-
nieurwesen (IEC) der TU Bergakademie Freiberg. Die Resultate der durchgefu¨hrten
Immediatanalyse sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst.
Tab. 7.1: Immediatanalyse der Brennstoffprobe wie erhalten
Komponente Wasser Flu¨chtige Fixer Kohlenstoff Asche (550 °C)
Massenanteil [%] 26,42 60,22 11,93 1,43
Laut Untersuchung besitzt der Brennstoff einen Wasseranteil von ca. 26,42 Ma.-%.
Der Anteil flu¨chtiger Komponenten, die im Zuge pyrolytischer Zersetzung aus dem
Brennstoff entweichen, bela¨uft sich auf 60,22 Ma.-%. Die zuru¨ckbleibende Brenn-
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik Universita¨t Rostock
7 Simulation einer großtechnischen Biomasserostfeuerung 101
stofffraktion (Fixer Kohlenstoff bzw. Restkoks) bestreitet 11,93 Ma.-%. Der Aschean-
teil liegt bei etwa 1,43 Ma.-%. Zusa¨tzlich zur Immediatanalyse wurde am IEC der
Heizwert der Brennstoffprobe auf etwa 13,5 MJ·kg−1 bestimmt.
Als weitere Grundlage der Simulation erfolgte die Messung der Korngro¨ßenverteilung
des Brennstoffs mit Hilfe einer Siebmaschine, die am Abfall- und Bioenergietechni-
kum der Universita¨t Rostock zur Verfu¨gung stand. Vorra¨tig waren insgesamt acht
Rundlochsiebe mit Lochweiten von 1 mm bis 63 mm. Die aus drei Messreihen ge-
mittelte Gro¨ßenverteilung des Brennstoffs geht aus Abbildung 7.3 hervor.
Abb. 7.3: Gemessene Partikelgro¨ßenverteilung der Hackschnitzelprobe
Der Großteil des Brennstoffs konzentriert sich bei Teilchen mit einer maximalen
Ausdehnung von 8,0 mm bis 31,5 mm. Gro¨ßere Bestandteile, die eine La¨nge von
63 mm u¨berschreiten sind hingegen nur mit einem Anteil von etwa 1,3 Ma.-% vor-
handen. Ferner betra¨gt der fu¨r die Ablagerungsbildung potentiell relevante Anteil
feiner Partikel (< 5,6 mm) etwa 15,5 Ma.-%.
Die aufgefu¨hrten Brennstoffanalysen sind wesentliche Grundlage fu¨r die simulati-
ve Nachbildung des Verbrennungsprozesses und der Belagsentstehung in der be-
trachteten Referenzanlage. Sie sind daher entscheidend fu¨r das weitere Vorgehen in
dieser Arbeit. Dennoch sind sie lediglich als Anhaltspunkte zur Beschreibung ei-
nes Brennstoffs zu sehen, der starken Fluktuationen unterliegt. Dies gilt sowohl fu¨r
Energiegehalt und Komposition des biogenen Festbrennstoffs als auch die tatsa¨chlich
vorzufindende Gro¨ßenverteilung. Die Analyseergebnisse sind deshalb mit einiger Un-
sicherheit verbunden.
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7.2 Geometrie und Rechengitter
Grundlage der numerischen Simulation bildet ein 3D CAD-Modell von Feuerung
und Dampferzeuger der Referenzanlage. Das Kesselmodell erstreckt sich u¨ber die
Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennungszone sowie die Rauchgaszu¨ge 1 bis 3. Aufgrund
kaum vorhandener Ablagerungen wird der Economizer in der vorliegenden Arbeit
nicht behandelt. Zur Einda¨mmung des Berechnungsaufwandes wird zudem eine sym-
metrische Ha¨lfte des Systems betrachtet. Das Kesselmodell ist in der nachfolgenden
Abbildung 7.4 illustriert.
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Abb. 7.4: 3D CAD-Modell und Rechengitter von Feuerung und Dampferzeuger der
Referenzanlage
Die Feuerung ist mit einer Luftstufung ausgestattet. In fu¨nf unterschiedlichen Rost-
zonen wird ein Gemisch aus Prima¨rluft und zuru¨ckgefu¨hrtem Rauchgas (Reziluft)
eingebracht. Oberhalb des Rostes, an den seitlichen Feuerraumwa¨nden, wird zur
Regelung der Verbrennungstemperatur und zur Stabilisierung des Gesamtprozesses
weiteres Rauchgas eingelassen. Fu¨r einen vollsta¨ndigen Ausbrand der auf dem Rost
freigesetzten Gase erfolgt an der Verengung zwischen Feuerung und erstem Zug
außerdem die Zufuhr von Sekunda¨rluft. Innerhalb der Rauchgasstrecke existieren
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verschiedene Einbauten, wie das zwischen dem ersten und zweiten Rauchgaszug be-
findliche Durchtrittsgitter oder die im dritten Zug platzierten U¨berhitzer. Ersteres
wurde im Rahmen einer Anlagenbegehung als ein durch Ablagerungen hoch belaste-
ter Bereich identifiziert, weshalb die einzelnen Rohre detailliert aufgelo¨st werden. An
den U¨berhitzerohren waren hingegen kaum Bela¨ge zu verzeichnen. Vor dem Hinter-
grund der Zielstellung dieser Arbeit basiert die Behandlung der U¨berhitzer deshalb
auf einem vereinfachten und weniger rechenintensiven Verfahren. Die Rohrbu¨ndel
werden als poro¨ses Medium abgebildet, siehe Abschnitt A-4 des Anhangs.
Bei der Erstellung des Berechnungsgitters sind in Hinblick auf die beschriebene
Simulationsmethodik unterschiedliche Sachverhalte zu beru¨cksichtigen. Einerseits
fordern Stro¨mungs- und Verbrennungsvorga¨nge in der kontinuierlichen Phase sowie
die Darstellung des Belagsaufbaus eine hinreichend hohe Gitterdichte. Andererseits
unterliegt der Gebrauch des DDPM einer Limitierung bezu¨glich der Zellmindest-
gro¨ße, da vorhandene Gitterzellen aus Stabilita¨tsgru¨nden stets gro¨ßer als das darin
befindliche Partikelpaket ausgefu¨hrt sein mu¨ssen. Hinsichtlich des Netzes besteht
demnach ein Zielkonflikt zwischen einer ausreichenden Auflo¨sung relevanter Gas-
phasenpha¨nomene und einem mo¨glichst groben Gitter fu¨r ein stabiles Simulations-
verhalten. Zudem spielt die applizierte Gitterdichte eine entscheidende Rolle fu¨r
den Berechnungsaufwand, welcher aufgrund der Vielzahl verwendeter chemischer
und physikalischer Teilmodelle bereits als sehr hoch eingestuft werden muss. In Ab-
bildung 7.4 ist neben der Kesselgeometrie auch das Rechengitter illustriert, welches
aus etwa 1,2 Mio. Hexaederzellen besteht. In unmittelbarer Na¨he zum Rost wurde
das Gitter aus Stabilita¨tsgru¨nden gro¨ber gestaltet. In Richtung der Hauptverbren-
nungszone wurde die Gitterdichte hingegen erho¨ht, damit Mischungs- und Verbren-
nungsprozesse hinreichend genau aufgelo¨st werden. Ebenso wurde auf eine Erho¨hung
der Gitterdichte in den Nahwandbereichen ablagerungsrelevanter Oberfla¨chen Wert
gelegt. Die globalen Qualita¨tsmerkmale des verwendeten Berechnungsgitters sind in
Tabelle 7.2 zusammengetragen.
Tab. 7.2: Qualita¨tsmerkmale des Berechnungsgitters
Orthogonale Qualita¨t Skewness Seitenverha¨ltnis
≥ 0,41 ≤ 0,80 ≤ 28,2
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7.3 Simulationskonfiguration
Ausgangspunkt fu¨r die Durchfu¨hrung der Simulation ist ein stationa¨rer Anlagenbe-
triebspunkt im nahezu unverschmutzten Zustand. Die zur Bereitstellung der Rand-
bedingungen notwendigen Betriebs- und Materialdaten wurden aus dem Prozessleit-
system und der Anlagendokumentation entnommen. Die Betriebsdaten entstammen
einem stabilen Anlagenbetrieb nach ku¨rzlich absolvierter Revision. Bei den aufge-
zeichneten Messdaten handelt es sich um Prima¨r-, Sekunda¨r- und Reziluftraten sowie
-temperaturen und Dampfparameter. Fu¨r die spa¨tere Auswertung des Partikelflugs
ist insbesondere die Zugabe der Prima¨rluft in den unterschiedlichen Rostbereichen
von Bedeutung. Die Prima¨rluftverteilung ist deshalb in Abb. 7.5 veranschaulicht.
Abb. 7.5: Prima¨rluftverteilung (Prima¨r- + Reziluft unter Rost); Die dargestellten
Werte entsprechen dem anteiligen Normvolumenstrom der Rostzone an
der gesamten Gaszugabe unterhalb des Rostes
Auffa¨llig in Hinblick auf die Prima¨rluftverteilung ist die hohe Gaszugabe in den ers-
ten drei Rostzonen, wobei insbesondere die Pyrolyse- und Koksausbrandzone (Rost-
zone 2 und 3) herausstechen. Zur Gewa¨hrleistung eines intensiven Ausbrandes wird
hier die meiste Luft zugefu¨hrt. Im Kontrast hierzu werden in den Zonen 4 und 5 am
unteren Ende des Rostes deutlich geringere Gasmengen eingebracht.
Innerhalb der Simulation wird das Brennstoffbett durch ca. 42.000 Pakete aus Bu-
chenholzteilchen approximiert. Das Brennstoffbett erstreckt sich u¨ber die gesamte
Breite des Kesselmodells und wird mittels Strahlungsquelle gezu¨ndet. Jedes Par-
tikelpaket fasst eine definierte Anzahl von Teilchen zusammen, wobei die Parti-
kelgro¨ßenverteilung dem gemessenen Verlauf in Abbildung 7.3 entspricht. Fu¨r die
Feinstanteile des Brennstoffs, deren la¨ngste Ausdehnung kleiner als 1 mm ist, wur-
de der Partikeldurchmesser auf 0,5 mm festgelegt. In Analogie zu den aufgefu¨hrten
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Partikelgro¨ßenklassen werden insgesamt 9 Paketgro¨ßen in der Simulation betrach-
tet. Die dafu¨r genutzte Paketkonfiguration geht aus der Partikelanzahl pro Paket,
dargestellt in Abbildung 7.6, hervor.
Abb. 7.6: Partikel-Paketkonfiguration fu¨r die Simulation der industriellen Refe-
renzanlage
Die gewa¨hlte Konfiguration begru¨ndet sich vorwiegend durch drei Sachverhalte. Die
Zusammenfassung einer großen Anzahl kleiner Partikel erho¨ht die minimale Kon-
taktdauer und erlaubt damit die Verwendung einer gro¨ßeren Zeitschrittweite. Bei
zunehmendem Partikeldurchmesser nimmt die Partikelanzahl ab, um einer zu ho-
hen Paketmasse und unphysikalischen U¨berschneidung der Pakete entgegenzuwir-
ken. Weiterhin resultiert mit der Gesamtanzahl der Pakete ein vertretbarer Berech-
nungsaufwand von etwa 14 Tagen auf einem HPC-System (6x Intel Xeon E5-2640
v3). Den Gleichungen 5.9 und 5.16 entsprechend, sind fu¨r die DEM-Berechnungen
verschiedene Parameter gefordert. Eine Zusammenfassung der verwendeten Werte
gibt Tabelle 7.3. Dazu sei abschließend erwa¨hnt, dass diese Werte sowohl zur Be-
handlung von Paket-Paket- als auch Paket-Wand-Interaktionen eingesetzt werden.
Tab. 7.3: Modellparameter fu¨r die DEM-Berechnung
Gro¨ße Einheit Wert Quelle
kn N·m−1 10.000
η − 0,5 [85]
µp,r − 0,35 [85]
δtp s 5 · 10−5
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7.4 Simulationsergebnisse
7.4.1 Brennstoffbett
Ein frisches Holzteilchen durchla¨uft auf dem Rost zuna¨chst eine Aufheizphase in
unmittelbarer Na¨he zur Brennstoffaufgabe, gefolgt von Trocknungsprozessen, Pyro-
lyse und dem Ausbrand des Restkokses. Sowohl die initiale Aufheizphase als auch
die Trocknung des Energietra¨gers durch Verdunstungs- und Siedeprozesse werden
maßgeblich durch die vorgewa¨rmte Prima¨rluft sowie aus dem Freeboard einfallende
Wa¨rmestrahlung vorangetrieben. Die anfa¨ngliche Erwa¨rmung des Brennstoffs ha¨lt
so lange an, bis das Wasser in ho¨heren Mengen entweicht und die Endothermie der
Trocknung einem weiteren Temperaturanstieg entgegenwirkt. Mit schwindendem
Abstand zur Hauptverbrennungszone auf dem Rost gewinnt die Brennstofftrock-
nung zunehmend an Intensita¨t, was zu einer raschen Abnahme der Brennstofffeuch-
te fu¨hrt. Abbildung 7.7 verdeutlicht dies anhand des Wasseranteils der einzelnen
Partikel.
Abb. 7.7: Massenanteil von Wasser der im Brennstoffbett befindlichen Partikel
Fu¨r die globale Trocknung des Brennstoffbettes ist Wa¨rmestrahlung von aufgeheiz-
ten Wa¨nden und der u¨ber der Schu¨ttung befindlichen Flamme essentiell. Wie aus
Abbildung 7.7 hervorgeht, trocknet das Holz an der Oberfla¨che des Bettes deutlich
schneller. Im Inneren verla¨uft die Trocknung durch den fehlenden Strahlungseinfluss
insgesamt schleppender und vorwiegend durch langsame Verdunstung des Wassers.
Die Effizienz der Verdunstung wird maßgeblich durch die lokale Konstellation der
Holzpartikel beeinflusst. Die Anwesenheit unterschiedlicher Gro¨ßenklassen fu¨hrt zu
einer dichteren Packungsstruktur, infolgedessen geringeren Lu¨ckengraden, ho¨heren
Gasgeschwindigkeiten und gesteigerter Effizienz von Stoff- und Wa¨rmetransport.
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik Universita¨t Rostock
7 Simulation einer großtechnischen Biomasserostfeuerung 107
Im Zuge der Trocknung und des damit abnehmenden Wasseranteils erho¨ht sich
zuna¨chst der Polymeranteil innerhalb des Holzes. Ist der Brennstoff oberfla¨chlich
trocken, kommt es zuna¨chst zu einer weiteren Aufheizphase, da die Zersto¨rung der
Biopolymere erst ab Temperaturen von etwa 200 °C (≈ 473 K) einsetzt. Ist die Teil-
chentemperatur hinreichend hoch, folgt durch die Depolymerisationsreaktion ein
schneller Abbau der urspru¨nglichen Makromoleku¨le, siehe Abbildung 7.8.
Abb. 7.8: Massenanteile von Hemicellulose, Cellulose und Lignin der im Brenn-
stoffbett befindlichen Partikel
Grundsa¨tzlich ist zu beobachten, dass die Pyrolyse in Analogie zur Trocknung an
der Oberfla¨che des Brennstoffbettes deutlich beschleunigt erfolgt. Dieser Sachver-
halt ist ebenfalls dem Einfluss der Freeboardstrahlung geschuldet. Im Kontrast zum
sehr schnell agierenden Abbau an der Oberseite wird der Pyrolysefortschritt am
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Rost durch die ku¨hlende Wirkung der zugegebenen Prima¨rluft gehemmt. Weiterhin
ist der Abbildung 7.8 zu entnehmen, dass sich der Umwandlungsgrad der einzelnen
Partikelgro¨ßenklassen deutlich voneinander unterschiedet. Dies ist prima¨r auf den
Einfluss des partikelinternen Wa¨rmetransportes zuru¨ckzufu¨hren, welcher mit zuneh-
mender Teilchenausdehnung vermehrt den Umwandlungsprozess limitiert. Dies sorgt
außerdem dafu¨r, dass sich der Pyrolysefortschritt der einzelnen Biopolymere trotz
des unterschiedlichen Zersetzungsverhaltens teils nur geringfu¨gig unterscheidet. Py-
rolysierende Holzteilchen in direkter Na¨he zur Ausbrandzone stehen zusa¨tzlich zur
Strahlung aus dem Freeboard auch unter dem Einfluss der Wa¨rmestrahlung des
Koksausbrandes. Aufgrund der direkten Na¨he zu glu¨henden Teilchen ist dieser Ein-
fluss signifikant und fu¨hrt zu einem schnellen Abbau verbleibender Polymere.
Beim Koksausbrand handelt es sich um den langsamsten Prozess in der thermo-
chemischen Umwandlungskette. Der Abbau des Ru¨ckstands wird prima¨r durch die
Reaktion mit Sauerstoff bestimmt. Wegen der besseren Sauerstoffverfu¨gbarkeit wer-
den Kokspartikel mit direkter Na¨he zum Rost deutlich besser konvertiert als in
ho¨heren Lagen befindliche Teilchen, siehe Abb. 7.9.
Abb. 7.9: Massenanteil von Koks der im Brennstoffbett befindlichen Partikel
Ho¨her angeordnete Kokspartikel werden aufgrund der Sauerstoffverknappung vor-
rangig durch Vergasungsreaktionen umgewandelt. Hierbei spielen einerseits das mit
der Reziluft (unter Rost) eingebrachte H2O sowie CO2 eine Rolle, sowie das aus der
am Rost ablaufenden Verbrennungsreaktion hervorgehende CO2.
Aus der Sequenz von Aufheizung des Energietra¨gers, Trocknung und Pyrolyse sowie
Koksausbrand resultiert entlang des Rostes eine hohe Temperaturdifferenz. Diese
bela¨uft sich zwischen dem frischen Brennstoff und ausbrennenden Koksteilchen auf
mehr als 1400 K, wie Abbildung 7.10 darlegt.
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Abb. 7.10: Oberfla¨chentemperatur der im Brennstoffbett befindlichen Partikel
Wie zuvor bereits angedeutet wurde, ergeben sich dort wo Trocknung und Pyroly-
se dominieren, bedingt durch einfallende Strahlung, erho¨hte Temperaturen auf der
Bettoberfla¨che. An der unteren Seite der Schu¨ttung sind die Temperaturen durch
die Wirkung der Prima¨rluft u¨ber weite Bereiche geringer. In der Koksausbrandzone
kehrt sich dieses Temperaturprofil wegen der Exothermie der Abbaureaktionen um.
Kokspartikel mit direkter Na¨he zum Rost verzeichnen hier, aufgrund der besseren
Sauerstoffverfu¨gbarkeit, die ho¨chsten Temperaturen des gesamten Bettes. Ist der
Restkoks auf der Partikeloberfla¨che weitestgehend abgebaut, klingt die Ausbrandin-
tensita¨t jedoch ab, was zu einer leichten Abnahme des Temperaturniveaus fu¨hrt.
Ebenso sind die Temperaturen auf der Oberseite des Bettes geringer, da anhalten-
de Sauerstoffknappheit Vergasungsprozesse forciert. Obgleich Temperaturgradienten
u¨ber die Bettho¨he existieren, so sind diese in weiten Bereichen des Bettes deutlich
weniger stark ausgepra¨gt als der Temperaturunterschied entlang des Rostes. Es ist
jedoch nicht vollkommen auszuschließen, dass der Temperaturunterschied u¨ber die
Schu¨ttungsho¨he einer Beeinflussung durch das recht grob applizierte Gitter sowie
die geringe Anzahl von Paketen entlang der Schichtdicke unterliegt.
Aus der in Abbildung 7.11 dargestellten Biot-Zahl sowie deren A¨quivalent fu¨r Wa¨rme-
strahlung, der Sparrow-Zahl, wird ersichtlich, dass der u¨berwiegende Teil der hier
betrachteten Partikel mit Werten von mehr als 0,1 als thermisch dick gilt. Das Auf-
heizen und Abku¨hlen der Teilchen sowie der Fortschritt der Umwandlungsprozesse
werden neben externem Wa¨rmetransport durch die effektive Wa¨rmeleitung im Inne-
ren der Partikel beeinflusst. Hierauf wurde bereits bei der Beschreibung der Pyrolyse
kurz hingedeutet. Nur fu¨r sehr kleine und fast vollsta¨ndig umgewandelte Teilchen
wa¨re die Vernachla¨ssigung partikelinterner Gradienten zula¨ssig und der Einsatz ver-
einfachter 0D-Modellansa¨tze fu¨r thermisch du¨nne Teilchen gerechtfertig.
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Abb. 7.11: Biot- und Sparrow-Zahl der im Brennstoffbett befindlichen Partikel
Fu¨r den Großteil des Holzes spielt das heterogene Temperaturfeld im Inneren jedoch
eine zentrale Rolle bei der Verbrennung. Einen Sonderfall bilden in diesem Zusam-
menhang die gro¨bsten Brennstoffbestandteile mit Biot-Zahlen von mehr als 10. Hier
wird der Fortschritt von Trocknung und Pyrolyse prima¨r durch Wa¨rmetransport in-
nerhalb der Teilchen bestimmt. Die Umwandlungsprozesse bewegen sich in schmalen
Reaktionszonen durch die Teilchen. Insgesamt ist daher festzuhalten, dass es auf-
grund der heterogenen Partikelfracht und der entsprechenden Umgebungsbedingun-
gen innerhalb der Schu¨ttung zu sehr unterschiedlicher Auspra¨gung der thermischen
Regime kommt. Ein umfassendes Verbrennungsmodell, das internen Wa¨rme- und
Stofftransport sowie geeignete Kinetik beru¨cksichtigt, ist somit unerla¨sslich, um das
heterogene Verbrennungsverhalten von Bioenergietra¨gern ada¨quat zu beschreiben.
Wegen der langen ra¨umlichen Ausdehnung des Bettes, dem daraus hervorgehenden
Abstand frischer und getrockneter Partikel zur Hauptverbrennungszone und den un-
terschiedlichen Temperaturniveaus der Umwandlungsprozesse entstehen im Inneren
der Schu¨ttung Bereiche, in denen jeweils ein thermochemischer Prozess dominiert.
Die nachfolgende Abbildung 7.12 verdeutlicht dies anhand der auf der Oberfla¨che
der Teilchen vorherrschenden Konversionsstufe.
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Abb. 7.12: Konversionsstufe auf der Oberfla¨che der im Brennstoffbett befindlichen
Partikel
Aus der Betrachtung des gesamten Brennstoffbettes in Abbildung 7.12 wird außer-
dem ersichtlich, dass es aufgrund von Schrumpfungsprozessen im Zuge von Pyrolyse
und Koksausbrand zu einer Abnahme der Bettho¨he kommt. Neben der Gro¨ßen-
reduktion bedingen die Konversionsprozesse eine rapide Massenabnahme der Brenn-
stoffteilchen, sodass es dort, wo pyrolytische Zersetzung und Koksausbrand domi-
nieren, zu einer Ansammlung besonders feiner und leichter Partikel kommt. Dieser
Umstand ist fu¨r die spa¨tere Betrachtung der Partikelemission und Belagsbildung
durch anhaftende Flugascheteilchen von zentraler Bedeutung.
7.4.2 Gasphase
Die Trocknung des Brennstoffbettes fu¨hrt zur Freisetzung von Wasserdampf, welcher
sich im daru¨ber liegenden Gasraum sammelt. Aufgrund der schwachen Gasbewegung
ist insbesondere der Brennstoffaufgabeschacht mit austretendem Wasserdampf an-
gereichert. Weiter den Rost abwa¨rts ist zudem eine Stra¨hne mit erho¨hter Wasser-
dampfkonzentration zu beobachten. Hier befindet sich die Haupttrocknungszone, in
welcher der Brennstoff aufgrund der einfallenden Freeboardstrahlung beschleunigten
Trocknungsvorga¨ngen unterliegt. Abseits dieser Zone ist der Brennstoff trocken. Ei-
ne Darstellung der beschriebenen Sachverhalte ist der nachfolgenden Abbildung 7.13
zu entnehmen.
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Abb. 7.13: Massenanteile verschiedener Gasspezies im Feuerraum und dem ersten
Rauchgaszug der Referenzanlage, dargestellt auf einer Ebene durch die
Kesselmitte
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Hinter der Trocknungszone nimmt der Wasserdampfanteil in der freien Stro¨mung
deutlich ab. Dennoch sind aus Abbildung 7.13 gewisse Dampfmengen oberhalb der
Pyrolysezone zu erkennen. Einerseits ist dies auf die Freisetzung von Wasserdampf
durch die Prima¨rpyrolyse zuru¨ckzufu¨hren, andererseits auf verschiedene Gaspha-
senreaktionen, die zur Entstehung von Wasserdampf beitragen. Hierbei sind neben
der Sekunda¨rpyrolyse die Verbrennungsprozesse von Methan und Wasserstoff auf-
zufu¨hren. Außerdem wird der Prima¨rluft im Bereich der Pyrolyse und des Koks-
ausbrandes ein gewisser Anteil an Rauchgas beigemengt, sodass bereits dadurch
Wasserdampf eingetragen wird. Aus Abbildung 7.13 geht weiter hervor, dass im Be-
reich der Brennstoffpyrolyse hohe Mengen an Teer freigesetzt werden. Bei genauer
Betrachtung der Kontur fa¨llt auf, dass dies u¨ber weite Bereiche der Pyrolysezo-
ne vorwiegend auf der Oberfla¨che des Bettes geschieht. Das ist durch den zuvor
ausgefu¨hrten Einfluss der Freeboardstrahlung bedingt. In unmittelbarer Na¨he zum
Koksabbrand ist der Ho¨hepunkt des Teeranteils zu verzeichnen, da Strahlung aus der
Ausbrandzone die Zersetzung der Biopolymere beschleunigt. Grundsa¨tzlich wird der
Teer mit geringer Distanz zum Rost vollsta¨ndig durch sowohl Sekunda¨rpyrolyse als
auch die Verbrennungsreaktion abgebaut. Die Anteile von Wasserstoff und Methan
besitzen im Bereich der Pyrolysezone einen a¨hnlichen Verlauf wie der Teer, wobei
sich ebenfalls ein Maximum beim U¨bergang zum Ausbrandbereich abzeichnet. Trotz
des verfu¨gbaren Sauerstoffs werden die Gasspezies nicht vollsta¨ndig in Rostna¨he ver-
brannt, was prima¨r auf das zu geringe Temperaturniveau zuru¨ckzufu¨hren ist. Erst
bei ho¨heren Gastemperaturen im Bereich der Sekunda¨rlufteinbringung erfolgt ei-
ne vollsta¨ndige Umwandlung der Gasspezies. In Bezug auf Methan ist weiterhin
festzustellen, dass sich dessen Anteil durch die Wirkung der Sekunda¨rzersetzung
zwischen Rost und Sekunda¨rlufteinbringung erho¨ht. Hinsichtlich des Wasserstoffs
ergeben sich vergleichsweise hohe Massenanteile im Bereich des Koksausbrandes.
Ursache hierfu¨r ist der mit der Prima¨rluft eingetragene Wasserdampf und die da-
mit hervorgerufene Vergasung der Kokspartikel. Das Kohlenmonoxid verha¨lt sich
im Gasraum oberhalb der Pyrolysezone a¨hnlich zum Methan. Aufgrund der Ab-
baureaktionen des Teers kommt es mit zunehmenden Abstand zum Rost zuna¨chst
zu einer Erho¨hung des Massenanteils, siehe Abb. 7.13. Eine Konversion der Spe-
zies erfolgt erst bei hohen Temperaturen im Bereich der Sekunda¨rlufteinbringung.
Insgesamt resultiert der ho¨chste Anteil des Kohlenmonoxids jedoch durch den Koks-
ausbrand, zum einen durch die Vergasung des Materials und zum anderen durch die
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Verbrennungsreaktion. Besonders auffa¨llig ist der sehr hohe CO-Anteil im Anfangs-
bereich der Koksausbrandzone, der sich aus dem U¨berangebot des Ru¨ckstands und
den geringen Teilchentemperaturen ergibt. Mit zunehmendem Temperaturniveau im
Ausbrand nimmt der CO-Anteil ab. Da der Abbau des Restkokses den verfu¨gbaren
Sauerstoff allerdings weitgehend verbraucht, gelangen trotzdem gro¨ßere Mengen des
Gases zur Sekunda¨rluft, wo es bei hohen Temperaturen nahezu vollsta¨ndig verbrannt
wird. Aufgrund der vergleichsweise hohen o¨rtlichen Anteile von Kohlenstoffmonoxid
und Wasserstoff erstreckt sich ihre Verbrennung bis weit in den ersten Zug, was dort
insgesamt zu einem hohen Temperaturniveau fu¨hrt. Eine andere Darstellung der
beschriebenen Verbrennungsprozesse gibt die nachfolgende Abbildung 7.14 anhand
der entsprechenden Reaktionsraten.
Abb. 7.14: Verbrennungsraten von Teer, Wasserstoff, Methan und Kohlenstoff-
monoxid auf einer Ebene durch die Mitte der Referenzanlage
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Wie Abbildung 7.15 darlegt, ist die hohe Temperaturdifferenz entlang des Brenn-
stoffbettes ebenso im daru¨ber befindlichen Gasraum zu erkennen. Im Bereich der
Brennstofftrocknung ist der Feuerraum vergleichsweise ku¨hl. Mit einer Zunahme der
Gasreaktionen infolge der pyrolytischen Zersetzung des Brennstoffs nimmt das Tem-
peraturniveau jedoch zu. In unmittelbarer Na¨he zum Rost ergeben sich die ho¨chsten
Gastemperaturen durch die exotherme Wirkung der Restkoksreaktionen. Durch an-
haltende Verbrennungsprozesse resultieren hier hohe Gastemperaturen, die sich in
Richtung der Sekunda¨rluftdu¨sen fortsetzen. Wa¨hrend der Sekunda¨rverbrenung folgt
die Umsetzung eines Großteils der am Rost freigesetzten Gase, da Pyrolysepro-
dukte, aufgeheizte Gase aus dem Ausbrandbereich und ausreichend Sauerstoff (Se-
kunda¨rluft) aufeinander treffen. Die dort anhaltenden Verbrennungsprozesse erhit-
zen das Rauchgas auf Temperaturen von bis zu 2000 K.
Abb. 7.15: Temperaturfeld im Referenzsystem auf zwei Ebenen: Im Bereich der
Kesselmitte (links) und in Na¨he zur Kesselwand im Bereich der Tempe-
raturmessfu¨hler mit einem Abgleich zwischen Messung und Simulation
(rechts)
Derartige Temperaturwerte sind in Hinblick auf die Entstehung von Ablagerungen
als besonders kritisch anzusehen, worauf an spa¨terer Stelle gesondert eingegangen
wird. Wegen der weit in den ersten Rauchgaszug hineinreichenden Verbrennung
bleibt die Rauchgastemperatur hier weitgehend hoch, ku¨hlt sich im weiteren Verlauf
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der Rauchgasbewegung, vorbei an den Heizfla¨chen, u¨ber die Rauchgaszu¨ge allerdings
immer weiter ab. Neben der Rauchgastemperatur in der Kesselmitte sind in Abbil-
dung 7.15 auch das Temperaturfeld im Bereich der Temperaturmessfu¨hler sowie ein
Abgleich zwischen Messung und Rechnung gegeben. Vor dem Hintergrund der Ge-
nauigkeit solcher Messsysteme erreicht das Modell eine akzeptable Ergebnisgu¨te. Ei-
ne detaillierte Validierung ist aufgrund der geringen Anzahl von Messwerten jedoch
nicht mo¨glich. Insbesondere im Bereich der Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennungszone
wa¨re eine weitreichende Datenmenge zur Validierung wu¨nschenswert. Eine umfas-
sendere Datenerhebung auf der Basis einer Messkampagne scheiterte jedoch an der
fehlenden Zuga¨nglichkeit des Systems und der Mo¨glichkeit, notwendige Eingriffe vor-
nehmen zu ko¨nnen. Dies ist ein verbreitetes Problem hochautomatisierter Anlagen,
weshalb bereits im Vorfeld auf eine umfassende Validierung des Modellkonzeptes
Wert gelegt wurde, vgl. Kapitel 6. Der Vergleich des Temperaturfeldes in der Kes-
selmitte mit den am Rand erfassten Messdaten la¨sst außerdem erkennen, dass die
ausgefu¨hrte Temperaturmessung an der Kesseldecke ein schlechter Indikator zur
Bewertung der real vorzufinden Verbrenungstemperaturen und der damit zu erwar-
ten Ablagerungsbelastung ist. Dieser Sachverhalt ist eine mo¨gliche Erkla¨rung dafu¨r,
dass massive Belagsbildung erst spa¨t im Verlauf der Reisezeit aus den Messdaten
ersichtlich wird.
7.4.3 Partikelflug und Ablagerungsbildung
Bei den aus dem Brennstoffbett an das Rauchgas u¨berfu¨hrten Teilchen handelt es
sich prima¨r um die Feinfraktion des Bioenergietra¨gers, wobei grundsa¨tzlich alle be-
trachteten Gro¨ßenklassen mit einer Ausdehnung von weniger als 5,6 mm bedeut-
sam sind. In Abbildung 7.16 sind die Partikeltrajektorien der aus dem Brennstoff-
bett mitgerissenen und im Rauchgas befo¨rderten Partikelfracht dargestellt. Daraus
geht hervor, dass der Ursprung der emittierten Teilchen sowohl in der Pyrolyse-
als auch der Koksausbrandzone des Rostes liegt. Dass der Partikelflug hier seinen
Ursprung findet, liegt in der ungu¨nstigen Kombination aus hoher Prima¨rluftzugabe
(siehe Abb. 7.5) und insgesamt leichteren, partiell oder gar vollsta¨ndig konvertier-
ten, Teilchen begru¨ndet. Aufgrund der vergleichsweise hohen Partikelmasse und der
moderaten Prima¨rlufteinbringung kommt in der Trocknungszone hingegen kein Par-
tikelflug zustande. Aus Abbildung 7.16 a ist ersichtlich, dass teilweise getrocknete
Holzteilchen aus dem Pyrolysebereich des Bettes hervorsteigen, die aufgrund ho¨herer
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Temperaturen jedoch im Freeboard schnell zum Restkoks konvertieren. Dieser Sach-
verhalt betrifft lediglich die feinsten hier betrachteten Teilchen und beschra¨nkt sich
daher auf wenige Trajektorien.
(a) (b)
(c) (d)
Abb. 7.16: Partikeltrajektorien in der Referenzanlage, eingefa¨rbt u¨ber den Mas-
senanteil von Holz (a) und Koks (b) sowie Partikeltemperatur (c) und
Partikeltemperatur im Vergleich zur Erweichungstemperatur TS (d)
Von gro¨ßerer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der in Abbildung 7.16 b
dargestellte Restkoksanteil der Flugpartikel. Wa¨hrend aus der Pyrolysezone ne-
ben einigen wenigen Holzpartikeln vorrangig Koksteilchen freigesetzt werden, so
emittiert der Ausbrandbereich vorrangig Partikel, deren Restkoks bereits abgebaut
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worden ist (Asche). Die Ascheteilchen bewegen sich im Rauchgas ohne weitere Re-
aktionen zu durchlaufen. Ihre Temperatur wird maßgeblich durch die Fluidtem-
peratur und das Strahlungsfeld bestimmt. Restkokshaltende Teilchen durchlaufen
wa¨hrend ihrer Flugzeit Verbrennungs- und Vergasungsreaktionen, was zum Ab-
bau des Materials fu¨hrt. Diese Vorga¨nge beschra¨nken sich auf den Feueraum, die
Sekunda¨rverbrennungszone und sind zum Ende des ersten Rauchgaszuges weitge-
hend abgeschlossen, wie aus Abbildung 7.16 b ersichtlich wird. Lediglich vereinzelt
schaffen Restkoksteilchen den Weg durch das Durchtrittsgitter. Fluid- und Parti-
keltemperatur sind im ersten Rauchgaszug grundsa¨tzlich hoch genug fu¨r beides,
Vergasung und Verbrennung des Kokses. Wa¨hrend Kokspartikel bei verfu¨gbarem
Sauerstoff verbrennen und Temperaturen jenseits der Rauchgastemperatur errei-
chen, so vergasen die Teilchen mit Sauerstoffarmut durch das verfu¨gbare H2O und
CO2. Diese Teilchen besitzen im Vergleich zum Rauchgas eine geringere Tempera-
tur. Durch die beschriebenen Sachverhalte entstehen bei den Koksteilchen und der
umgebenden Gasphase lokale Temperaturdifferenzen von mehreren hundert Kelvin.
Insgesamt ergeben sich die ho¨chsten Temperaturwerte der Flugteilchen durch die
Emission heißer Partikel aus dem Ausbrandbereich, den Abbrand kokshaltiger Par-
tikel innerhalb der ersten Zuges und die Aufheizung der Partikelfracht aufgrund der
Sekunda¨rverbrennung. Dies geht aus der in Abbildung 7.16 c illustrierten Teilchen-
temperatur hervor. Spa¨testens beim Durchqueren des ersten Rauchgaszuges erreicht
der u¨berwiegende Teil des ablagerungsrelevanten Materials Temperaturen, die ober-
halb des Erweichungspunktes angesiedelt sind, siehe Abbildung 7.16 d. Teilchen,
welche diese Grenze u¨berschreiten, sind grundsa¨tzlich haftfa¨hig und fu¨hren beim
Eintritt eines Wandkontaktes zur Entstehung von Bela¨gen. Die Beschaffenheit und
Temperatur der Wand spielt hierbei eine untergeordnete Rolle. Von diesem Sachver-
halt sind grundsa¨tzlich Teile der Feuerung, die Sekunda¨rverbrennungszone, weitere
Bereiche des ersten Rauchgaszuges und das Verdampfergitter betroffen. Mit zuneh-
mender Distanz zur Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennung sinkt die Partikeltemperatur
in Analogie zum Rauchgas herunter. Fu¨r den Großteil der Flugpartikel unterschreitet
die Teilchentemperatur den Erweichugspunkt nach U¨berwindung des Durchtrittsgit-
ters, was die Haftwahrscheinlichkeit eines Partikel-Wand-Kontaktes und das Risiko
massiver Belagsbildung erheblich mindert. Gravierende Ablagerungsbildung durch
erweichte Flugascheteilchen beschra¨nkt sich somit auf die stromaufwa¨rts liegenden
Bereiche des Kessels. In Bezug auf die Emission von Kokspartikeln aus der Py-
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rolysezone ist abschließend Folgendes festzuhalten. Solange der Abbau emittierten
Restkokses wegen der Abwesenheit von Sauerstoff prima¨r durch Vergasungsreak-
tionen erfolgt, geht von den Teilchen gegenu¨ber Aschepartikeln kein gesteigertes
Potential zur Verschlackungsbildung aus. Dies a¨ndert sich jedoch, wenn das Mate-
rial unter verfu¨gbarem Sauerstoff umgesetzt wird und Temperaturen oberhalb des
Fließpunktes erfa¨hrt.
Aus den Ausfu¨hrungen zum Transport der Flugteilchen la¨sst sich ableiten, dass
massive Belagsbildung als Ergebnis haftfa¨higer Flugaschepartikel vor allem in den
Regionen des Kessels stromaufwa¨rts des Durchtrittsgitters erwartet werden kann.
Dies la¨sst sich durch die Darstellung der Ablagerungsrate an den Wandungen und
Heizfla¨chen des Systems in Abbildung 7.17 grundsa¨tzlich besta¨tigen, wenngleich
auch abseits des Gitters eine gewisse Verschmutzung zustande kommt.
Abb. 7.17: Spezifische Bildungsrate von Ablagerungsstrukturen in der holzhack-
gutgefeuerten Referenzanlage
Die Anhaftung von Flugasche beginnt bereits im Feuerraum, beschra¨nkt sich aller-
dings auf die seitlichen Wa¨nde innerhalb der Koksausbrandregion. Von hier stammt
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der u¨berwiegende Teil der emittierten Partikelfracht, der aufgrund der Verbren-
nungsprozesse am Rost bereits Teilchentemperaturen oberhalb des Erweichungs-
punktes aufweist. Dennoch ergeben sich trotz der Haftfa¨higkeit des transportierten
Materials lediglich vereinzelt fleckenartige Bela¨ge. Diese Begebenheit wird durch ei-
ne geringe Anzahl von Partikel-Wand-Kontakten, bedingt durch niedrige Turbulenz,
hervorgerufen. Dort wo Trocknung und Pyrolyse die Umwandlung des Brennstoffs
dominieren, findet hingegen keine Belagsbildung statt, einerseits weil Partikelflug
in der Trocknungszone weitgehend ausbleibt, andererseits weil das Temperaturni-
veau der partiell umgewandelten Teilchen zu gering ist. Durch die Intensivierung
der Verbrennung und Erho¨hung der Turbulenz aufgrund der eingetragenen Rezi-
und Sekunda¨rluft steigt die Belagsbildung in Richtung des ersten Rauchgaszuges
an. Insgesamt sind die ho¨chsten Aufbauraten in den Bereichen um die Rezi- und
Sekunda¨rluftdu¨sen zu beobachten. Hier erreicht die Depositionsentstehung Werte
von bis zu 150 g·m−2 ·h−1. Durch den Eintrag der Gasstrahlen kommt es um die
Du¨sen zur Auspra¨gung von Rezirkulationsgebieten, in welchen sich die Partikel ver-
fangen und zur Oberfla¨che der Wa¨nde transportiert werden. Infolgedessen kom-
men haftfa¨hige Partikel und Wa¨nde vielfach in Kontakt. Massive Belagsbildung
an diesen Stellen ist demnach prima¨r ein stro¨mungsmechanisches Problem. Ober-
halb der Sekunda¨rluftdu¨sen ergeben sich an den Schra¨gen und vorrangig an den
dort vorhandenen Ecken gro¨ßere Aufbauraten. Im Rest des ersten Zuges folgt bis
zum Ende der Ausmauerung ein gleichma¨ßigerer Aufbau der Depositionsstruktu-
ren. Leicht erho¨hte Werte ergeben sich jedoch parallel zur Flamme im Zentrum
der seitlichen Ausmauerung. Mit dem U¨bergang von der Ausmauerung zu den
Membranwa¨nden konzentriert sich die Gas- und Partikelbewegung in Richtung des
Durchtrittsgitters. Teile der Wandungen und der Kesseldecke sind ebenfalls ver-
schmutzt, wobei die Bela¨ge jedoch deutlich fleckenartiger auftreten. Das Belagsbild
verdichtet sich jedoch mit schwindender Distanz zum Verdampfergitter. Da jenes
eine direkte Versperrung der Partikelbewegung darstellt, za¨hlt es zu den hochbelas-
teten Bereichen der Anlage mit Aufbauraten in selber Gro¨ßenordnung wie an den
Du¨sen. Die Verschmutzung der Rohre beschra¨nkt sich jedoch prima¨r auf die ange-
stro¨mte Vorderseite. Die Ru¨ckseite ist nahezu belagsfrei. Wie zuvor erkla¨rt, nimmt
die Haftungsneigung der Partikelfracht hinter dem Gitter deutlich ab, da der Erwei-
chungspunkt der Asche unterschritten wird. An der Kesseldecke und der hinteren
Membranwand des zweiten Rauchgaszuges entstehen dennoch leichte Bela¨ge. Dies
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begru¨ndet sich durch die tra¨gheitsbedingte Einschnu¨rung der Partikelbewegung, ei-
ne vergleichsweise hohe Partikelaufprallrate und dem im Ablagerungsmodell einge-
betteten U¨bergangsbereich (Abbildung 5.4). Die gleichen Gesetzma¨ßigkeiten sorgen
auch fu¨r die Entstehung von Bela¨gen an der Ascheschnecke und dem Beginn des
dritten Rauchgaszuges. Da es hier zur Anlagerung abreagierter Flugascheteilchen
mit Temperaturen weit unterhalb des Erweichungspunktes kommt, sind die hiesi-
gen Bela¨ge allerdings vielmehr als Staubschicht zu interpretieren. Mit Eintritt in
die U¨berhitzer bleibt Belagsbildung aufgrund des niedrigen Temperaturniveaus aus,
wenngleich aufgrund der Umlenkung eine hohe Aufprallrate vorliegt.
Wie bereits unter Kapitel 4.6 erkla¨rt wurde, ist ein Vergleich zwischen dem errech-
neten Depositionsaufbau und dem in der Anlage nach einer Reisezeit von 6 Monaten
zu beobachtenden Belagsbild grundsa¨tzlich schwierig, da mittels Simulation ledig-
lich eine kurze Zeitspanne eines mo¨glichst bekannten Betriebszustandes abgebildet
wird. Dieser a¨ndert sich im Laufe der Reisezeit des Realsystems jedoch wieder-
holt aufgrund a¨ußerer Anforderungen, wie der angestrebten Energieerzeugung, der
Brennstoffqualita¨t und der zunehmenden Einflussnahme der Bela¨ge auf das System-
verhalten gegen Ende der Betriebsdauer. Zudem stellt sich eine Quantifizierung der
o¨rtlichen Depositionsauspra¨gung im realen Kessel oft als schwierig dar, weil sich das
sichtbare Belagsbild auf mehreren Zentimetern bereits um eine ebenso große Dif-
ferenz innerhalb der Schichtdicke unterscheidet. Die nachfolgende Tabelle 7.4 stellt
daher nur einen groben Vergleich zwischen chakrateristischen Wechtenstrukturen
und ihrer ungefa¨hren Schichtdicke an einigen Stellen des Realsystems und der be-
rechneten Belagsdicke bereit.
Tab. 7.4: Vergleich von Simulation und Beobachtungen aus dem Referenzsystem
anhand der Schichtdicke gravierender Wechtenstrukturen
Position Errechnete Dicke [mm] Reale Dicke [mm]
Sekunda¨rluftdu¨sen 400 300
Ausmauerung 1. Zug 550 400
Durchtrittsgitter 300 150
Die nachfolgende Abbildung 7.18 bietet zudem einen qualitativen Vergleich zwischen
der beobachteten Belagsstruktur im Realsystem und der errechneten Depositions-
belastung.
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Abb. 7.18: Errechnete Ablagerungsdicke in der Referenzanlage nach einer Betriebs-
zeit von etwa 6 Monaten und Aufnahmen der realen Ablagerungsstruk-
tur nach derselben Betriebsdauer
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An den Feuerraumseitenwa¨nden errechnet das Modell fleckenartige Bela¨ge mit ei-
ner Schichtdicke im zweistelligen Millimeterbereich. Eine a¨hnliche Belagsdicke- und
struktur konnte auch im Referenzsystem beobachtet werden, wenngleich die Ablage-
rungen deutlich weitla¨ufiger ausfielen und sich u¨ber die gesamte Breite des Koksaus-
brandes erstreckten. Im Bereich von Trocknung- und Pyrolyse waren die Seitenwa¨nde
hingegen kaum von Bela¨gen befallen, was mit den Simulationsergebnissen korreliert.
Ebenso waren weite Bereiche der Feuerraumdecke nahezu frei von Ablagerungen.
Dies betrifft sowohl den Bereich u¨ber der Trocknungs- und Pyrolysezone als auch
die Decke am unteren Ende des Rostes. Lediglich am U¨bergang der Feuerraumdecke
zur Sekunda¨rverbrennungszone waren Bela¨ge von einigen zehn Millimetern Dicke
zu verzeichnen. Diese werden durch das Modell nicht wiedergegeben. An den Berei-
chen um die Rauchgasdu¨sen und den daru¨ber befindlichen Wa¨nden neigt das Modell
zu einer U¨berbestimmung der Schichtdicke. In der Realita¨t betrug die Ausdehnung
der Bela¨ge hier deutlich weniger, wahrscheinlich bedingt durch die Entstehung von
Schmelzfluss, welcher innerhalb des Depositionsmodells keine Beru¨cksichtigung fin-
det. Dennoch deckt sich der beobachtete Schmelzfluss mit dem in Abbildung 7.15
dargestellten Temperaturfeld und den hier vorhandenen Spitzenwerten. Aus dem Ab-
lagerungsmodell ergeben sich um und oberhalb der Sekunda¨rluftdu¨sen lokal Bereiche
mit einer Schichtdicke von deutlich mehr als 200 mm. Eine derartige Wechtenbildung
war auch in der Anlage vorzufinden, siehe Abbildung 7.18. Neben den Du¨sen beson-
ders stark befallen waren die Schra¨ge daru¨ber und die Eckbereiche der Flossenwa¨nde.
Die ho¨chste Schichtdicke der gebildeten Bela¨ge konnten hier entdeckt werden und
belief sich in den Ecken auf bis zu 400 mm. Auch das Modell kommt an dieser Stelle
zu einer a¨hnlichen Prognose, vgl. Tabelle 7.4. U¨ber die restliche Ho¨he der Ausmaue-
rung war der Belagsaufbau im Referenzsystem gleichma¨ßig und betrug einige zehn
Millimeter. Das Modell generiert hier ein a¨hnliches Belagsbild, obgleich es etwas he-
terogener, respektive fleckenartiger ausfa¨llt. An den Membranwa¨nden und der Kes-
seldecke des ersten Rauchgaszuges waren nur einzelne Bereiche von Ablagerungen
befallen, die eine Schichtdicke von 10-20 mm besaßen. Insbesondere die Depositio-
nen an der Kesseldecke wurden in Richtung des Durchtrittsgitters jedoch deutlich
großfla¨chiger, siehe Abbildung 7.18. Auch in dieser Beziehung korrelieren Simulati-
on und Beobachtung gut. A¨hnlich stark belastet mit Ablagerungen wie die Bereiche
um die Du¨sen war auch das Durchtritttsgitter der Referenzanlage. Insbesondere an
den Rohren in der Kesselmitte war starke Wechtenbildung mit einer Ausdehnung
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von bis zu 150 mm zu erkennen. Der obere Teil der Rohre sowie deren gesamte
Ru¨ckseite waren hingegen mit moderaten Bela¨gen von 10-20 mm Schichtdicke befal-
len. Grundsa¨tzlich deckt sich die berechnete Belagsstruktur an der Vorderseite des
Gitters mit der o¨rtlichen Auspra¨gung von Wechten. Die Ausdehnung der Strukturen
wird durch das Modell allerdings deutlich zu groß prognostiziert, siehe Tabelle 7.4.
Die Ursache hierfu¨r liegt vermutlich darin, dass es von Zeit zu Zeit zu einer Ablo¨sung
der Wechten kommt, was in der Simulation keine Beru¨cksichtigung findet. Auch in
Hinblick auf die Ru¨ckseite der Rohre des Gitters ergeben sich Differenzen zwischen
Simulation und Beobachtung, da diese Bereiche durch das Modell nahezu frei be-
rechnet werden. Dies mag daran liegen, dass aus der Verbrennungsrechnung lediglich
Aschepartikel mit einem Minimaldurchmesser von etwa 50 µm resultieren. Kleinere
Teilchen mit mehr Affinita¨t zur Wirbeldiffusion werden nicht betrachtet. Abschlie-
ßend ist in Bezug auf den Vergleich in Abbildung 7.18 zu erwa¨hnen, dass in Analogie
zur Simulation die Ablagerungsbelastung hinter dem Durchtrittsgitter deutlich ab-
nahm. Sowohl die Ascheschnecke als auch die daru¨ber befindlichen U¨berhitzer waren
lediglich mit einer du¨nnen Staubschicht u¨berzogen.
Neben der Bestimmung der Ablagerungsstruktur erlaubt das Modell auch eine Er-
kla¨rung der o¨rtlich vorzufindenden Auspra¨gungsformen. Der Großteil der in der
Anlage beobachteten Bela¨ge ist durch zusammengelagerte, grobe Partikel charakte-
risiert. Deutlicher Schmelzfluss trat nur im Bereich der Rezi- und Sekunda¨rluftdu¨sen
auf. In einigen Bereichen der Ausmauerung sowie am Durchtrittsgitter war zudem
oberfla¨chliche Schmelzbildung zu erkennen, wie Abbildung 7.19 darlegt.
Abb. 7.19: Eine vom Durchtrittsgitter abgelo¨ste Wechte mit oberfla¨chlicher
Schmelzbildung und Zuammenlagerung einzelner Partikel im Inneren
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Die Tatsache, dass der dominierende Anteil der Bela¨ge durch das Zusammenlagern
einzelner Flugaschepartikel resultiert, ru¨hrt vor allem daher, dass die Aschetempe-
ratur den Erweichungspunkt zwar deutlich u¨berschreitet, in den allermeisten Fa¨llen
aber unterhalb des Fließpunktes verbleibt. Die einzelnen Partikel haften aneinan-
der und verkleben, großfla¨chiger Schmelzfluss bleibt so allerdings aus. Dies a¨ndert
sich zum Ende der Reisezeit in einigen Bereichen des Kessels, da die schlechte
Wa¨rmeabgabe durch vorhandene Bela¨ge hohe Prozesstemperaturen bedingt. Hier
sind einige Ausmauerungsbereiche und das Verdampfergitter aufzufu¨hren. Berei-
che um die Rezi- und Sekunda¨rluftdu¨sen sind aufgrund der hohen Temperaturen
grundsa¨tzlich von Schmelzfluss befallen.
Das durch die Simulation generierte Belagsbild korreliert insgesamt gut mit den
Beobachtungen aus der Referenzanlage. Das Modell erlaubt die Bestimmung gra-
vierender Ablagerungsstrukturen und bietet Erkla¨rungsansa¨tze fu¨r die o¨rtliche Aus-
pra¨gung der Bela¨ge. Insgesamt ist das reale Depositionsbild jedoch weitla¨ufiger und
homogener als es die Simulation darstellt. Dies liegt vermutlich an der Zusammen-
fassung einer zu hohen Anzahl von Partikeln innerhalb eines einzelnen Paketes, was
die Bildung von Ablagerungsextrema fo¨rdert. Diese Begebenheit ist vor allem einem
akzeptablen Partikelzeitschritt fu¨r die DEM geschuldet. Es ist davon auszugehen,
dass der Gebrauch einer ho¨heren Anzahl feinerer Pakete zu einer gleichma¨ßigeren
Verteilung der Depositionen beitra¨gt. Ebenso kann der Vernachla¨ssigung feiner Par-
tikel (≤ 10 µm) hier eine gewisse Bedeutung beigemessen werden, da diese einem
sta¨rkeren Einfluss durch Wirbeldiffusion unterliegen. Der Transport feinerer Parti-
kel aufgrund von Wirbeldiffusion kann insbesondere an den Bereichen um die Du¨sen
und an den Rohren des Durchtrittsgitters zu einem gleichma¨ßigeren Belagsaufbau
fu¨hren. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich der Verbrennungsschwerpunkt
in der realen Anlage u¨ber eine Reisezeit von mehreren Monaten vielfach a¨ndert, was
ebenfalls einen einheitlicheren Belagsaufbau in vielen Bereichen unterstu¨tzt.
7.5 Schlussfolgerungen fu¨r den Anlagenbetrieb
Aus der Simulation kann abgeleitet werden, dass der Feinanteil des Brennstoffs
die wesentliche Ursache fu¨r massive Depositionsbildung in der holzhackgutgefeu-
erten Referenzanlage darstellt. Die naheliegendste Maßnahme zur Reduktion der
Belagsbildung ist eine ada¨quate Konditionierung des Bioenergietra¨gers durch eine
Universita¨t Rostock Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
126 7 Simulation einer großtechnischen Biomasserostfeuerung
Absiebung der feineren Bestandteile (< 5,6 mm). Eine Weiterverwertung der ab-
geschiedenen Fraktionen wa¨re in anderen Verbrennungssystemen, wie stationa¨ren
Wirbelschichtfeuerungen, durchaus denkbar. Hier ist aufgrund der erforderlichen
Fluidisierung ohnehin eine feinere Ko¨rnung Voraussetzung. Neben der Aufberei-
tung des Brennstoffs kann die Vermeidung von Temperaturspitzen im Bereich der
Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennungszone helfen, um die Belagsbildung in Rostfeue-
rungen zu reduzieren. In diesem Kontext kommt der Feuerfestauskleidung eine ge-
sonderte Bedeutung bei. Der innerhalb der Referenzanlage applizierte Feuerfestbe-
ton besitzt eine verha¨ltnisma¨ßig geringe Wa¨rmeleitfa¨higkeit, was die Auspra¨gung
hoher Verbrennungstemperaturen fo¨rdert. Durch den Gebrauch anderer Materialien
mit besserer Wa¨rmeleitfa¨higkeit, wie beispielsweise SiC-Platten kann dem entgegen
gewirkt werden. Des Weiteren ist den Simulationsergebnissen zu entnehmen, dass
die Temperaturmessung an der Kesseldecke nur bedingt geeignet ist, um die real auf-
tretenden Verbrennungstemperaturen und damit die Verschlackung der Anlage zu
bewerten. Die eher lu¨ckenhafte Temperaturmessung ist wahrscheinlich ein Haupt-
grund dafu¨r, dass sich nennenswerte Anzeichen massiver Belagsstrukturen ha¨ufig
erst gegen Ende der Reisezeit ergeben. Eine fla¨chendeckendere Messwerterfassung
und der Einsatz anderer Messsysteme, wie z. B. Strahlungspyrometer ko¨nnen hilf-
reich sein, um fru¨hzeitig gravierender Wechtenbildung und der Versperrung von
Stro¨mungsengstellen entgegen zu wirken. Dies setzt jedoch voraus, dass die Fahr-
weise der Anlagen zumindest in gravierenden Fa¨llen ablagerungsorientiert erfolgt.
Die Priorita¨t betreffender Anlagen liegt in erster Instanz jedoch in der Energie-
produktion, der Einhaltung von Grenzwerten und einem mo¨glichst effizienten Ver-
brennungsprozess. Die Entstehung von Bela¨gen und daraus erwachsene Reinigungs-
und Instandhaltungskosten sind ein Umstand, welcher sich diesen Anforderungen
im Allgemeinen unterordnet. Dennoch deutet die Simulation darauf hin, dass sich
großes Potential zur Belagsminderung in der Fahrweise der Anlagen verbirgt. Im
hier betrachteten Fall gilt vor allem die hohe Prima¨rluftzugabe im Pyrolyse- und
Ausbrandbereich als Ursache des massiven Partikelflugs und damit der Depositions-
entstehung. Eine bessere Ausnutzung der gesamten Rostla¨nge durch eine adaptierte
Prima¨rluftvertrimmung und damit geringere Gasgeschwindigkeiten im Brennstoff-
bett ko¨nnen zur Entscha¨rfung der Ablagerungsproblematik beitragen. Die Erarbei-
tung einer geeigneten Betriebsstrategie setzt weitere Simulationen voraus und muss
unter Betrachtung der Betriebsanforderungen fu¨r jede Anlage im Einzelnen erfolgen.
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik Universita¨t Rostock
127
8 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine neuartige CFD-DEM-Simulations-
methode entwickelt, die zur Analyse der Holzverbrennung und Ablagerungsbildung
in einer großtechnischen Rostfeuerung eingesetzt wurde. Grundlage fu¨r das neue Ver-
fahren bildet das in ANSYS Fluent enthaltene DDPM. Die diskrete Partikelmethode
findet Verwendung, um Bewegung und Verbrennung individueller Brennstoffteilchen
zu beschreiben. Der diskreten Phase werden dabei die Prinzipien der DEM zugrun-
de gelegt, sodass eine Anwendbarkeit auf dichte granulare Systeme, wie Festbet-
ten, besteht. Die Dynamik des granularen Materials wird durch den Gebrauch von
Partikelpaketen approximiert. Gegenu¨ber klassischen DEM-Ansa¨tzen fu¨hrt dieses
Vorgehen zu signifikant geringerem Berechnungsaufwand, was eine wesentliche Vor-
aussetzung zur Simulation großer Partikelansammlungen ist. Die thermochemische
Konversion des Festbrennstoffs wird durch ein eigens entwickeltes Partikelmodell
beschrieben, das sich auf eine eindimensionale Auflo¨sung intrapartikula¨rer Prozesse
stu¨tzt und mittels diverser UDFs in ANSYS Fluent eingebettet wurde. Das effiziente
1D-Partikelmodell basiert auf einem reduzierten Satz Bilanzgleichungen und vereint
Submodelle fu¨r Trocknung, Pyrolyse sowie heterogene Restkoksreaktionen. Die Kon-
versionsprozesse sind mit verschiedenen Stoff- und Wa¨rmetransportmechanismen
gekoppelt, woraus eine breite Anwendbarkeit des Modells auf unterschiedliche Teil-
chengro¨ßen und Umgebungsbedingungen resultiert. Dies ist eine wesentliche Voraus-
setzung dafu¨r, die Heterogenita¨t typischer Bioenergietra¨ger innerhalb der Simulation
ada¨quat zu beru¨cksichtigen. Zudem ist der limitierte Berechnungsaufwand des neu-
entwickelten Partikelmodells grundlegend fu¨r die Betrachtung großer Teilchenzahlen,
wie sie in großtechnischen Anlagen vorkommen.
Anhand von experimentellen Daten aus der Literatur wurde das CFD-DEM-Verfah-
ren umfassend validiert. Um die Tauglichkeit des 1D-Partikelmodells zu u¨berpru¨fen,
erfolgte zuna¨chst die simulative Nachbildung von Einzelpartikelversuchen zur Py-
rolyse und Verbrennung von Brennstoffteilchen aus Pappelholz. In diesem Zusam-
menhang erzielte der Modellansatz sowohl unter inerten Umgebungsbedingungen
als auch oxidativer Atmospha¨re gute U¨bereinstimmung mit Messdaten. Dies betrifft
sowohl die Verla¨ufe von Kern- und Oberfla¨chentemperatur als auch die Massenab-
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nahme der Partikel. Das Konzept agiert zuverla¨ssig unter Betrachtung verschiedener
Teilchenabmaße und Wasseranteile. Anschließend erfolgte die Simulation eines Fest-
bettes aus Buchenholzhackschnitzeln, um die gesamtheitliche Funktionstu¨chtigkeit
des Simulationsverfahrens zu verifizieren. Auch in diesem Fall generierte das Ver-
fahren plausible Ergebnisse in guter U¨bereinstimmung mit Temperaturmessdaten
an verschiedenen Stellen der Schu¨ttung sowie deren globaler Massenabnahme.
Das validierte CFD-DEM-Konzept wurde nachfolgend erstmalig fu¨r die Simulation
einer industriellen Biomasserostfeuerung angewendet, um die Verbrennungsprozesse
sowie den Belagsaufbau in Feuerung und Dampferzeuger zu untersuchen. Das Vorge-
hen wurde dabei um ein Viskosita¨tsmodell zur Berechnung der Haftwahrscheinlich-
keit von Flugascheteilchen erga¨nzt. Die Simulationsergebnisse zeigen insgesamt eine
gute U¨bereinstimmung mit verfu¨gbaren Temperaturmessdaten aus dem Prozessleit-
system der Referenzanlage sowie Beobachtungen des realen Ablagerungsbildes. Das
Verfahren ist geeignet, um die Ablagerungsverteilung wiederzugeben und erlaubt
zudem die Bestimmung massiver Ablagerungsstrukturen. Ferner bietet das Verfah-
ren Erkla¨rungsansa¨tze fu¨r die o¨rtliche Auspra¨gung von Belagserscheinungsformen.
Aus den Ergebnissen der Simulation ließ sich ableiten, dass der Ursprung der fu¨r
die Belagsbildung verantwortlichen Partikelfracht in der Pyrolyse- und Ausbrand-
zone des Rostes liegt. Dies ist vor allem auf die Anwesenheit leichter Partikel und
insgesamt sehr hohe Prima¨rluftraten zuru¨ckzufu¨hren. Daru¨ber hinaus erreicht der
u¨berwiegende Anteil des Materials im Verlauf der Prima¨r- und Sekunda¨rverbrennung
Teilchentemperaturen weit oberhalb des Erweichungspunktes, was als Ursache der
massiven Belagsentstehung anzusehen ist. Dieser Umstand steht einerseits in Ver-
bindung zur Betriebsweise der Anlage, andererseits zur applizierten Auskleidung in
der Feuerung und dem ersten Rauchgaszug.
Aus den Untersuchungsergebnissen konnten verschiedene Ansa¨tze zur Entscha¨rfung
der Ablagerungsbildung abgeleitet werden. An erster Stelle steht dabei die Absie-
bung des ablagerungsrelevanten Brennstofffeinanteils, der sich auf Teilchen mit einer
Ausdehnung von weniger als 5,6 mm erstreckt. Zudem kann eine ablagerungsorien-
tierte Betriebsstrategie mit einer weiteren Spreizung der Prima¨rluftzugabe und Aus-
nutzung der gesamten Rostla¨nge zur Reduktion des Partikelflugs beitragen. Ein Aus-
tausch des Feuerfestbetons gegen Materialien mit besserer Wa¨rmeleitfa¨higkeit kann
außerdem helfen, um Temperaturspitzen abzubauen und einer U¨berschreitung des
Ascheerweichungspunktes entgegenzuwirken. Um die Wirksamkeit der identifizierten
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Optimierungsansa¨tze zu pru¨fen, sind umfassende Variationsrechnungen notwendig.
Vor allem fu¨r eine gedachte Anwendung auf das reale System ist eine Bewertung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund a¨ußerer Randbedingungen erforderlich. Hierzu
za¨hlt vor allem die Gewa¨hrleistung der prima¨ren Zielstellung einer solchen Anlage,
eine mo¨glichst stabile und effiziente Verbrennung zur Erreichung der vorgeschriebe-
nen Energieproduktion und unter Einhaltung von Emissionsvorgaben.
Das vorgestellte Simulationsverfahren ist vielseitig nutzbar, kann auf unterschiedli-
che Anlagen u¨bertragen werden und ist durch seinen modularen Aufbau erweiter-
bar. Fu¨r die Zukunft ist daher angedacht die Quantifizierung der Belagsdicke zu
verbessern. Hierfu¨r sind grundsa¨tzlich verschiedene Maßnahmen denkbar, wie die
Beru¨cksichtigung belagsreduzierender Prozesse (z. B. Schmelzflussbildung und Wech-
tenablo¨sung) oder die Behandlung einer gro¨ßeren Anzahl feinerer Pakete im Zuge
der wachsenden Leistungsfa¨higkeit verfu¨gbarer Rechentechnik. Außerdem ist denk-
bar, das bestehende Ablagerungsmodell um Aschedampfkondensation zu erweitern,
um Anlagen mit massiver Belagsentstehung an den konvektiven Heizfla¨chen Opti-
mierungsansa¨tze aufzeigen zu ko¨nnen. Abseits der Belagsproblemstellung ist auch
die Ausdehnung des CFD-DEM-Verfahrens auf andere Fragestellungen, wie Emissi-
onsberechnung, mo¨glich.
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Anhang
A-1 Pyrolysemodell
Eine Besonderheit der in Kapitel 6.2 vorgestellten Validierungsrechnungen liegt da-
rin, dass Selbstzu¨ndungsprozesse unter typischen Prima¨rlufttemperaturen eine zen-
trale Rolle einnehmen. Entscheidend fu¨r den Beginn und Fortschritt der Verbren-
nung ist in dieser Situation eine ausreichend schnelle Brennstoffpyrolyse, die zur
Freisetzung brennbarer Gasspezies fu¨hrt. Bereits unter Kapitel 5.2.5 wurde jedoch
angemerkt, dass das verwendete Pyrolysemodell unter den vorhandenen Temperatu-
ren zu langsam agiert, um dies zu gewa¨hrleisten. Aus diesem Grund wurde das Pyro-
lysemodell nachtra¨glich adaptiert. Die Anpassung der kinetischen Daten beschra¨nkt
sich dabei auf den Zerfall der Hemicellulose, welcher bei den vorhandenen Tem-
peraturen ausschlaggebend ist. Die Optimierung der Kinetikdaten erfolgte auf der
Grundlage experimenteller DTG-Kurven [156] zur Pyrolyse unbehandelten Buchen-
holzes bei hohen Heizraten (80 K·min−1). Die Optimierung des Datensatzes wurde
in MATLAB vorgenommen und basiert auf dem Nelder-Mead Simplex Verfahren.
Die angepassten Kinetikdaten sowie Originalwerte sind in Tab. A-1 dargestellt.
Tab. A-1: Modellparameter fu¨r die Pyrolyse der Hemicellulose
Original [155] Adaptiert
Reaktion A [s−1] Ea [108J kmol−1] A [s−1] Ea [108J kmol−1]
r˙H,1 2,10 · 1016 1,867 3,90 · 1018 1,840
r˙H,2 8,75 · 1015 2,024 5,53 · 1014 1,890
r˙H,3 2,60 · 1011 1,457 2,26 · 106 0,892
In Abbildung A-1 ist die Pyrolyserate des Holzes mit urspru¨nglichem und angepass-
tem Datensatz veranschaulicht. Wie aus der Darstellung hervorgeht, resultiert die
neue Reaktionskinetik der Hemicellulose in einer insgesamt la¨ngeren Umsatzdauer,
wobei die Umwandlung bereits bei geringeren Temperaturen (ab 200 °C) einsetzt.
Fu¨r die in Kapitel 6.2 vorherrschende Verbrennungslufttemperatur von 250 °C ist
die Pyrolyserate gegenu¨ber dem Original etwa um eine Gro¨ßenordnung erho¨ht, was
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zu einer hinreichenden Freisetzung brennbarer Verbindungen, wie H2, Teer, CH4 und
CO fu¨hrt und damit die Verbrennung einleitet.
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Abb. A-1: Pyrolyserate von Holz mit originalen Kinetikparametern [155] und mit
adaptierten Werten fu¨r Hemicellulose
A-2 Depositionsmodell
Innerhalb des in Kapitel 5.5 vorgestellten Ablagerungsmodells mu¨ssen die empiri-
schen und von der Aschekomposition abha¨ngigen Modellgro¨ßen AAsche und BAsche
bestimmt werden. Fu¨r jene gelten nach [170] die folgenden Beziehungen
AAsche = max(AH, AL) und BAsche = max(BH, BL) . (A-1)
AH ist weiterhin gegeben mit
AH = −3,81629− 0,46341 · BAsche − 0,35342 · xNBO/T , (A-2)
wobei das Verha¨ltnis xNBO/T wie folgt berechnet werden kann
xNBO/T =
xCaO + xMgO + xFeO + xNa2O + xK2O − xAl2O3 − xFeO3
xSiO2+xTiO2
2
+ xAl2O3 + xFe2O3
. (A-3)
Hier bezeichnen xCaO, xMgO, etc. die Molenanteile relevanter Aschespezies. Des Wei-
teren wird die Modellgro¨ße AL mit Hilfe der nachfolgenden Beziehungen bestimmt.
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AL =

−1,982− 0,902473 ·BAsche , 1,3 ≤ xNBO/T
1,478718− 0,902473 ·BAsche − 2,662091 · xNBO/T , 0,2 ≤ xNBO/T < 1,3
8,223− 0,902473 ·BAsche − 36,3835 · xNBO/T , 0,0 ≤ xNBO/T < 0,2
8,223− 0,902473 ·BAsche − 0,35342 , xNBO/T < 0,0
(A-4)
Die Modellgro¨ße BH fu¨r hohe Temperaturen ist durch den nachstehenden Ausdruck
gegeben.
BH = b0 + b1α1 + b2α
2
1 + α2(b3 + b4α1 + b5α
2
1) + α
2
2(b6 + b7α1 + b8α
2
1)
+ α32(b9 + b10α1 + b11α
2
1) (A-5)
Die hierbei beno¨tigten Koeffizienten b0 bis b11 sind in Tabelle A-2 aufgefu¨hrt.
Tab. A-2: Konstanten des Ablagerungsmodells
Koeffizient Hochtemperatur Niedertemperatur
b0 -224,98 -7563,46
b1 636,67 24431,69
b2 -418,70 -17685,40
b3 823,89 32644,26
b4 -2398,32 -103681,00
b5 1650,56 74541,33
b6 -957,94 -46484,80
b7 3366,61 146008,40
b8 -2551,71 -104306,00
b9 387,32 21904,63
b10 -1722,24 98194,80
b11 1432,08 48429,31
Die Modellgro¨ße BL wird in Analogie zu BH und mit Hilfe der Koeffizienten fu¨r
geringe Temperaturen aus Tabelle A-2 berechnet. Abschließend gilt fu¨r die Gro¨ße
α1 = xCaO/(xCaO + xAl2O3) und α2 entspricht dem Molenanteil von SiO2.
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A-3 Verwendete Makros
Die nachfolgende Tabelle A-3 entha¨lt eine Auflistung zentraler Makros/Funktionen
von ANSYS Fluent, die zur Umsetzung des CFD-DEM-Konzeptes genutzt worden
sind.
Tab. A-3: Hauptmakros zur Umsetzung des Simulationskonzeptes
Bezeichnung Verwendung/Zweck
DEFINE DPM BC
Einbindung des Ablagerungsmodells, Vorga-
be von Randbedingungen zur Behandlung
von Partikeln an den Systemgrenzen
DEFINE DPM BODY FORCE
Berechnung von Kontaktkra¨ften an einer
Symmetrieebene auf Basis des in Kapitel
5.1.3 vorgestellten linearen Feder-Da¨mpfer
Modells, Grundlage zur Verwendung eines
symmetrischen Kesselmodells
DEFINE DPM HEAT MASS
Entha¨lt den Kern des Partikelmodells, inklu-
sive der in Abbildung 5.5 dargestellten Teil-
prozesse
DEFINE DPM PROPERTY
Berechnung und U¨bergabe relevanter Parti-
keleigenschaften, wie z. B. Partikeldichte
DEFINE SOURCE
Quellterme zur Behandlung der Wa¨rmeaus-
kopplung an den U¨berhitzerblo¨cken
DEFINE PROFILE
Vorgabe von Geschwindigkeits-, Spezies- und
Temperaturprofilen an Systemeinla¨ssen
A-4 U¨berhitzermodell
Die im dritten Rauchgaszug der Referenzanlage eingebauten U¨berhitzer werden, wie
bereits zuvor unter Abschnitt 7.2 erwa¨hnt, als poro¨se Medien behandelt. Innerhalb
des in ANSYS Fluent dafu¨r vorgesehenen Modells wird der Einfluss des poro¨sen Me-
diums auf die Stro¨mung durch einen zusa¨tzlichen Quellterm in den Impulsbilanzen
beru¨cksichtigt. Dieser besitzt nach [123] die Form
~Fpm = −
( µf
αpm
~vf + Cpm
ρf
2
|~vf |~vf
)
. (A-6)
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Hier bezeichnen αpm und Cpm die Permeabilita¨t der Rohrbu¨ndelwa¨rmeu¨bertrager
sowie deren Tra¨gheitsverlustfaktor.
Um die Wa¨rmeauskopplung an den Wasser-Dampf-Kreislauf zu beru¨cksichtigen,
wurde in das Modell eine Wa¨rmesenke implementiert. Hierzu dient eine Wa¨rmedurch-
gangsberechnung. Der die Wa¨rmeu¨bertragung limitierende Wa¨rmeu¨bergangskoeffi-
zient auf der Rauchgasseite wird in Analogie zu Gleichung 5.25 ermittelt, wobei der
a¨ußere U¨berhitzerrohrdurchmesser dr als charakteristische La¨nge eingesetzt wird.
Die Bestimmung der Nussel-Zahl basiert auf empirischen Korrelationen aus dem
VDI-Wa¨rmeatlas fu¨r querangestro¨mte Rohrbu¨ndelwa¨rmeu¨bertrager [176].
Nu = faNuRohr (A-7)
NuRohr = 0,3 +
√
Nu2Lam + Nu
2
Turb (A-8)
NuLam = 0,664
√
Rer
3
√
Pr (A-9)
NuTurb =
0,037Re0,8r Pr
1 + 2,443Re−0,1r (Pr2/3 − 1)
(A-10)
Hierbei ist Rer die charakteristische Reynolds-Zahl, welche laut Gleichung A-11 mit
Hilfe der Leerrohrgeschwindigkeit vf,leer, dem Rohrdurchmesser dr, der Porosita¨t des
Rohrbu¨ndels r sowie Dichte und dynamischer Viskosita¨t des Gases bestimmt wird.
Rer =
ρfdrvf,leer
rµf
(A-11)
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